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Résumé
Les travaux de thèse traitent de laminimisation du coût du kWhpar houlogénération directe à
chaîne électrique directe, enjeu crucial pour la viabilité économique de cette technologie. Malgré
la simplicité d’une telle chaîne, le principe de conversion, utilisant un système oscillant, induit
des uctuations importantes de la puissance produite. Sans précautions, ces uctuations peuvent
mener à une faible ecacité de la récupération globale, à un vieillissement accéléré en cyclage
des composants fragiles de la chaîne électrique ainsi qu’à un non-respect des contraintes réseau.
Pour résoudre ces problèmes, nous optimisons tout d’abord le contrôle (en particulier MPC)
de la récupération d’énergie pour des houlogénérateurs directs an d’augmenter l’ecacité éner-
gétique globale en considérant les pertes de conversion ainsi que les limites en eort et en puis-
sance d’une chaîne réelle.
Les prols de production sont ensuite analysés vis-à-vis de la contrainte de icker liée no-
tamment aux caractéristiques du réseau au point de raccordement. En outre, des modèles ont été
mis en place pour quantier le vieillissement des composants les plus fragiles et fortement solli-
cités, à savoir le système de lissage d’énergie (supercondensateurs ou batteries électrochimiques
Li-ion) et les semiconducteurs de puissance.
Pour nir, les modèles de vieillissement précédents sont mis en oeuvre pour eectuer des
dimensionnements sur cycle de vie des semiconducteurs du redresseur actif et du système de
stockage d’énergie grâce à une co-optimisation de leurs paramètres de dimensionnement et du
contrôle du système de lissage.
Mots-clés : Houlogénération, Entraînement direct, Optimisation, Stockage d’énergie électrique,
Lissage, Eets d’agrégation, Stratégie de contrôle optimisée, Contrôle prédictif, Principe du
maximum de Pontryagin, Flicker, Vieillissement, Fiabilité, Semiconducteurs de puissance, Su-




Contribution to the sizing-control co-optimization
over life cycle under grid constraint
for direct-drive wave energy converters
The work of this PhD thesis deals with the minimization of the per-kWh cost of direct-drive
wave energy converter, crucial to the economic feasibility of this technology. Despite the sim-
plicity of such a chain (that should provide a better reliability compared to indirect chain), the
conversion principle uses an oscillating system (a heaving buoy for example) that induces signi-
cant power uctuations on the production. Without precautions, such uctuations can lead to :
a low global eciency, an accelerated aging of the fragile electrical components and a failure to
respect power quality constraints.
To solve these issues, we rstly study the optimization of the direct-drivewave energy conver-
ter control in order to increase the global energy eciency (from wave to grid), considering
conversion losses and the limits from the sizing of an electrical chain (maximum force and po-
wer). The results point out the eect of the prediction horizon or the mechanical energy into the
objective function.
Production proles allow the study of the icker constraint (due to grid voltage uctuations)
linked notably to the grid characteristics at the connection point. Other models have also been
developed to quantify the aging of the most fragile and highly stressed components, namely
the energy storage system used for power smoothing (with supercapacitors or electrochemical
batteries Li-ion) and power semiconductors.
Finally, these agingmodels are used to optimize key design parameters using life-cycle analy-
sis. Moreover, the sizing of the storage system is co-optimized with the smoothing management.
Keywords: Direct Wave Energy Converter, Direct drive mechanism, Optimization, Energy Sto-
rage, Power output smoothing, Aggregation eect, Optimized rule-based control, Model Predic-
tive Control, Pontryagin’s maximum principle, Flicker, Aging models, Reliability, Power semi-
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Contexte et problématiques liés à la
houlogénération directe avec chaîne
électrique directe
1.1 Houlogénération : Ressources et technologies
1.1.1 Houles et vagues
La houle et les vagues sont des sous-produits des mouvements atmosphériques d’air (vents),
qui résultenteux-mêmes de l’énergie solaire reçue par notre planète (cf. gure 1.1). Cette res-
source énergétique est renouvelable, avec une conversion dont les impacts environnementaux
sont potentiellement réduits, en particulier en termes d’émissions de gaz à eet, d’épuisement
































Figure 1.1 – Flux annuels de ressources renouvelables sur la Terre (consommation d’énergie
primaire de l’humanité en 2013 : 160 · 1012 kWh) [1]
Des diérences de températures apparaissent au niveau du globe terrestre, liées essentiel-
lement à la rotation et à l’inclinaison du globe terrestre (avec une périodicité journalière et an-
nuelle) ainsi qu’aux inerties thermiques des océans, des terres émergées et des masses d’air atmo-
sphérique. Ces diérences de températures sont notamment à l’origine du vent, qui, en souant
sur la surface libre des mers et océans, provoque des ondulations qui s’amplient jusqu’à devenir
des vagues.
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électrique directe
Du point de vue physique, ces vagues sont des ondes de gravité de surface océaniques, cor-
respondant donc à une énergie déplacée sous forme d’énergie potentielle de gravité (élévation de
la surface) et d’énergie cinétique (vitesse des molécules). Ces deux formes d’énergie étant liées
à la masse d’eau, certains auteurs [2] parlent alors, grâce à la densité importante de l’eau, d’une
forme concentrée d’énergie solaire : la puissance volumique étant alors plus importante que pour
l’éolien ou le solaire, mais il s’agit d’un critère parmi beaucoup d’autres.
Les trains de vagues engendrées localement constituent la mer du vent (vagues formées par
un champ de vent local, wind waves en anglais). Une fois créées, ces ondes peuvent voyager, en
pleine mer, sur des milliers de kilomètres avec très peu de pertes énergétiques. Ainsi, ces ondes
s’éloignent de l’endroit où elles ont été générées, et ce, même en l’absence de vent : il s’agit alors
de houle (vagues formées par un champ de vent éloigné, swell en anglais). L’état de la surface
libre à un endroit donné résulte donc de la combinaison de la mer du vent et de la houle.
Ainsi la description de la surface libre est complémentaire, à un endroit donné, à la connais-
sance du vent, en particulier pour la navigation maritime. L’état de mer correspond à cette des-
cription de la surface d’une large quantité d’eau à un certain endroit et à un certain moment. Il
est quantié le plus souvent par des données statistiques sur la hauteur (amplitude crête à crête),
la période et la directionnalité des vagues, car le champ de houle réel est à la fois multidirec-
tionnel et multi-fréquentiel. On parle ainsi de houle irrégulière pour faire la distinction avec le
cas théorique d’une houle régulière, mono-directionnelle et mono-fréquentielle. La description
statistique permet de dénir des conditions pseudo-stationnaires à l’échelle de l’heure [3], géné-
ralement sur une année entière supposée contenir les eets saisonniers, et décrire ainsi l’état de
la surface à l’aide d’un spectre fréquentiel.
Pour faire ces observations, plusieurs moyens peuvent être utilisés : des bouées houlographes
(bouées équipées d’accéléromètres), des capteurs P-U-V (mesure de la pression et du courant
suivant 2 directions) ou l’altimétrie par radar, voire par satellite [3].
1.1.2 Ressource énergétique de la houle
La houle comme ressource primaire pour extraire de l’énergie électrique (houlogénération)
se range dans la famille des énergies marines renouvelables (EMR), avec qui elle partage un
certain nombre de problématiques et de contraintes. Outre la houlogénération, on trouve dans
cette famille :
– la production marémotrice (tidal power) ;
– la production hydrolienne (marie current power) ;
– la conversion de l’énergie thermique des mers (ocean thermal energy conversion) ;
– la récupération de l’énergie osmotique (osmotic power).
On retrouve aussi, suivant les cas, l’éolien oshore, avec des technologies posées ou ottantes.
Bien que les concepts de récupérations ne soient pas directement liés à l’environnement marin,
des verrous technologiques communs peuvent apparaître suivant les cas.
Parmi les avantages cités pour les énergiesmarines renouvelables comparativement à d’autres
sources d’énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et éolien en particulier), il est souvent
question de conits d’usages a priori moins forts sur l’utilisation de l’espace marin par rapport à
l’espace terrestre (moindre gêne visuelle ou sonore pour les riverains, moindre conits avec les
usages agroalimentaires).
Plusieurs études ont cherché à quantier la ressource énergétique primaire exploitable de
la houle [4]–[6]. Suivant les hypothèses retenues (notamment la distance à la côte limite), les
chires peuvent varier de 20 à 30 PWh/an, potentiel non négligeable comparé aux 160 PWh/an
de consommation humaine d’énergie primaire.
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Mais la prise en compte de contraintes technico-économiques relativise ce chire en estimant
entre 800 et 2 000 TWh/an l’énergie électrique possiblement récupérable [6], [7], à comparer aux
22 000 TWh/an de production mondiale actuelle.
La ressource primaire est généralement caractérisée par le ux, en moyenne annuelle, en
puissance parmètre de front de vagues, exprimé donc en kW/m, comme on peut le voir sur la carte
de la gure 1.2. Sur cette carte, on constate que cette ressource n’est pas équitablement répartie et
que des concentrations particulièrement intéressantes se trouvent aux latitudes comprises entre
30 et 60°.
Figure 1.2 – Densité de puissance annuelle (en kW/m) et direction dominante de la houle [6]
Les principaux pays pouvant proter de cette énergie sont donc ceux possédant des longueurs
de côtes importantes et situés aux latitudes les plus productives :
– en Amérique : les États-Unis, le Canada et le Chili ;
– en Afrique : le Maroc, la Namibie et l’Afrique du Sud ;
– en Océanie : l’Australie et la Nouvelle-Zélande ;
– en Asie : la Russie, le Japon, la Corée, l’Inde et la Chine ;
– en Europe : la Norvège, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark, la Belgique la France,
l’Espagne et le Portugal.
Les principaux travaux de recherches, centres de tests et projets industriels autour de l’éner-
gie des vagues ont donc assez naturellement émergé dans ces pays.
1.1.3 Technologies de la houlogénération
Les méthodes pour convertir l’énergie de la houle en électricité sont nombreuses. Les sys-
tèmes de conversion sont appelés houlogénérateurs (Wave Energy Converter, WEC en anglais).
Nous allons tenter de lister les diérentes classications existantes, en essayant de commenter
leurs principales conséquences et compromis associés.
Génération d’électricité et désalinisation
Tout d’abord, nous pouvons subdiviser les systèmes en fonction du type de conversion glo-
balement souhaitée. La grande majorité des systèmes sont pensés pour être uniquement des gé-
nérateurs électriques connectés à un réseau. Dans ce cadre, ces technologies doivent permettre
d’envisager, à terme, des coûts de revient de l’électricité proches de la parité réseau. D’autres
systèmes choisissent de coupler cette production d’électricité avec de la désalinisation de l’eau
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de mer, ce qui peut leur permettre d’améliorer leur compétitivité économique. Dans ce cas, les
systèmes les plus appropriés sont les systèmes de pompage près de la côte (CETO, Oyster etWa-
vepiston par exemple), en eet, l’opération d’osmose inverse, par exemple, nécessite que l’eau
salée soit sous pression. Ceci permet de transporter, au niveau de la côte, à la fois l’eau de mer et
l’énergie.
Position par rapport à la côte
Une grande partie de l’énergie de la houle est dissipée par friction au niveau des fonds marins
lorsque la profondeur d’eau devient faible, ce qui arrive typiquement lorsqu’on s’approche des
côtes, ce qui conduit d’ailleurs à une importante érosion. Il serait donc judicieux de placer les
houlogénérateurs à une distance susante des côtes pour proter pleinement du potentiel éner-
gétique de la houle avant qu’elle ne soit dissipée. Mais l’eort à consentir en termes de coût des
infrastructures et de l’installation est moindre lorsque l’on est sur la côte ou proche de celle-ci
(longueur de câble électrique ou de conduite à eau pressurisé, système d’amarrage ...). De même
l’accessibilité est facilitée, ce qui est une donnée importante pour la maintenance préventive et
corrective. Nous pouvons donc subdiviser les systèmes par leur localisation par rapport à la côte :
– sur la côte (onshore ou shoreline) ;
– près de la côte (nearshore) ;
– loin de la côte (oshore)
Ancrage
Relativement à ce positionnement à la côte, se pose le problème de l’ancrage : pour les sys-
tèmes onshore, les systèmes seront installés sur terre, tandis que les systèmes nearshore seront
le plus souvent ancrés directement au niveau du fond. On préférera le plus souvent des systèmes
à ancrage souple pour les systèmes oshore, multipliant ainsi les degrés de liberté du système
pour s’aranchir de certains eets, liés aux marées en particulier, mais aussi aux agressions du
milieumarin : en eet, le torseur d’eort transmissible est dual du torseur cinématique admissible
dans une liaison parfaite, c’est-à-dire que les eorts des vagues provoqueront des mouvements
au lieu de contraintes mécaniques supplémentaires dans les liaisons, contraintes potentiellement
destructives.
Dimensions et orientations
L’une des classications les plus répandues concerne les dimensions caractéristiques du sys-
tème [2]. Ce choix est couplé de façon assez forte au système d’ancrage et d’amarrage, car il
concerne l’orientation du système, par rapport à la direction principale de propagation de la
houle, qui peut être xé par construction, libre ou piloté (cette dernière option étant très rare-
ment retenue).
– les absorbeurs ponctuels (Point Absorber), axisymétriques et de dimensions réduites par
rapport à la longueur d’onde des vagues ;
– les terminateurs (Terminator), avec un axe principal perpendiculaire à la direction de pro-
pagation des vagues ;
– les atténuateurs (Attenuator), avec un axe principal parallèle à la direction de propagation
des vagues et du même ordre de grandeur que la longueur d’onde des vagues.
La gure 1.3 montre schématiquement ces trois possibilités.
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Figure 1.3 – Schéma des orientations possibles d’un système houlogénérateur par rapport à la
houle : terminateur (terminator), atténuateur (attenuator) ou absorbeur ponctuel (point absorber)
[2]
Principe de conversion hydromécanique
L’un des principaux aspects de diérentiation entre les systèmes est le principe de conversion
hydromécanique. Globalement, trois principes sont majoritairement utilisés [8], [9] :
– les colonnes d’eau oscillantes (Oscillating Water Column) : Les oscillations de la surface
libre créent, dans une chambre, des variations de pression permettant de turbiner un ux
d’air oscillant entre la chambre et l’extérieur, à la pression atmosphérique (cf. gure 1.4a) ;
– les systèmes à rampe à déferlement (overtopping device) : les vagues, canalisées et concen-
trées, déferlent sur une pente pour remplir un bassin, ensuite l’eau est turbinée grâce à la
diérence de hauteur du bassin, par rapport au niveau moyen de la mer, via des turbines
de basse chute (cf. gure 1.4b) ;
– les systèmes à corps mus par la houle ou houlogénérateurs directs (Wave Activated Bodies
ou Direct Wave Energy Converter) : les vagues entraînent un mouvement relatif oscillant
d’au moins deux corps rigides.
(a) (b)
Figure 1.4 – Principe de conversion hydromécanique des colonnes d’eau oscillantes (a) et des
systèmes à rampes de déferlement (b) [10]
Cependant, quelques concepts rentrent dicilement dans cette classication, comme l’Ana-
conda [11] (utilisation d’une onde de renement, Bulge Wave).
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Houlogénérateurs directs
La famille des houlogénérateurs directs (ou à corps mus par la houle) ore de nombreuses
sous-catégories, dépendantes de nombreux choix :
– si les corps sont totalement immergés ou ottants ;
– le nombre et les axes des degrés de liberté ;
– le nombre et les axes des degrés de récupération ;
– la technologie de l’organe de récupération de puissance (Power Take O ) : hydraulique,
entraînement électrique indirect (avec transformation et/ou démultiplication du mouve-
ment) et entraînement électrique direct (Direct Drive).
Quatre degrés de liberté sont utilisés par rapport à la vague : le pilonnement (heave), le tan-
gage (pitch), le cavalement (surge) et le roulis (roll).









Figure 1.5 – Dénition des axes de translation et de rotation par rapport à la direction de la
vague
Au nal, parmi toutes les possibilités, trois architectures de houlogénérateurs directs re-
viennent souvent et sont classiquement présentées : les bouées pilonnantes (heaving buoy, gure
1.6a) de type absorbeur ponctuel, les atténuateurs en tangage ottant (aussi appelé en anglais sur-
face attenuator, gure 1.6b) et les terminateurs en cavalement (oscillating wave surge converter,
gure 1.6c).
(a) (b) (c)
Figure 1.6 – Trois architectures classiques de houlogénérateurs directs : la bouée pilonnante
(heaving buoy) (a), l’atténuateur en tangage ottant (surface attenuator) (b) et le terminateur en
cavalement (oscillating wave surge converter) (c) [10]
La gure 1.7 présente ces diérents concepts de façon schématique et les systèmes d’ancrage
typiquement utilisés suivant la distance à la côte.
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, = principal power take off 
Figure 1.7 – Représentation schématique de diérents concepts de houlogénérateurs et de leurs
ancrages suivant la distance à la côte [8] (OWC : oscillating water column, colonne d’eau oscil-
lante ; OTD : overtopping device, système à rampe de déferlement ; WAB : wave activated bodies,
système à corps mus par la houle)
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1.1.4 Exemples de projets
La maturité technico-économique n’a pas encore été atteinte dans le domaine de la houlo-
génération. De nombreux projets très diérents co-existent pour l’instant, à diérents stades de
développement, dans l’ordre :
– Concept ;
– Maquette numérique ;
– Maquette physique avec tests en bassin ;
– Prototype testé en pleine mer :
– Démonstrateur à l’échelle ;
– Fermes d’unité de production.
Bien évidemment, les investissements sont de plus en plus élevés au fur et à mesure de ces
diérentes étapes de développement, ce qui explique le passage de très nombreux concepts à
seulement quelques démonstrateurs. Nous essaierons ici de donner comme exemples les projets
qui ont atteint les stades les plus avancés, sans pour autant être exhaustifs.
TAPCHAN et Kvaerner OWC, Toestallen
Le projet TAPCHAN (Tapered Channer), développé par Norwave, a été construit en 1985, à
Toftestallen, sur la côte ouest de la Norvège, protant en partie de la conguration naturelle
du site. Il s’agit d’un prototype de 350 kW, basé sur le principe d’un terminateur à rampe de
déferlement sur la côte. Il fut détruit lors d’une tempête en 1991.
Le système à colonne d’eau oscillante, développé par la société Kvaerner, a été construit en
1985 sur le même site. Il s’agit d’un prototype de 600 kW, basé sur le principe d’un terminateur
sur la côte. Il fut détruit lors d’une tempête en 1988.
Ces deux démonstrateurs sont présentés sur la gure 1.8. Ils font partie des premiers pro-
jets d’envergure de houlogénération, après quelques essais relativement infructueux au Japon
(comme le projet KAIMEI en 1976, qui était une barge de test pour des colonnes d’eau oscillante)
[12].
Figure 1.8 – Projets Kvaerner OWC et TAPCHAN sur le site de Toftestallen (Norvège)
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LIMPET, Islay
Le projet LIMPET (Land Installed Marine Energy Transformer), développé par Wavegen, a
été mis en service en 2000, au Royaume-Uni, sur l’île écossaise d’Islay. Il s’agit d’un prototype de
500 kW, basé sur le principe d’un terminateur à colonne d’eau oscillante sur la côte (cf. gure 1.9).
Il fut la première centrale houlogénératrice connectée au réseau électrique du Royaume-Uni.
Figure 1.9 – Projet LIMPET 500 sur le site d’Islay (Écosse, Royaume-Uni)
Greenwave, Port MacDonnell
L’une des plus grosses unités de production jamais fabriquées pour la houlogénération, le
Greenwave de la société Oceanlinx, devait être installé au large du port MacDonnell, Australie, en
2014. Il s’agissait d’un système à colonne d’eau oscillante de 1MW, posé sur le fond. Enmars 2014,
le système s’est renversé pendant la phase de transport et a été remorqué en eau peu profonde.
On peut voir ce système avant son transport sur la gure 1.10. Cet incident a mené dès le mois
d’avril 2014 à la faillite de la compagnie.
Figure 1.10 – Projet Greenwave d’Oceanlinx au niveau du port MacDonnell (Australie)
Pelamis, Aguçadoura et Orkney
Certainement l’un des systèmes les plus connus et populaires, mais aussi le plus avancé en
termes industriels, est le Pelamis, développé par la société écossaise Pelamis Wave Power (ini-
tialement Ocean Power Delivery Ltd.). Il s’agit d’un atténuateur articulé (cf. gure 1.1.4). Trois
houlogénérateurs de type P1 de 750 kW ont été installés à Aguçadoura, Portugal. Ils ont fonc-
tionné de juillet à novembre 2008. Deux unités de seconde génération P2, installées sur le site
d’Orkney, en Écosse, ont atteint 10 000 heures de connexion au réseau en juin 2014, mais avec de
longues périodes de rapatriement. En décembre 2014, la société met la clé sous la porte, faute de
nancement et de repreneurs.
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Figure 1.11 – Projet Pelamis, version P1 à Aguçadoura (Portugal)
Waveroller, Peniche
Le principal projet autour de Waveroller, développé par la société nlandaise AW-Energy,
a été le projet Surge : l’installation de trois prototypes de 100 kW à Peniche, Portugal, en 2012.
Il s’agit de terminateurs submergés en cavalement, installés près de la côte (cf. gure 1.12). Le
retour au port des unités de production 2014 ayant, semble-t-il, été positif, la première version
commerciale (500 kW) devrait être installée cette année (en 2015).
Figure 1.12 – Projet Surge : plateforme avec trois unités Waveroller à Peniche (Portugal), avant
leur placement au fond
CETO, Garden Island
Le principal projet autour de CETO, développé par la société australienne Carnegie Wave
Energy Ltd., est le projet Perth qui comprend l’installation de trois prototypes CETO 5 de 240 kW
à Garden Island, Australie, en 2015. On peut voir sur la gure 1.13 l’installation du second proto-
type. Le CETO est un point absorbeur submergé, en mouvement plan (cavalement, pilonnement),
et installé près de la côte. L’originalité de cette technologie est la production d’eau désalinisée en
parallèle de la production d’électricité.
On peut noter néanmoins les avaries du projet expérimenté par EDF Energies nouvelles et
DCNS à la Réunion, suite au passage du cyclone Bejisa début janvier 2014.
La prochaine génération, le CETO 6, est prévue pour une puissance nominale de 1MW par
unité.
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Figure 1.13 – Installation d’une unité CETO pour le projet Perth (Australie)
Wavestar, Hanstholm
La société danoise Wavestar a testé son prototype à l’échelle 1/2 pendant 4 années de 2009
à 2013, installé au large de Hanstholm, au Danemark (cf. gure 1.14). Il s’agit d’un ensemble de
bouées pilonnantes ottantes rattachées à une structure porteuse commune. Cette société prévoit
le développement d’un démonstrateur à l’échelle 1 pour 2018.
Figure 1.14 – Prototype à l’échelle 1/2 de la technologie Wavestar à Hanstholm (Danemark)
Powerbuoy 40, Bayonne
La société Ocean Power Technologies va installer, en 2015, une unité PB 40 (40 kW) au large de
Bayonne, New Jersey, USA (cf. gure 1.15). Il s’agit d’une bouée pilonnante à référentiel xe avec
une chaîne électrique indirecte (transformation du mouvement de translation en mouvement de
rotation).
1.2 Houlogénérateurs directs à chaîne électrique directe : état de
l’art et positionnement
1.2.1 Spécificités
Les houlogénérateurs directs à chaîne électrique directe mettent en oeuvre les chaînes de
conversion houle/électricité les plus courtes. Il s’agit donc d’une sous-famille des houlogénéra-
teurs directs (ou houlogénérateurs à corps mus directement par la houle). La spécicité est que
l’organe de puissance pour la récupération (Power Take-O ) est une machine électrique : ma-
chine électromagnétique tournante ou linéaire, sans aucune interface mécanique (engrenages par
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Figure 1.15 – Powerbuoy 40 (40 kW) avant son déploiement au large de Bayonne (New Jersey,
USA)
exemple) ou hydraulique, dont le couple ou l’eort de récupération est contrôlé par un conver-
tisseur électronique de puissance.
Dans un schéma de la vague au réseau (Wave to Wire), cela entraîne diérentes propriétés qui
peuvent apparaître également plus ou moins dans d’autres familles. Il s’agit de deux avantages et
deux inconvénients majeurs, qui entraînent des réexions et études originales dans les domaines
du contrôle optimal, de la abilité, du vieillissement en cyclage, du dimensionnement des élé-
ments de la chaîne électrique (machine électrique, convertisseur statique, stockage électrique),
et de l’intégration au réseau.
– premier avantage : la simplicité de la chaîne entraîne la diminution du nombre de pièces
en mouvement, ce qui peut s’avérer crucial pour l’ecacité énergétique, la abilité et la
maintenance ;
– second avantage : il est possible de contrôler nement l’eort récupératif à chaque instant
tant que l’on reste dans les limites opérationnelles de l’ensemble convertisseur-machine,
orant une exibilité bien plus grande qu’avec des organes hydrauliques par exemple ;
– premier inconvénient : la machine électrique subit desmouvements lents et oscillants, avec
par conséquent un eort à fournir (couple ou force) important, ce qui conduit à des parties
électromagnétiques plus lourdes et coûteuses qu’avec un étage de réduction intermédiaire
par exemple ;
– second inconvénient : Sauf à lisser ces uctuations par un stockage d’énergie tampon,
les uctuations de la puissance primaire (la houle) se retrouvent dans toute la chaîne de
puissance, jusqu’au point de connexion avec le réseau et au-delà, ce qui peut poser des
problèmes de qualité de l’énergie, mais aussi un report des phénomènes de fatigue sur les
composants électriques.
Les deux avantages principaux apparaissent pour certains développeurs comme des points
clés pour améliorer deux aspects cruciaux : diminuer le coût de revient du kWh houlogénéré
en accroissant la récupération par le contrôle et en améliorant la abilité des équipements et
leur besoin de maintenance. Ce dernier point est crucial pour les houlogénérateurs oshore : les
systèmes sont sollicités mécaniquement d’autant plus fortement que les sites disposent d’une res-
source importante. Les fenêtres d’intervention sur site sont alors restreintes à quelques semaines
par an, ce qui conduit à un risque important de pertes d’exploitation et à des coûts d’interventions
élevés.
En France, le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement
Atmosphérique (LHEEA) de l’École Centrale de Nantes et le laboratoire SATIE de l’École Normale
Supérieure de Rennes, travaillent en collaboration forte depuis plusieurs années sur une version
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"tout-électrique" du système SEAREV [9], [13], concept de houlogénérateur direct à chaîne élec-
trique direct basé sur le mouvement pendulaire d’une roue à l’intérieur d’une bouée.
1.2.2 Contrôle et optimisation de la récupération
L’optimisation du contrôle de la récupération d’énergie par les houlogénérateurs est un do-
maine de recherche très riche. Malgré cela, rares ont été les travaux à se concentrer sur la prise
en compte des caractéristiques réelles d’une chaîne électrique, notamment l’impact de leurs limi-
tations sur le contrôle, l’ecacité de la récupération, etc... Les problématiques les plus étudiées
sont l’optimalité, la nécessité de la prédiction pour l’optimalité du contrôle ou encore la prise en
compte des non-linéarités du modèle hydrodynamique [14], [15].
Nos travaux, dans le cadre de cette thèse, se sont donc en partie concentrés sur l’optimisation
du contrôle en prenant en compte diverses caractéristiques et spécicités de la chaîne électrique,
par exemple en supposant des pertes électriques proportionnelles à la puissance du PTO [16].
D’autres travaux ont pris cette même hypothèse pour leurs études [17], [18] pour arriver à des
résultats similaires.
Parmi les travaux qui s’approchent le plus des nôtres, on peut citer ceux d’Elisabetta Tedes-
chi à la Norwegian University of Science and Technology [19]–[23]. Ces travaux se sont surtout
concentrés sur l’impact de la limitation en puissance, qui est une caractéristique principalement
due à l’électronique de puissance, ainsi que l’impact des pertes sur l’ecacité globale pour dié-
rents types de contrôle (exemple de courbes comparatives sur la gure 1.16).
Figure 1.16 – Comparaison d’un contrôle de type passif avec une force de récupération propor-
tionnelle à la vitesse avec un contrôle de type réactif, avec l’ajout d’un terme d’inertie émulée
[22].
Les travaux eectués autour du Wavestar ont pu avantageusement bénécier de tests en
bassin ou en pleine mer pour les diérents contrôles [18], [24]–[26].
Les travaux de thèse Romain Genest au Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Éner-
gétique et Environnement Atmosphérique (LHEEA) [17], [27] se sont donnés comme but la
conception d’une bouée pilonnante à échelle réduite permettant le test de diérents contrôles
et la validation expérimentale de certains modèles. Parmi les contrôles testés, on peut citer des
contrôles continus (résistif, réactif, phase-amplitude, proportionnel-intégral) ou discontinus (lat-
ching).
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1.2.3 Conception de la génératrice électrique
Les études sur les machines électriques dans le contexte de la houlogénération concernent, à
de rares exceptions près [28], des générateurs linéaires, conçus pour des systèmes de type bouée
pilonnante. Cela est donc l’occasion pour la communauté de concevoir des machines linéaires
de grande taille. La plupart des études ne se contentent, dans leur cahier des charges, que des
contraintes géométriques et des spécications de forces et vitesses. Peu d’autres contraintes spé-
ciques à la houlogénération, notamment ces cycles de sollicitations complexes, sont prises en
compte dans ces conceptions.
Pour limiter les composantes d’eort de détente liées aux eets d’encoche (cogging force),
certains choisissent de développer des machines à bobinages dans l’air, comme à l’University of
Edinburgh [29] ou à la Stellenbosch University [30].
Les quelques études qui s’intéressent à la relation entre stratégie de récupération et dimen-
sionnement de la chaîne de puissance sont rares et plutôt centrées sur le domaine du contrôle,
comme vu dans la partie précédente. L’étude de l’impact des stratégies de récupération sur le di-
mensionnement d’un ensemble convertisseur-machine reste une spécicité des travaux travaux
récents du laboratoire SATIE [13], [31].
1.2.4 Vieillissement des convertisseurs de puissance
Les contraintes liées au mouvement oscillatoire du rotor ou du mover et, par conséquent, aux
uctuations importantes de puissance, entraînent un cyclage thermique important des compo-
sants de puissance (transistors et diodes) du convertisseur électronique associé à la machine.
Nous avons, à notre connaissance, été les premiers à prendre en compte ces aspects dans
le contexte de la houlogénération [32], en proposant également d’analyser l’eet de deux para-
mètres de conception importants : le courant nominal des transistors IGBT (taille des puces) et
la taille du radiateur, travaux présentés au chapitre 3.
Parmi les travaux analysant le vieillissement en cyclage des transistors, précisons qu’une
autre étude a été eectuée à la Norwegian University of Science and Technology en ce qui
concerne le redresseur commandé du houlogénérateur Boltr[33] (analyse en vieillissement pré-
sentée sur la gure 1.17). Contrairement à celle qui a été développé durant nos travaux, cette der-
nière ne recherche qu’une conrmation d’un dimensionnement donné plutôt qu’une recherche
de ce dimensionnement.
1.2.5 Intégration au réseau
Des problématiques d’intégration au réseau et de respect des contraintes réseau par des unités
de production houlogénératrices voire des fermes se sont posées assez tôt, en particulier les liens
avec les contraintes de qualité de la tension.
Parmi les premiers travaux qui traitent des problématiques de qualité de la puissance, on
retrouve ceux de Marta Molinas de la Norwegian University of Science and Technology, tout
d’abord sur l’apport de l’électronique de puissance [34], puis sur les eets de foisonnement dans
une ferme de houlogénérateurs [35].
Les premières études poussées et quantitatives concernant les uctuations de tension induites
par la production d’une ferme de houlogénérateurs résultent d’une collaboration entre l’Univer-
sity of Edinburg et l’Institute of Crete [36]–[38]. On peut également citer les travaux précédents
du laboratoire SATIE comme précurseur sur l’analyse de la contrainte de icker [9].
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Figure 1.17 – Analyse en fatigue des IGBT sur le cas du houlogénérateur Boltr[33].
Les études les plus récentes ont été faites par Maider Santos Mugica, Anne Blavette, Sara
Armstrong et Elisabetta Tedeschi à l’University College of Cork [39]–[44], à TECNALIA Energia
[45], [46] et à la NorwegianUniversity of Science and Technology [47], [48]. Parmi les conclusions
de ces divers travaux, on retrouve souvent que le icker est l’une des seules contraintes pouvant
limiter l’intégration au réseau des houlogénérateurs et, donc, les avantages que pourrait apporter
un stockage d’énergie court terme pour lisser la production, et ainsi faciliter l’intégration au
réseau.
1.2.6 Lissage de la production par du stockage d’énergie
Des systèmes de stockage d’énergie électrique (Electrical Energy Storage Systems) peuvent
être utilisés pour lisser une production. Les uctuations importantes de puissance liées à la hou-
logénération directe ont été souvent considérées comme inacceptables, en particulier lorsque
l’injection se fait sur des réseaux faibles, et de nombreux travaux ont exploré des solutions pour
utiliser un stockage d’énergie tampon.
Plusieurs technologies diérentes ont été examinées, parmi celles-ci, on peut citer les super-
condensateurs [49], [50], solution étudiée au sein du laboratoire SATIE [51], les volants d’inertie
[52] ou encore le stockage d’énergie magnétique par bobines supraconductrices Superconducting
Magnetic Energy Storage [53]. Toutes ces technologies peuvent en eet sembler intéressantes,
car le ratio puissance-énergie se révèle très élevé pour cette application et ces technologies. En
eet, plusieurs études montre que la constante de temps du stockage nécessaire an de réduire
signicativement les uctuations de puissance est de l’ordre de 2 s [40].
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La plupart des travaux publiés associent globalement les problématiques de lissage à celles de
la qualité, mais peu de travaux utilisent une métrique précise (en particulier la sévérité en icker)
pour quantier du point de vue des contraintes réseaux l’apport d’un système de stockage [9],
[40], [45], [47] (analyse de l’ajout d’un lissage sur la puissance et la tension réseau sur la gure
1.18). De même, les investigations sur la prise en compte du vieillissement de ces technologies
sont très limitées [49], [51].
Sur ces deux points, les travaux du laboratoire SATIE ont été précurseurs [9], [51] et conti-
nuent d’être moteurs, avec nos très récents travaux, en proposant, par exemple, des modèles
plus ns de vieillissement [54] intégrant une composante de vieillissement en cyclage des super-
condensateurs ou encore des méthodologies de co-optimisation gestion-dimensionnement d’un
système de stockage sous contrainte [55].
Figure 1.18 – Analyse des uctuations de puissance et de tension avec l’introduction d’un sto-
ckage d’énergie tampon de diérentes capacités [47].
1.2.7 Architecture et dimensionnement des câbles d’une ferme
Si les eets de sillage sont importants dans l’architecture d’une ferme d’hydroliennes ou
d’éoliennes, les eets d’interactions entre les unités sont plus complexes dans le cas des hou-
logénérateurs (comme illustrés sur la gure 1.19), faisant notamment intervenir des eets de
radiations, et limitent la concentration des unités de production. Ces problèmes font, avant tout,
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appel à des compétences en hydrodynamique, mais deviennent des contraintes pour les archi-
tectures de fermes [56] (avec des problèmes de baisse de production individuel et de corrélation
des productions).
Figure 1.19 – Interactions des unités de production : comparaison entre le cas des houlogénéra-
teurs et des éoliennes [56]
Sur les questions liées au domaine du génie électrique, les problèmes du réseau de câbles
sous-marins relatifs à des fermes de houlogénérateurs directs sont très similaires à ceux d’autres
moyens de production installés en mer, comme des fermes d’éoliennes oshore ou des fermes
d’hydroliennes. On peut néanmoins, d’après [57], citer quatre diérences importantes par rapport
aux fermes éoliennes oshore :
– les houlogénérateurs ont une puissance nominale unitaire plus faible que les éoliennes
oshore (aux alentours du MW pour les houlogénérateurs les plus grands) ;
– la garantie de l’intégrité du circuit est plus dicile à assurer avec la contrainte d’avoir des
unités de production amovibles pour la maintenance ;
– une profondeur et une distance à la côte plus importante ;
– les unités de production ottantes rendent l’installation plus complexe, notamment à cause
des amarrages.
On peut remarquer que ces spécicités correspondent aux technologies de houlogénérateurs o-
shore. En eet, seules ces technologies posent de véritables dés en ce qui concerne la connexion
et l’installation en ferme.
Parmi les autres études eectuées autour des fermes de houlogénérateurs, on trouve des pro-
blématiques de dimensionnement des câbles sous-marins : en eet, ceux-ci doivent être dimen-
sionnés en considérant leurs pertes et leurs échauements, pertes qui ne sont pas liées qu’à la
puissance moyenne qui transite, mais sont aectées par ses grandes uctuations. On peut citer
le travail de dimensionnement thermique des câbles eectué dans [40].
1.3 Problématiques, verrous et contributions
1.3.1 Problématique : minimisation du coût de l’énergie produite
Une problématique importante, au vu de la maturité technico-économique de la lière de la
houlogénération directe, consiste à maximiser l’ecacité économique sur cycle de vie. Cela est
nécessaire an de s’approcher, à court terme, des politiques d’achat incitatives pour la houlogé-
nération, et à plus long terme, de la parité réseau. Ceci est ainsi indispensable pour permettre à
cette lière de pouvoir se développer de façon pérenne.
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Le coût du kWh ckWh dépend, entre autres, de la puissance moyenne produite PProd , de la
durée de fonctionnement ∆t et du coût total du système, sur cycle, c’est-à-dire la somme du coût





Si l’on connaît assez précisément la valeur de CDW EC−e , le problème se réduit à une optimi-
sation mono-objectif, où l’on peut surtout agir, au niveau de la chaîne électrique :
– en minimisant son coût totalCe , c’est-à-dire en limitant la valeur de l’investissement avec
la taille (eort électromagnétique maximal, puissance maximale. . . ) de la chaîne électrique,
mais aussi les remplacements de composants et les interventions demaintenance, en consi-
dérant leur vieillissement ;
– en augmentant la production PProd , c’est-à-dire en améliorant l’ecacité de la conversion
d’énergie, par le contrôle et le rendement de la chaîne ;
– en augmentant sa disponibilité ∆t c’est-à-dire en limitant les périodes d’arrêt de fonction-
nement dues à des pannes ou des maintenances.
On retrouve les grands axes communs à l’optimisation, sur cycle de vie, du dimensionnement
et de la gestion de la récupération, qu’elle utilise comme critère les coûts environnementaux ou
économiques :
– une ecacité élevée avec un contrôle performant et un bon rendement énergétique de la
chaîne d’énergie ;
– une robustesse des composants associée à une abilité élevée, une maintenance prédic-
tive (aidée par des capteurs et des observateurs) et des remplacements aisés de pièces dé-
faillantes ;
– une limitation des ressources investies par une limitation de la taille du système.
Globalement, ces axes peuvent tendre vers des solutions contradictoires, d’où la nécessité de
considérer les coûts et impacts sur l’ensemble du cycle de vie (Life Cycle Analysis), c’est-à-dire en
prenant en compte tous les aspects de la vie du produit, du berceau à la tombe (Cradle to Grave).
Quelques études commencent à voir le jour pour analyser les impacts d’un houlogénérateur sur
tous ces aspects [58] (cf. un détail des opérations sur la gure 1.20).
Si l’on connaît mal les autres coûtsCDW EC−e , en particulier ceux fortement liés au génie civil
(incluant les ancrages), d’autres approches peuvent se concevoir, par exemple :
– L’approchemulti-objectif [31] : onmaximise PProd ·∆t et onminimiseCe , les diérentes so-
lutions pouvant être représentées par un front de Pareto. L’avantage est de pouvoir s’adap-
ter à diérents cas en donnant la possibilité d’une prise de décision ;
– L’approche mono-objectif : on considère un coût du kWh de vente c˜kWh et l’on cherche
à minimiser Ce − c˜kWh · PProd · ∆t , soit un coût du système électrique (ou de tout autre
sous-système d’ailleurs). Moins précise et moins souple que l’approche multi-objectif, elle
a l’avantage d’être plus facile à mettre en œuvre. Elle est valable au premier ordre si l’on
arrive, au nal, à être assez proche du prix de vente cible, ce qui est obligatoire pour des
impératifs de viabilité économique.
C’est ainsi que les travaux eectués au SATIE [13], [31], en collaboration avec le LHEEA, se
sont déjà largement attaqués au problème de la diminution du coût du kWh et peuvent nalement
se résumer à cette problématique : comment optimiser le dimensionnement et le fonctionnement
de la chaîne électrique d’un houlogénérateur direct an de minimiser le coût de production du
kWh, tout en prenant en compte les contraintes environnantes, en particulier celles provenant
du réseau ?
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Figure 1.20 – Exemple d’une étude sur cycle de vie du berceau à la tombe (Life Cycle Analysis ou
Cradle to Grave) pour le projet Wavestar [58].
C’est au vu de ce constat que le projet ANR QUALIPHE (QUAlité Lissage et Intégration
au réseau de la Production des Houlogénérateurs Electriques directs) a été proposé et retenu
dans le programme PROGELEC, avec, en plus de la collaboration historique entre le SATIE et
le LHEEA, celles de l’IRCCyN, laboratoire de productique et d’automatique et du SyDEV, syndi-
cat départemental d’énergie de Vendée. L’IRCCyN était destiné à apporter ses compétences pour
le contrôle optimal, l’observation et la prédiction, et le SyDEV permettait de disposer d’un cas
d’étude concret et de compétences sur un réseau électrique de distribution et sur son exploitation.
Comme déjà mentionné, les précédents travaux de l’équipe du laboratoire SATIE se sont sur-
tout concentrés sur l’optimisation du dimensionnement de l’ensemble convertisseur-machine,
couplé à une loi de récupération relativement rudimentaire[13], [31]. L’autre axe d’étude a été
l’identication d’une contrainte réseau (icker) montrant la nécessité, dans certains cas, d’un lis-
sage de la production par l’adjonction à la chaîne électrique d’un système de stockage par super-
condensateurs [31]. Un premier dimensionnement optimisé sur cycle de vie, sans co-optimisation
de la loi de contrôle du lissage, permettait un lissage susant à l’intégration réseau.
1.3.2 Verrous, diicultés et contributions de cee thèse
Plusieurs verrous et dicultés apparaissent pour répondre à la question majeure qui est :
comment optimiser le dimensionnement et le fonctionnement de la chaîne électrique d’un hou-
logénérateur direct an de minimiser le coût de production du kWh, tout en prenant en compte
les contraintes environnantes, en particulier celles provenant du réseau ? Nous considérerons ici
les dicultés liées au dimensionnement sur cycle complexe de sollicitations de houle de l’en-
semble convertisseur-machine, qui ont été résolues grâce aux précédentes thèses de doctorat du
laboratoire SATIE sur la houlogénération directe [13], [31].
À partir de l’analyse de l’état de l’art que nous avons eectuée, au début et au cours de cette
thèse, nous avons identiésr quelques verrous scientiques restant à lever an d’apporter des
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outils d’ordre méthodologique à la minimisation du coût de production de l’énergie électrique
issues des houlogénérateurs directs. Notons que le caractère générique des méthodologies éla-
borées ici permettra de les appliquer à d’autres domaines de la conversion d’énergie électrique
(éolien, photovoltaïque, traction...). Nous nous concentrerons ainsi sur les problèmes suivants :
– Proposer des lois de contrôle maximisant la conversion d’énergie tout en respectant les
contraintes et limitations d’une chaîne électrique réelle ;
– Identier et quantier les contraintes réseau liées à une production uctuante ;
– Proposer des solutions optimisées pour faciliter l’intégration au réseau ;
– Identier les éléments les plus vulnérables (principalement en lien avec les uctuations de
puissance) de la chaîne électrique et pouvant donc poser des problèmes de abilité ;
– Identier leurs modes de vieillissement, élaborer, sur la base des meilleures connaissances
actuelles, des modèles de dégradation et de durée de vie adaptés an de quantier l’in-
uence des paramètres de contrôle et de dimensionnement ;
– Garantir une abilité susante (ici sur 20 ans, ou toute autre durée d’usage de référence)
de ces éléments fragiles en eectuant des raisonnements probabilistes.
Dans ce mémoire, nos contributions seront organisées de la façon suivante :
– Chapitre 2 : modélisation dédiée d’un houlogénérateur direct de type bouée pilonnante
(l’architecture la plus générique) pour l’optimisation de diérentes méthodes de contrôle
prenant en compte les limites et contraintes de la chaîne électrique ;
– Chapitre 3 : modélisations spéciques d’éléments de la chaîne électrique connectée au
réseau, destinées à la quantication de la contrainte réseau (icker) et celle du vieillis-
sement des systèmes de stockage d’énergie (supercondensateurs et batteries électrochi-
miques lithium-ion de haute puissance spécique) et des semiconducteurs de puissance
fortement soumis au cyclage thermique ;
– Chapitre 4 : co-optimisation gestion-dimensionnement d’un système de lissage par sto-
ckage électrique cherchant à minimiser son impact sur le coût du kWh sur cycle de vie.
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Chapitre 2
Modélisation et optimisation de la
récupération
2.1 Cadre de l’étude
Comme indiqué dans la partie 1.3, le travail présenté ici se veut être la suite du travail de
co-optimisation contrôle-dimensionnement de la chaîne électrique eectuée dans le cadre de la
thèse de Judicaël Aubry [9]. En eet, le but est toujours de maximiser la production tout en
minimisant la taille de la chaîne électrique dans une optique globale de minimisation du coût du
kWh.
An d’être pertinent, nous essaierons d’adopter une démarche complémentaire à celle déjà
mise en oeuvre. En eet, le travail sur le contrôle de la thèse précédente [9] restait relativement
limité, en proposant un contrôle de la récupération simple (de type frottement visqueux optimisé
pour chaque état de mer avec écrêtage de la puissance récupérée). Deux paramètres susaient
donc à décrire ce contrôle passif : un coecient de frottement visqueux β et une puissance maxi-
male Plev . Ces deux paramètres s’ajoutaient à 11 autres paramètres qui décrivaient, eux, l’en-
semble machine-convertisseur. Cela a permis ainsi d’optimiser, en couplage fort, ce contrôle et
le dimensionsionnement de l’ensemble machine-convertisseur devant exercer le couple d’amor-
tissement (cf. gure 2.1). An d’aner le contrôle de la récupération, nous proposons d’autres
approches (contrôle réactif et contrôle prédictif) avec un nombre de paramètres décrivant l’en-
semble convertisseur-machine réduit.
Comme nous l’avons souligné dans le précédent chapitre, de nombreux concepts diérents
de houlogénérateurs existent. Néanmoins, le système qui sera étudié durant toute cette partie est
une bouée pilonnante à référentiel xe axisymétrique. Le choix de ce système pour cette partie
est motivé par les raisons suivantes :
– la simplicité de la modélisation dynamique avec un seul degré de liberté et de récupération
[27] ;
– l’existence de résultats théoriques prouvés sur la récupération d’énergie maximale ;
– les très nombreux travaux sur ce type de système, permettant aisément de situer et com-
parer nos résultats.
La bouée pilonnante considérée ici a un diamètre de 10 mètres, une hauteur de 15 mètres
et une masse de 772 tonnes. Elle est schématisée sur la gure 2.2. La modélisation dynamique
complète de la bouée est décrit plus loin (section 2.2.2).
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Figure 2.1 – Synoptique de la procédure d’optimisation de l’ensemble convertisseur-machine
dans la thèse de Judicaël Aubry [9]
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Figure 2.2 – Bouée pilonnante xe
Sur la base de ce houlogénérateur direct relativement simple, nous établirons des modèles
pour la simulation et pour le contrôle et développerons diérents types de contrôle de la récupé-
ration que nous comparons ensuite.
2.2 Modélisation de la dynamique d’un houlogénérateur direct :
exemple de la bouée pilonnante
La modélisation de la dynamique de la bouée constitue un volet très important, car elle est
utilisée de deux façons qui ont des nalités assez diérentes :
– la modélisation pour le dimensionnement de l’ensemble du houlogénérateur, utilisée pour
diérentes études : sa précision doit être adaptée à la robustesse désirée pour les choix de
conception (dimensionnement, choix d’architecture, etc...) ;
– la modélisation utilisée pour concevoir le contrôle. La précision de cette modélisation
dépend fortement du choix de la méthode de contrôle. En eet, certaines méthodes ne
peuvent pas être mises en pratique avec des système d’ordre élevé (programmation dyna-
mique par exemple). Ainsi, le choix d’avoir un modèle d’ordre moins élevé et moins précis
peut se révéler cohérent avec des choix de stratégie de contrôle. On peut ainsi rapprocher
le choix de ce modèle du choix d’un modèle utilisé pour concevoir un correcteur : la cor-
rection n’a pas forcément besoin d’une grande précision lors de sa conception pour être
performante.
Le système étudié étant relativement simple (bouée pilonnnante à un degré de liberté), nous
n’avons pas jugé nécessaire de distinguer deux modélisations pour le contrôle et pour le dimen-
sionnement. Mais, dans le cas général, ces deuxmodèles pourraient être diérents : en particulier,
dans le cas d’un système houlogénérateur plus complexe, comme le SEAREV, il serait nécessaire
de simplier (réduction de l’ordre et/ou linéarisation) le modèle dédié au contrôle par rapport au
modèle pour le dimensionnement du système.
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2.2.1 Bilan des eorts mécaniques et principe fondamental de la dynamique
L’accélération verticale de la bouée z¨ peut être modélisée en isolant la bouée et en faisant un
bilan des actions extérieures :
– l’eort d’une génératrice électrique linéaire fPTO ,
– la force de gravitationmд, avec l’accélération de la pesanteur д,
– eorts d’interactions du uide sur la structure fhydro .
D’après le principe fondamental de la dynamique, ceci donne l’équation dynamique suivante :
mz¨ = fhydro − fPTO −m д (2.1)
De façon assez classique, les eorts hydrodynamiques autour du point d’équilibre (hypothèse
de petits déplacement) seront subdivisés en trois composantes :
– les eorts hydrostatiques, modélisés sous la forme d’une raideur : −khs (z − z0)
– les eorts d’excitation, dus à la houle et aux vagues : fexc
– les eorts de radiation, décomposés en une masse d’eau ajoutée à fréquence innie a∞
et d’un second terme, sous la forme d’une réponse impulsionnelle hrad à une vitesse z˙




hrad (τ ) z˙ (t − τ ) dτ .
Cela donne nalement l’équation dynamique suivante :
(m + a∞)z¨ +
∫ ∞
0
hrad (τ ) z˙ (t − τ ) dτ + khs z = fexc − fPTO + khsz0 −m д (2.2)
En choisissant l’origine de l’axe vertical z = 0 an qu’il corresponde à l’équilibre statique
(z0 =m д/khs ), on obtient alors l’équation dynamique autour du point l’équilibre statique :
(m + a∞)z¨ +
∫ ∞
0
hrad (τ ) z˙ (t − τ ) dτ + khs z = fexc − fPTO (2.3)
Cette équation linéaire correspond à l’hypothèse de petits déplacements de la structure, ce
qui permet d’utiliser la théorie potentielle linéaire pour les calculs hydrodynamiques.
2.2.2 Représentation dans l’espace d’état
Lemodèle d’un système dynamique continu peut semettre sous la forme, classique en contrôle-
commande, d’un modèle d’état, avec x , un vecteur d’état et u, un vecteur de contrôle :
x˙ = f (x ,u,t ) (2.4)
L’équation (2.3) ne peut pas se mettre sous la forme souhaitée à cause du produit de convo-
lution, qui oblige à connaître tout l’historique de la vitesse (soit une innité de valeurs) an de
connaître la dynamique du système.
C’est pour cela que l’on propose d’approcher la transformée de Laplace de la fonctionhrad (t ),
Hrad (s ) = L {hrad (t )} par :
Hrad (s ) ≈ Crad (sI −Arad )−1Brad (2.5)
Avec Arad , Brad , Crad et I , respectivement les matrices d’états (n × n), de commande (n × 1),
d’observation (1 × n) et la matrice identité de taille n. La valeur de n dépend de la taille du sous-
système dynamique correspondant aux eorts de radiation, taille égale à l’ordre de la fonction
de transfert correspondante.
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bouée pilonnante
Les données fréquentielles ont été récupérées via un logiciel de calcul d’hydrodynamique
linéaire, ici ACHIL3D. Ainsi, l’ajustement d’un modèle s’est fait sur ces résultats-là par François
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Figure 2.3 – Ajustement d’un modèle correspondant aux eorts de radiation (en vert) sur des
données provenant du logiciel d’hydrodynamique ACHIL3D (en bleu)
Les diérents paramètres trouvés pour modéliser la bouée sont résumés dans le tableau 2.1.
Table 2.1 – Paramètres dynamiques de la bouée pilonnante
m (kg) a∞ (kg) khs (kg·s−2) Hrad (s ) = Crad (sI −Arad )−1Brad (kg·s−1)
772 · 103 247 · 103 758 · 103 13.4s
3
+ 19.3s2 + 5.87s
s4 + 1.56s3 + 1.51s2 + 0.714s + 0.156
· 103
Finalement, la modélisation d’une bouée pilonnante peut se résumer à deux équations :
l’équation de la dynamique et l’équation d’évolution du vecteur d’état de radiation, soit dans
notre cas :
(m + a∞) z¨ +Crad xrad + khs z = fexc . − fPTO (2.6)
x˙rad = Arad xrad + Brad z˙ (2.7)
Le vecteur d’état de radiation xrad est ici de taille 4 car le système de radiation a été modélisé par
une fonction de transfert d’ordre 4.
Pour résoudre numériquement ce système d’équations diérentielles, on va utiliser le vec-
teur d’état x = [z z˙ · xrad ]T . Nous supposons pouvoir contrôler parfaitement l’eort récupératif
fPTO , via la chaîne de conversion électrique directe envisagée. En eet, grâce au convertisseur, on
peut contrôler assez rapidement et relativement précisément la force d’une machine synchrone
linéaire en contrôlant les courants d’induit dans la machine, par exemple par un contrôle vecto-
riel. Cette variable eort devient donc un paramètre de contrôle (u = fPTO ). La force d’excitation
fexc ne peut pas être mesurée directement : elle sera donc considérée comme une perturbation
(w = fexc ). Ainsi, la représentation dynamique du système complet devient :
x˙ = Ax + B1u + B2w (t ) = f (x ,u,t ) (2.8)
y = Cx = z˙ (2.9)
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où les matrices A, B1, B2 et C sont respectivement les matrices d’état, de contrôle, de pertur-
bation et de sortie du système dynamique modélisant la bouée, prenant en entrée des eorts et
en sortie une vitesse verticale. Ces diérentes matrices s’obtiennent à partir des données gurant
































La représentation d’état permet de considérablement simplier la simulation. Cela permet
aussi d’avoir un cadre commun avec d’autres applications de l’automatique et du contrôle (la
robotique ou les véhicules par exemple), permettant la mutualisation des outils et des résultats.
L’utilisation de cette formalisation a donc naturellement tendance à se généraliser [15], [22].
2.2.3 Représentation énergétique de la bouée pilonnante
Nous proposons de construire une fonction énergie E (x ) qui représente l’énergie mécanique
de la bouée pilonnante en fonction de l’état du système x . Cette fonction doit donc naturellement
respecter l’équilibre instantané des puissances. Le système étant considéré linéaire, on peut rai-
sonnablement supposer que l’on peut mettre l’énergie sous une forme quadratique :
E (x ) = xT P x (2.14)
où P est une matrice symétrique dénie positive.
De même, la puissance perdue est considérée comme étant une forme quadratique de l’état :
PLoss mech = x
T Q x (2.15)
où Q est une matrice symétrique dénie positive.
Notons que, dans notre cas, il ne s’agit pas d’une puissance dissipée, comme dans des cas
plus classiques de pertes par eet Joules ou des pertes par frottement sec ou hydrodynamique.
Il s’agit d’une puissance radiée impossible à récupérer dans ce contexte. Cette distinction n’a
pas beaucoup d’importance, à moins que l’on s’intéresse à plusieurs systèmes houlogénérateurs
relativement proches les uns des autres. Une partie de cette puissance peut être alors échangée
entre les systèmes.
On peut maintenant écrire le bilan des puissances :
Pexc − PPTO − PLoss mech = E˙ (2.16)
( fexc − fPTO )T z˙ − xT Q x = x˙T P x + xT P x˙ (2.17)
( fexc − fPTO )T C x − xT Q x = xT (AT P + P A) x + ( fexc − fPTO )T BT2 (2 P ) x (2.18)
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Par identication, on a déjà deux relations :
BT2 (2 P ) = C (2.19)
AT P + P A +Q = 0 (2.20)
L’équation (2.20) est appelée équation de Lyapunov. D’après le lemme deKalman-Yakubovich-
Popov, il existe une paire de matrices (P ,Q) dénies positives dénissant ainsi un système passif
si et seulement si la partie réelle de la fonction de transfert (H (s ) = C (sI −A)−1B2) est toujours
positive.
On peut constater que cette formulation ne se limite pas au cas (1 entrée - 1 sortie) : l’expres-
sion trouvée est valable du moment que les variables d’entrée et de sorties sont conjuguées au
sens de la puissance (par exemple, en entrée on a les composantes du torseur cinématique et en
sortie les composantes du torseur d’eorts ou inversement).
La résolution de ce système pour trouver les matrices P et Q à partir des matrices A, B2 et
C est un problème d’optimisation semi-dénie positive (SDP). De nombreux outils existent pour
résoudre ces problèmes. En particulier, sur Matlab, on peut trouver le Semidenite programming
mode de la bibliothèque CVX [60]. La résolution est basée sur le moteur de calcul SDPT3. Grâce
à ces outils, on a pu retrouver les deux matrices P et Q représentant respectivement l’énergie
mécanique stockée et la puissance perdue à partir des matricesA, B2 etC dénies en (2.10), (2.12)
et (2.13).
La modélisation numérique permet déjà, à ce stade, de faire un essai de lâcher, comme celui
illustré par la gure 2.4. On observe clairement la nature d’oscillateur amorti dans cet essai,
et la cohérence du modèle : la décroissance de l’énergie mécanique xT P x , sans excitation ni
récupération, est clairement due à la puissance perdue par radiation xT Q x .



































d ESto / dt
xT Q x
Figure 2.4 – Test de lâcher (sans excitation ni récupération) d’une hauteur de 3 mètres : position,
vitesse, énergie mécanique stockée et pertes mécaniques en fonction du temps
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À notre connaissance, nous sommes les premiers à utiliser un modèle énergétique explicite
d’un houlogénérateur direct. En plus de permettre une vérication du comportement physique
du système, ce modèle a été utilisé, comme nous le verrons plus loin (section 2.5), dans le contrôle
prédictif.
2.2.4 Modélisation de l’excitation suivant les états de mer
L’état de mer est une description de la surface marine soumise à l’inuence du vent sur une
durée donnée. Pour décrire, modéliser et reconstruire numériquement l’élévation de la surface
libre en un point, on utilise généralement la notion de densité spectrale de puissance de l’élévation
de la surface en une position donnée du plan. En pratique, ce spectre peut être considéré comme
stationnaire sur une durée de l’ordre de l’heure. Des campagnes de mesures ont été eectuées
an de trouver la meilleure forme de ce spectre [61].
En particulier, le spectre JONSWAP (JOint North Sea WAve Project) (voir gure 2.5) fait
consensus dans le domaine de la modélisation hydrodynamique :













γ r (ω ) (2.21)




0.230 + 0.0366γ − 0.185(1.9 + γ )−1 (2.22)
r (ω) = exp *,−
(ω − ωp )2
2 σ (ω)2 ω2p
+- avec σ (ω) =
 0.07 pour ω < ωp0.09 pour ω > ωp (2.23)
Ces valeurs correspondent aux recommandations de l’International Towing Tank Conference
(ITTC) [61]. Elles peuvent bien sûr être modiées pour un meilleur ajustement suivant les situa-
tions lorsque l’on a la possibilité de travailler sur des données d’élévation mesurée.
Ce spectre dépend de trois paramètres :
– la hauteur signicative des vaguesHs , qui est quatre fois l’écart type du signal d’élévation ;
– la période pic des vagues Tp =
2π
ωp
qui correspond à l’abscisse du maximum de la densité
spectrale ;
– γ qui décrit le pic du spectre, paramètre compris entre 1 et 7, sa valeur typique est 3.3
(valeur utilisée par la suite).
La force d’excitation fexc (t ) est directement liée à l’élévation de la surface libre el (t ), et l’on
peut donc faire apparaître une fonction de transfert Hexc (s ) pour exprimer cette relation :
Fexc (s ) = Hexc (s )EL(s ) (2.24)
Or, il existe une relation de réciprocité entre cette fonction de transfert d’excitation et la
fonction de transfert de radiation Hrad (s ). Pour une bouée pilonnante axisymétrique, dans le
cadre de la théorie potentielle linéaire et sous l’hypothèse d’une profondeur d’eau innie [62],
cette relation s’écrit :
|Hexc (jωk ) | =
√
4ℜ (Hrad (jω)) ρд32ω3 (2.25)
Cette relation va nous être utile an de calculer des séries temporelles de force d’excitation,
nécessaires à la simulation de la bouée pilonnante. En eet, on approximera la force d’excitation
comme étant l’addition de diérentes forces d’excitation monochromatiques :
40
2.2 Modélisation de la dynamique d’un houlogénérateur direct : exemple de la
bouée pilonnante

































Figure 2.5 – Spectre JONSWAP normalisé en fonction de la pulsation normalisée pour diérentes
valeurs de γ permettant de décrire plus précisément le pic du spectre










Les diérentes phases ϕk sont tirées aléatoirement et les pulsations ωk sont réparties régu-
lièrement. Dans notre cas, cette modélisation est similaire à la reconstruction d’une élévation
temporelle avec des phases aléatoires, comme utilisée dans [63]. La valeur ecace de la force
d’excitation pour chaque fréquence considérée utilise les informations sur la fonction de trans-
fert de radiation et sur le spectre de houle considéré :





4ℜ (Hrad (jω)) ρд32ω3SEL (ω)∆ω (2.28)
2.2.5 Eicacité du contrôle
Plusieurs auteurs ont montré [64] que, pour une bouée pilonnante axisymétrique, dans le
cadre de la théorie potentielle linéaire et dans l’hypothèse d’une profondeur d’eau innie, ce qui
est le cas qui nous concerne, il existe une puissance moyenne absorbée maximale par pulsation
ω dépendant de la valeur ecace de l’élévation de la surface libre EL(ω), directement liée au








où pWave (ω) est la puissance moyenne maximale absorbée, ρ la masse volumique de l’eau de
mer (1025 kg/m3) et д, l’accélération de la gravité terrestre (9.81m/s−2). Cette propriété est direc-
tement liée à celle présentée juste avant sur le lien entre fonction de transfert d’excitation et de
radiation. Cette relation n’est malheureusement pas universelle et s’applique donc dicilement
dans un cadre plus général, comme le fait la limite de Betz pour l’éolien.
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Ainsi pour retrouver la puissance moyenne totale théoriquement récupérable PWave , il sut







Ce résultat est très utile, car il permet alors de quantier l’ecacité d’un contrôle par rapport








où PMech est la puissancemécaniquemoyenne convertiedans l’organe de récupération (Power
Take-O ). On parlera plutôt d’ecacité que de rendement, car la puissance maximale n’est que
potentielle, et ne représente aucune puissance existant réellement.






L’ecacité que l’on va vouloir maximiser pour chaque état de mer est bien sûr l’ecacité
globale ηCηE .
Ce type de dénition n’est malheureusement pas universel, parce que, dans un cas quel-
conque, on ne connaît pas la puissance maximale potentiellement récupérable PWave et l’on uti-
lise donc le plus souvent, pour comparer les diérents technologies et contrôles, la notion de











L est la largeur équivalente de récupération, et JWave correspond à la puissance moyenne
transportée parmètre de front de vague, enwatts parmètre (nous rappelons ici que nous utilisons
une hypothèse de mono-directionalité des vagues).
2.3 Maximisation de la récupération
2.3.1 Problématique posée par le contrôle
Problème dans sa généralité
L’objectif de l’optimisation du contrôle d’un houlogénérateur est de maximiser l’énergie in-
jectée au niveau du réseau tout au long de la durée de vie du système en respectant certaines
contraintes.
Cette problématique n’est potentiellement pas limitée au contrôle du seul PTO, mais aussi à
celui d’autres organes qui peuvent agir sur le système et aider à cette récupération. Parmi ceux-là,
on peut retrouver :
– le ballastage contrôlé du houlogénérateur direct (adaptive ballast control), an d’adapter la
période propre du système à l’état de mer (contrôle lent) [65] ;
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– un frein et/ou un débrayage commandé pour des contrôles discrets comme le latching ou
le declutching [66].
L’étude proposée ici se concentre surtout sur le contrôle d’un PTO sans autres organes d’aide.
Ce choix est guidé par celui d’étudier des houlogénérateurs directs à chaîne directe : en minimi-
sant le nombre de pièces en mouvement, nous espérons maximiser la abilité globale.
Variable de contrôle
La variable de contrôle qui apparaît naturellement est la force fPTO , car, au sens de la phy-
sique, et comme vu dans le cadre de la modélisation, cette force fait partie des causes, et les
mouvements des eets. De plus, dans le cadre d’une conversion électromagnétique utilisant une
machine synchrone par exemple, il est relativement simple de contrôler le couple (pour une ma-
chine tournante) ou la force (pour une machine linéaire), avec un contrôle vectoriel.
Bien sûr, l’ajout d’autres boucles, externes, de contrôle permettrait de contrôler la vitesse
ou la position, comme testé dans [27] : c’est la base utilisée par les contrôles phase-amplitude
phase and amplitude control [67]. Nous n’avons pas retenu ce type d’hypothèse, car contrôler la
vitesse ne permet pas de prendre en compte simplement les limitations en force appliquées par
la génératrice, ce qui nous apparaissait comme très important.
On peut donc formuler le problème du contrôle, dans notre cas, comme celui de la maximisa-
tion de la production d’énergie sur son cycle de fonctionnement en contrôlant la force appliquée





PProd (t ) dt (2.34)
Autres problèmes d’optimisation d’une commande à but énergétique
Dans le domaine de la génération d’électricité, les problèmes de maximisation de la produc-
tion sont relativement classiques. Dans ce domaine, on les retrouve souvent sous le sigle MPPT
(Maximum Power Point Tracking) dans le cadre, par exemple, de l’éolien, de l’hydrolien ou du
photovoltaïque.
La diérencemajeure entre notre problème et celui traité dans ces cas est que la maximisation
de la puissance ne correspond pas à un point de fonctionnement par état stationnaire : en eet,
dans le cas du photovoltaïque, on cherche à régler une amplitude de courant transitant dans
un panneau. Dans le cadre hydrolien ou éolien, on cherche à régler la valeur de la vitesse de
rotation des pales. Donc, à chaque état considéré comme stationnaire correspond une commande
optimale, sous la forme d’une valeur unique, que l’on peut régler, en pratique, en utilisant une
table de valeur (Look-Up Table). Pour un houlogénérateur dans un état stationnaire (le même état
de mer), la maximisation de la production ne pourra pas être obtenue en associant une constante
à une variable de contrôle.
D’autres problèmes d’optimisation énergétique concernent la minimisation de consomma-
tion, comme par exemple dans le cadre de la robotique industrielle, de la robotique autonome ou
des véhicules (voiture, métro, train, avion, ...).
Dans le cadre de la robotique industrielle et de certains véhicules (métro, train, avion), l’envi-
ronnement est semblable d’une utilisation à l’autre et les tâches à eectuer sont répétées. Lamini-
misation de la consommation, comme objectif primaire ou secondaire, devient alors un problème
pouvant être résolu hors-ligne, si l’on a une modélisation énergétique susamment précise. Il
n’y a, dans ces cas-là, ni contrainte de temps réel, ni aspect stochastique à prendre en compte. Le
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résultat peut ensuite être réutilisé dans la programmation des trajectoires à eectuer (ce qui ne
signie pas qu’elle se font en boucle ouverte). Dans le cadre de la houlogénération, la prédiction
de la houle ne pourra pas dépasser quelques secondes, et donc, les aspects stochastiques et temps
réel sont véritablement contraignants.
Il semblerait ainsi que les spécicités de notre problème se rapproche de celles des problèmes
de robots et de véhicules autonomes, avec, en particulier, des aspects stochastiques importants,
une contrainte de temps réel et une liaison nécessairement très forte avec l’observation, les cap-
teurs et la prédiction. Nous rappelons ici que ce domaine est très actif et que des verrous tech-
niques et scientiques restent à lever.
2.4 Optimisationd’un contrôle paramétré :masse - ressort - amor-
tisseur
Une partie des résultats de cette partie ont été présentés dans [16].
2.4.1 Présentation du problème à résoudre
Le problème complet étant assez complexe, nous avons voulu utiliser ici un contrôle paramé-
tré avec peu de contraintes an d’eectuer diérentes études préliminaires. Nous supposons que
le système est dans un état de mer stationnaire et que le contrôle peut éventuellement s’adapter
de manière lente à diérents états de mer, comme dans [21].
Le contrôle paramétré est inspiré d’un système oscillant du 2nd ordre (masse - ressort - amor-
tisseur) émulé par la génératrice électrique an de s’adapter au système et à l’état de mer. On
considérera dans cette partie que les pertes dans la chaîne électrique seront proportionnelles à la





PProd (t ) dt (2.35)
s.t.
fPTO = KPTO z + BPTO z˙ +MPTO z¨ (2.36)
PProd = fPTO z˙ − closs P | fPTO z˙ | (2.37)
2.4.2 Impédance mécanique de la bouée et du contrôle
De la même manière qu’une impédance électrique lie le courant traversant un dipôle à la
tension à ses bornes, on peut dénirune impédance mécanique de la bouée ZBuoy (s ) liant la
vitesse de la bouée à la force d’excitation et à la force de récupération :








(m + a∞) s2 + Hrad (s ) s + khs
s
(2.38)
De même, le contrôle proposé peut se réduire à une impédance du contrôle ZPTO (s ) :
ZPTO (s ) = |ZPTO (s ) | exp (θPTO ) = Fexc − FPTO

















Figure 2.6 – Modèle de pertes proportionnelles à la valeur absolue de la puissance mécanique
(closs P : coecient de pertes)






( fPTO z˙ − c˜lossP | fPTO z˙ |) dt (2.40)
Nous remarquerons qu’au lieu d’utiliser directement le coecient de pertes correspondant
à notre modélisation de la chaîne closs P , nous utilisons une approximation de celui-ci c˜loss P , ce
qui nous permettra de vérier la sensibilité de la performance de la récupération par rapport à















Figure 2.7 – Analogie électrique mécanique avec des impédances mécaniques et structure du
contrôle de la bouée
L’analogie électrique et la structure de la commande sont illustrées sur la gure 2.7. Claire-
ment, la mise en série de l’impédance de la bouée et de l’impédance du contrôle fait apparaître
une impédance totale :
Ztot = |Ztot (s ) | exp (θtot ) = ZBuoy + ZPTO (2.41)
2.4.3 Optimisation dans le cas monochromatique
Résolution de l’optimisation du contrôle
Nous allons tout d’abord étudier le cas monochromatique, très simple à étudier. Pour cela,
nous allons considérer une force d’excitation sinusoïdale à une pulsation ω :
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fexc = Fexc
√
2 sin (ωt ) (2.42)
On déduit donc à partir de l’impédance totale, la vitesse et la force du récupérateur et donc





2 sin (ωt − θtot ) (2.43)
fPTO =
Fexc |ZPTO (jω) |
|Ztot (jω) |
√
2 sin (ωt − θtot + θPTO ) (2.44)
PMech (t ) = fPTO z˙ =
F 2exc |ZPTO (jω) |
|Ztot (jω) |2
√
2 sin (ωt − θtot ) sin (ωt − θtot + θPTO ) (2.45)
An de vérier la performance sur un cas monochromatique, il sut de regarder sur une








PMech (t ) − c˜lossP |PMech (t ) |
)
dt (2.46)
An de nous aider à résoudre ce problème, nous allons dénir une fonction intégrale I (θPTO ) :





| cos(θPTO ) + cos(2θ + θPTO ) |dθ (2.47)
Il est très aisé alors de prouver que la fonction objectif J s’écrit, grâce à cette fonction inté-
grale, comme suit :
J =
F 2exc |ZPTO (jω) |
|Ztot (jω) |2
[
cos (θPTO ) − c˜loss P I (θPTO )
]
(2.48)
Les conditions pour maximiser cette fonction objectif en jouant uniquement sur le contrôle
reviennent à une condition sur le module et une autre sur l’argument de ZPTO (jω) :
|ZPTO (jω) | = |ZBuoy (jω) | (2.49)
0 = sin(θPTO ) + sin(θBuoy )
+ c˜loss P I
′(θPTO )
(
1 + cos(θPTO − θBuoy )
)
+ c˜loss P I (θPTO ) sin(θPTO − θBuoy ) (2.50)
L’angle de l’impédance de contrôle optimum en fonction de l’angle de l’impédance de la
bouée et du coecient de perte c˜loss P est montré gure 2.8. Sur cette gure, on voit clairement
apparaître deux solutions qui sont classiquement présentées dans la littérature :
– c˜loss P = 0 ⇒ θPTO = −θBuoy , il s’agit alors du contrôle complexe-conjugué qui permet
de maximiser la puissance mécanique moyenne ;
– c˜loss P → 1 ⇒ θPTO = 0, l’impédance de contrôleZPTO est purement réelle et il s’agit donc
d’un contrôle passif de type frottement visqueux. Remarquons que ce contrôle correspond
à un cas absurde où la quasi-totalité de la puissance mécanique récupérée est nalement
perdue.
On peut voir que toutes les autres valeurs comprises entre 0 et 1 correspondent à un com-
promis entre ces deux contrôles.
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Figure 2.8 – Angle de l’impédance du contrôle en fonction de l’angle de l’impédance de la bouée
et paramétré par le coecient de pertes c˜loss P considéré
Performances des diérents contrôles
Grâce à ces résultats, on peut optimiser la force de récupération pour chaque pulsation et
étudier la performance de la récupération globale en fonction des diérents paramètres. Les trois
contrôles correspondants seront étudiés :
– le contrôle complexe-conjugué (C-C) qui maximise la puissance mécanique moyenne ;
– le contrôle passif optimal (P) qui minimise les échanges d’énergies et donc maximise l’ef-
cacité de la chaîne électrique mais avec une puissance mécanique moyenne plus faible ;
– le contrôle compromis (T-O pour Trade-o ) qui permet demaximiser la production globale.
À noter que pour chaque valeur de pulsation, l’impédance du contrôle doit s’adapter à celle
de la bouée, les résultats présentés tiennent compte de cela. On peut voir les résultats sur l’ef-
cacité du contrôle, ηC , du rendement de la chaîne électrique ηE et de l’ecacité globale de la
récupération ηCηE en fonction de la pulsation sur la gure 2.9.
On vérie bien sur cette gure que, malgré le fait que la commande complexe-conjuguée ait
une parfaite ecacité de la récupération et que la commande passive ait le meilleur rendement
électrique, c’est le contrôle compromis qui permet la meilleure ecacité globale de récupération
pour toutes les valeurs de pulsation.
On observe également que la commande complexe-conjuguée induit, pour certaines pulsa-
tions, tellement d’échange d’énergie entre la bouée et le réseau qu’elle nit par avoir un rende-
ment négatif quand on s’éloigne trop de la pulsation de résonance naturelle.
























































Figure 2.9 – Comparaison de l’ecacité du contrôle ηC , du rendement de la chaîne électrique
ηE et de l’ecacité globale de la récupération ηCηE pour le contrôle complexe-conjugué (C-C),
passif (P) et un compromis entre les deux (T-O)
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En gardant l’hypothèse closs P = 0.1, on peut étudier l’impact d’un changement du coecient
de contrôle c˜loss P en le faisant varier de 0.01 à 1, pour une pulsation donnée (ω = 0.65 rad/s). Les
évolutions de ces diérentes ecacités en fonction de ce paramètre sont illustrées par la gure
2.10. Logiquement, l’ecacité globale est maximale lorsqu’on se rapproche de la valeur de closs P ,
ici 0.1. On peut remarquer toutefois que l’on reste au-delà de 90 % du maximum pour une assez
large fourchette de valeur (c˜loss P ∈ [0.056; 0.18]). Il semble donc que le contrôle soit relativement
robuste par rapport à ce coecient et qu’il ne nécessite donc pas une grande précision dans le

































Figure 2.10 – Ecacité du contrôle ηC , rendement de la chaîne électrique ηE et ecacité globale
de la récupération ηCηE dans le cas monochromatique en fonction du coecient de pertes pour
le contrôle utilisé (pulsation ω = 0.65 rad/s, closs P = 0.1)
2.4.4 Optimisation dans le cas polychromatique
Résolution de l’optimisation du contrôle
Contrairement au cas monochromatique, on ne peut pas résoudre analytiquement le pro-
blème dans le cas polychromatique. L’un des problèmes est qu’il n’est pas possible de régler de
façon indépendante le module et l’argument de la réponse fréquentielle du contrôle (impédance
du contrôle). C’est pour cela qu’une forme classique d’impédance de contrôle dépendant de l’état
de mer sera utilisée :
ZPTO (s ) =
MPTO (Tp ) s
2
+ BPTO (Tp ) s + KPTO (Tp )
s
(2.51)
oùMPTO ,BPTO etKPTO sont respectivement des termes émulés demasse, d’amortissement et
de raideur. Bien que préexistante à nos études, cette forme générique est rarement utilisée malgré
ses avantages de souplesse et de simplicité. Nous la nommons par la suite contrôle masse-ressort-
amortisseur.
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An d’optimiser ces trois termes pour chaque état de mer de façon simple, on optimise la
fonction objectif comme une somme pondérée de résultats monochromatiques, pour ensuite tes-
ter ces contrôles par simulation temporelle. La méthode consistant à optimiser dans le plan fré-
quentielle le contrôle est très utile an de réduire le temps de calcul. Avec d’autres hypothèses
de pertes (quadratique en force et/ou en vitesse), les résultats dans les deux cas (temporel et
fréquentiel) seraient identiques, car correspondant à l’identité de Parseval qui lie l’énergie dans
le domaine fréquentiel et temporel. Le calcul de cette fonction objectif est réalisé à l’intérieur
d’un algorithme d’optimisation du simplexe de Nelder-Mead (fonction fminsearch() de Matlab)
prenant comme argument à optimiser les trois paramètres de la loi de gestion.
Les termes émulés doivent être choisis soigneusement pour des raisons de stabilité. En eet,
des termes émulés de masse ou de raideur négatifs peuvent réduire signicativement la stabilité.
On peut étudier cette propriété de stabilité en étudiant la fonction de transfert en boucle ouverte
(OL : Open Loop) correspondant au passage de la somme des forces (récupération et excitation) à
la force de récupération :







+ BPTO s + KPTO
(m + a∞) s2 + Hrad (s ) s + khs
(2.53)
On peut alors étudier les deux limites de cette fonction de transfert, pour des pulsations qui












Le point critique pour la stabilité d’un système est lorsque sa fonction de transfert en boucle
ouverte se rapproche de la valeurHOL (jω) = −1. Pour limiter la distance avec ce point critique et
donc améliorer la stabilité (et par là même la robustesse du contrôle), on peut limiter l’amplitude
des valeurs utilisées pour le terme demasse et de raideur émulées. En eet, dans les cas rencontrés
jusqu’ici, la distance minimale au point critique est toujours rencontrée avec les deux asymptotes
(pulsation tendant vers 0 ou l’inni). Trois cas ont été étudiés :
– pas de contraintes sur ces termes, pouvant donc correspondre à des cas où la stabilité peut
être très limitée ;
– une contrainte relativement faible, où les valeurs de masses et de raideurs émulées sont
limitées, lorsqu’elles sont négatives, à la moitié de la valeur d’inertie et de raideur de la
bouée (ceci correspondant à une marge de gain de 6 dB) ;
– Une contrainte forte avec une interdiction d’utiliser des valeurs négatives pour les valeurs
de masses et de raideurs émulées (ceci correspondant à une marge de gain innie).
Les tests en bassins eectués par Romain Genest [27] semblent indiquer que ces valeurs, en
valeur absolue, peuvent atteindre 75 % des valeurs de la bouée (en valeur absolue) sans que cela
ne pose problème (marge de gain de 2.5 dB).
An d’avoir une fonction de transfert du contrôle réalisable pour la simulation, il faut que
celle-ci soit causale, et donc que le degré du numérateur soit inférieur ou égal au degré du dé-
nominateur. Pour régler ce souci, nous rajoutons un ltre passe-bas d’ordre 1, de constante de
temps τ = 10ms tel que ce dernier n’ait pas d’incidence pour les pulsations correspondantes au
spectre de la houle :
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+ BPTO s + KPTO
s (1 + τs )
(2.56)
Il s’agit donc d’une stratégie de contrôle causale, exible, facile à implémenter (même équa-
tion qu’un correcteur proportionnel-Intégral-Dérivé). Le fait de contrôler ces trois paramètres
permet à la fois de régler la pulsation de résonance en boucle fermée, mais aussi, comparée aux
contrôles avec seulement un terme de masse émulé ou un terme de raideur émulé, de contrôler
la bande passante de la résonance, ce qui est très important lorsque l’excitation est polychroma-
tique.
Résultats
L’état de mer considéré dans cette partie correspond à une hauteur signicativeHs = 2.5m et
une période picTp = 9.5 s. Les simulations temporelles, réalisées grâce àMatlab/Simulink, durent
628 s et sont répétées 20 fois avec diérents tirages aléatoires de phases initiales des composantes
fréquentielles la force d’excitation.
Comme pour le cas monochromatique, on souhaite connaître l’inuence des diérents pa-
ramètres utilisés dans le contrôle, en particulier les limitations apportées pour la stabilité et le
coecient de pertes. La gure 2.11 montre ces diérentes inuences. Chaque couleur correspond
à des limites de stabilité diérentes (en bleu, pas de contraintes, en vert, contrainte faible et en
rouge contrainte forte). Les traits continus correspondent aux résultats des simulations numé-





















Figure 2.11 – Ecacité globale de la récupération ηCηE dans le cas multichromatique (Hs =
2.5m,Tp = 9.5 s) en fonction du coecient de pertes c˜loss P pour le contrôle utilisé (closs P = 0.1).
Les couleurs correspondent aux contraintes liées à la stabilité : en bleu, pas de contraintes, en vert,
contrainte faible et en rouge contrainte forte. Les traits continus correspondent aux résultats des
simulations temporelles et les traits discontinus aux résultats attendus à partir de l’optimisation
fréquentielle.
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On voit que l’optimisation fréquentielle tend à légèrement surestimer l’ecacité globale, mais
arrive à des résultats assez proches. Ceci permet de justier l’optimisation des paramètres dans
le domaine fréquentiel.
On observe aussi que les contraintes ajoutées sur les coecients, an de garantir la stabilité,
changent les résultats de façon très signicative. De façon évidente, les contraintes diminuent
le maximum atteignable, mais limitent aussi les plages de rendement négatif lorsque les pertes
sont sous-estimées. La robustesse des contrôles face à cette problématique a donc besoin d’être
étudiée un peu plus en profondeur an de dénir des critères liés à la stabilité et la robustesse du
contrôle.
Pour la suite, nous utilisons une contrainte faible, limitant ainsi les paramètres d’inertie et
de raideurs émulés à la moitié des valeurs correspondantes de la bouée. Nous pouvons alors
comparer les trois contrôles étudiés dans le cas monochromatique : le contrôle passif, le contrôle
complexe-conjugué et le contrôle compromis. Les résultats temporels sont montrés sur la gure
2.12.
On peut noter à travers cette comparaison que l’échelle de variation de la puissance méca-
nique n’est pas du tout la même dans ces trois cas, et ne nécessite donc pas du tout le même
dimensionnement de la chaîne électrique. Si le type d’étude montrée ici peut être intéressante
an d’avoir des ordres de grandeur pour faire, par exemple, des pré-dimensionnements, on voit
bien, à travers cet exemple, que les contraintes liées à la chaîne électrique seront bien plus im-
portantes à considérer pour l’optimisation du contrôle qu’une simple prise en compte des pertes.
En eet, il faut aussi prendre en compte les limites dans le plan force-vitesse d’un ensemble
machine-convertisseur, en ayant à l’esprit qu’une plus grosse chaîne électrique peut en eet per-
mettre une meilleure récupération, mais que sa taille inuence aussi directement les coûts d’in-
vestissement liés au minimum à cette dernière (en eet, cela peut aussi avoir des implications
sur le dimensionnement mécanique d’autres composants). Voilà pourquoi nous nous sommes
tournés vers un contrôle de type MPC, permettant de prendre en compte les limites de la chaîne
électrique.
2.5 Contrôle de type MPC, contraint par une chaîne électrique,
utilisant un modèle énergétique
2.5.1 Présentation du problème à résoudre
Le problème à résoudre est presque le même que précédemment. Néanmoins, deux choses
importantes vont changer :
– le contrôle n’est plus paramétré et nous devons donc trouver les valeurs de fPTO à chaque
instant, et non un nombre ni de paramètres valables pour un état de mer ;
– cette force fPTO sera limitée par une forcemaximale FMax et la puissancemécanique limité
par une puissance maximale PMax .
Ces limitations, suite aux travaux précédents, apparaissent naturellement comme importantes :
on considérera par la suite que la limite en force vient avant tout des limitations du convertisseur
électromécanique (machine électrique) et que la limitation en puissance provient avant tout du
convertisseur statique (électronique de puissance).
De plus, le terme de pertes dans la chaîne électrique ne sera plus proportionnel à la puissance,
mais quadratique en force, avec un coecient de pertes closs F , ce que l’on peut considérer plus
réaliste pour une chaîne électrique.
Ce modèle est résumé par la gure 2.13.
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Figure 2.12 – Comparaison des séries temporelles de puissances mécaniques et de puissance
électrique pour trois contrôles diérents : le contrôle passif, le contrôle compromis et le contrôle
complexe-conjugué (Hs = 2.5m, Tp = 9.5 s, closs P = 0.1). Notons que l’échelle des ordonnées
est diérente dans les trois cas.
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Figure 2.13 – Puissance électrique et pertes dans la chaîne électrique en fonction de la vi-
tesse de la bouée z˙ et de la force de récupération fPTO avec Fmax =1MN, Pmax =1MW et
closs =0.1MW/MN2





PProd (t ) dt (2.57)
s.t.
| fPTO | ≤ Fmax (2.58)
| fPTO · z˙ | ≤ Pmax (2.59)
PProd = fPTO z˙ − closs F f 2PTO (2.60)
Il n’est pas réaliste de chercher à trouver ces valeurs sur une durée très longue, il faut se
limiter à un horizon ni, ce que l’on peut faire grâce à la mise en place d’un contrôle prédictif
(Model Predictive Control).
An de mettre en place ce contrôle, nous avons choisi d’utiliser le principe du maximum de
Pontryagin [68], qui permet d’optimiser l’énergie récupérée sur un horizon niTh . Comme nous
pouvons le voir sur la gure 2.14 qui représente les interactions entre les principaux éléments du
système, une observation de l’état du système et une prédiction de l’eort appliqué sur la bouée
sont nécessaires à l’obtention du contrôle optimal f ⋆
PTO
.
Dans la suite de l’étude, nous supposerons une connaissance parfaite de l’état du système x ,
à l’instant de prise de décision t0, ainsi que de la force d’excitation sur l’horizon de calcul, de t0
à t0 +Th . Bien entendu, l’observation et la prédiction ne peuvent pas être parfaites.
















· α · EMech (x ) = 1
m + a∞
· α · xT P x (2.63)
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Figure 2.14 – Interactions entre la bouée, la chaîne électrique et le contrôle dans le cadre d’un
contrôle prédictif





| fPTO | ≤ Fmax (2.65)
| fPTO · z˙ | ≤ Pmax (2.66)
La puissance produite correspond donc au Lagrangien L, a une constante près. Ici, il est ap-
proximé avec un coecient de pertes estimé c˜loss F qui, dans l’idéal, sera très proche du coe-
cient de pertes réel closs F .
La fonction Ψ correspond à un coût nal : elle donne un poids à l’état du système à la n de
l’horizon de calcul x (t0+Th ). En eet, il semble intéressant de maximiser une partie α de l’énergie
mécanique EMech car celle-ci peut être utilisée après l’horizon pour être récupérée. Lorsque le
coecient est nul (α = 0), on ne cherche pas à maximiser cette énergie mécanique, tandis que si
ce coecient est unitaire (α = 1), on donne à cette énergie le même poids que l’énergie convertie
durant l’horizon de calcul Th .
Notons que le terme d’inertie (m + a∞) ne change pas le problème, mais est ajouté pour des
problèmes de dimension.
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2.5.2 Mise en place et résolution du problème MPC
Utilisation d’une fonction barrière pour la contrainte en puissance
La contrainte en puissance est une contrainte mixte état-contrôle, ce qui peut rendre plus
compliquée l’utilisation du principe dumaximum de Pontryagin [69]. An d’éviter ces dicultés,
on introduit une fonction barrière b dénie par :
b (a) =

0 if |a | ≤ 1 − ϵ
0.5
( |a | − (1 − ϵ )
ϵ
)2
if |a | > 1 − ϵ (2.67)









Le problème revient donc à maximiser la fonction objectif J dénie par l’équation (2.61) sous la
seule contrainte de force (équation (2.65)), la contrainte en puissance étant prise en compte par
la fonction barrière.
La dérivée de cette fonction barrière b ′ nous sera également utile :
b ′(a) =

0 if |a | ≤ 1 − ϵ
sgn(a)
ϵ2
(|a | − (1 − ϵ )) if |a | > 1 − ϵ (2.69)
Nous pouvons remarquer que b ′ est une fonction monotone décroissante et que c’est une
fonction impaire b ′(a) = siдn(a) · b ′ ( |a |).
Une représentation graphique de la fonction barrière b et de sa dérivée b ′ sont montrées sur
la gure 2.15 pour diérentes valeurs de ϵ .
Hamiltonien et dynamique du vecteur d’état adjoint
L’Hamiltonien est dénit par :
H = pT f (x ,u,t ) + L(x ,u) (2.70)
où p est le vecteur d’état adjoint (costate vector), de même taille que le vecteur d’état.




= −ATp + B1 fPTO





et la valeur à la n de l’horizon de calcul de l’état adjoint doit respecter la condition de
transversalité suivante :







· α · 2 P x (t0 +Th ) (2.74)
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Figure 2.15 – Fonction barrière b et sa dérivée b ′ utilisée pour la contrainte en puissance pour
diérentes valeurs de ϵ : 1, 0.1 et 0.01
Maximisation de l’Hamiltonien
Le principe du maximum de Pontryagin établit le fait que la maximisation de la fonction J
ne peut être obtenue que si le contrôle fPTO maximise l’Hamiltonien H à chaque instant t .
Deux possibilités existent alors :
– Lemaximumde l’Hamiltonien est dans l’intervalle de contrôle admissible (| fPTO | ≤ Fmax ) ;
– Le maximum de l’Hamiltonien est en dehors de cet intervalle, et alors, pour maximiser








Nous commençons par faire l’hypothèse que l’on se trouve dans le premier cas. Pour trouver












) − 2 · c˜loss F · fPTO+/- (2.75)
Connaissant la propriété d’imparité de la dérivée de la fonction barrière, on peut réécrire







*,−p2 + z˙ − |z˙ | · b ′
( |z˙ | · fPTO
Pmax
)
− 2 · c˜loss F · fPTO+- (2.76)
Cette fonction est strictement décroissante en fonction de fPTO , il n’y a donc qu’un extremum
global (à l’annulation de cette fonction) et c’est toujours un maximum, car elle passe obligatoi-
rement d’un signe positif à négatif :
0 = −p2 + z˙ − |z˙ |b ′
( |z˙ | · fPTO
Pmax
)
− 2 · c˜loss F · fPTO (2.77)
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Dans ce cas, fPTO est toujours demême signe que (z˙−p2) parce que la fonction est strictement







Figure 2.16 – Maximisation de l’Hamiltonien réalisée grâce à une étude de sa dérivée. Huit cas
diérents sont étudiés : signe de (z˙−p2) positif ou négatif ; comportement de la fonction barrière
lors de son annulation ; annulation dans le domaine admissible de la commande ou en dehors.
Trois cas existent, qui dépendent de la puissance mécanique fPTO · z˙ :
– | fPTO · z˙ | ≤ (1 − ϵ ) · Pmax ;
– fPTO · z˙ > (1 − ϵ ) · Pmax ;
– fPTO · z˙ < −(1 − ϵ ) · Pmax ;
Les solutions correspondantes sont alors les suivantes :
– fPTO =
z˙ − p2
2 · c˜loss F
;
– fPTO =
(z˙ − p2) · ϵ2 + z˙ · (1 − ϵ )





(z˙ − p2) · ϵ2 − z˙ · (1 − ϵ )




Nous pouvons remarquer que, dans les deux derniers cas, les approximations utilisées sont
meilleures lorsque ϵ est petit et que ce dernier n’intervient nalement pas dans les résultats.
Nous considérons tout d’abord le premier cas, et, si le résultat ne respecte pas la condition
sur la puissance, nous utilisons la seconde ou la troisième solution selon le signe de (z˙ − p2).
Si la force fPTO ainsi trouvée est dans l’espace admissible de la commande, et donc respecte
la contrainte en force, alors le problème de maximisation de l’Hamiltonien est résolu. Dans le cas







Nous avons déjà vérié que la fonction dérivée de l’Hamiltonien ne possède qu’un change-
ment de signe, et, si nous nous intéressons à ce cas, c’est que ce changement est en dehors des
contrôles admissibles. Le signe de la dérivée est donc le même dans tout l’intervalle admissible
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L’algorithme permettant de calculer la valeur optimale de fPTO pour maximiser l’Hamilto-
nien en fonction du vecteur d’état x et de l’état adjoint p (et aussi de la valeur de la dérivée de
la fonction barrière b ′, nécessaire au calcul de la dynamique de l’état adjoint), est illustré par
l’algorigramme de la gure 2.17.
fPTO = 2 closs
x2 - p2





















Figure 2.17 – Algorithme utilisé pour maximiser l’Hamiltonien en fonction du vecteur d’état x
et de l’état adjoint p
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Résolution numérique du problème MPC
Une méthode classique de tirs multiples a été utilisée an de mettre en oeuvre numérique-
ment l’algorithme décrit ci-dessus. On peut en eet résumer la dynamique de l’état et de l’état




(t ,x ,p,u) (2.82)
p˙ = −∂H
∂x
(t ,x ,p,u) (2.83)
u = fPTO (x ,p) (2.84)
En réécrivant ces relations avec z = (x ,p), on a donc :
z˙ = F (t ,z) (2.85)
Laméthode de tir simple consiste à trouver zsol (t0) respectant les deux conditions aux limites :
xsol (t0) = x (t0) (2.86)
psol (t0 +Th ) =
1
m + a∞
· α · 2 P x (t0 +Th ) (2.87)
Comparée à la méthode du tir simple, la méthode du tir multiple consiste à découper l’in-
tervalle en N sous-intervalles, et à chercher les valeurs de z au début de chacun de ces sous-
intervalles, an de toujours respecter les conditions aux limites de l’intervalle de base, mais aussi
toutes les conditions de raccordement entre les sous-intervalles.
En passant de laméthode du tir simple à laméthode de tirs multiples, le problème devient plus
grand (chaque sous-intervalle ajoute un ensemble (état-état adjoint) à trouver et une condition de
raccordement). Néanmoins, on augmente la robustesse numérique, car les erreurs sur la condition
initiale évoluent exponentiellement avec la taille de l’horizon des sous-intervalles Th/N .
La méthode du tir multiple que nous utilisons a été implémentée grâce à la fonction Matlab
fsolve(), avec l’algorithme à régions de conance réexif (trust-region-reective algorithm).
2.5.3 Résultats
Le contrôle MPC décrit précédemment 2.5.2 a utilisé le modèle de la bouée décrit précédem-
ment.
Toutes les 0.5 s, le contrôle optimal est utilisé pour calculer l’état adjoint an de décider à
chaque instant la force instantanée du PTO à appliquer durant les prochaines 0.5 s.
Il semble possible, au vu des performances de l’algorithme utilisé, de pouvoir obtenir un
fonctionnement en temps réel avec l’utilisation de technologies adaptées (comme des DSP ou
des FPGA). En eet, avec un processeur Intel Xeon cadencé à 2.7 GHz, nous arrivons à simuler
un état de mer de 250 s en a peu près 250 s.
Le tableau 2.2 indique les paramètres par défaut utilisés pour cette étude. Lorsque ces para-
mètres ne sont pas précisés explicitement, ce sont ceux-là qui ont été utilisés. On peut en parti-
culier remarquer que l’on suppose une estimation des pertes par le coecient c˜loss F correspond
exactement au modèle des pertes électriques (closs F ).
Chaque résultat est basé sur une simulation d’une durée de 250 s an de simuler le compor-
tement du contrôle pour un état de mer.
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Table 2.2 – Paramètres par défaut du MPC
Force maximale du PTO Fmax 1MN
Puissance maximale du PTO Pmax 1MW
Coecient de pertes closs F 0.1MW/MN2
Coecient de pertes du contrôle c˜loss F 0.1MW/MN2
Horizon temporel Th 12 s
Poids de l’énergie mécanique à la n de l’horizon α 0.5
La gure 2.18 illustre, pour un seul état de mer (Hs = 2m, Tp = 8 s), deux types de con-
trôles diérents : un contrôle passif optimisé avec une force du PTO proportionnelle à la vitesse
(amortissement visqueux) et le résultat du contrôle prédictif. On voit qu’à chaque instant, les
contraintes de force et de puissance sont bien respectées, tandis que la force du PTO subit beau-
coup moins d’à-coups que les contrôles bang-bang qui émergent habituellement de l’utilisation
du principe du maximum [66], [70], [71]. La puissance moyenne est très diérente entre les deux
cas : 45 kW moyens pour le contrôle passif contre 110 kW pour le contrôle MPC, soit un gain
d’un facteur supérieur à deux.




















































Figure 2.18 – Comparaison entre un contrôle passif optimisé et le contrôle prédictif (MPC) (état
de mer : Hs = 2m, Tp = 8 s avec exactement le même prol temporel de la force d’excitation)
Influence de l’horizon temporel et de la pondération de l’énergie mécanique à la fin de
cet horizon
Deux paramètres ont une importance capitale pour la performance du contrôle : l’horizon
temporel Th et le poids α de l’énergie mécanique restant dans le système à la n de cet horizon.
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Il est facile de prévoir, en l’absence de diculté numérique et d’erreur dans la prédiction, que
les performances du contrôle seront globalement meilleures avec un horizon temporel plus long.
On observe bien cela sur la gure 2.19.
On peut aussi prévoir que l’inuence du coecient α sera moins forte lorsque l’horizon est
plus éloigné, tout simplement parce que le poids de cette énergie au sein de la fonction objectif
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Figure 2.19 – Performance du contrôle pour diérents horizons temporelsTh et diérentes pon-
dérations α de l’énergie mécanique présente à la n de cet horizon (état de mer : Hs = 3m,
Tp = 9 s avec toujours le même prol temporel pour la force d’excitation)
Nous pouvons déduire de cette même gure que, pour chaque horizon temporel Th , il existe
une valeur optimale de α , comprise entre 0 et 100 %, qui permet de maximiser la récupération
d’énergie. Cet optimum devient de plus en plus faible au fur et à mesure que l’horizon est petit,
semblant même tendre vers 100 %.
A notre connaissance, la prise en compte de cette énergie nale est une originalité importante
de notre travail, les autres travaux négligeant cette énergie (cas correspondant à α = 0). On
peut voir un intérêt certain de cette prise en compte, en particulier pour des horizons de calcul
faible. Cela peut être particulièrement intéressant, même si le contrôle devient suboptimal, car
la complexité numérique ou la qualité de la prédiction peuvent obliger à utiliser un horizon
beaucoup plus court (nous rappelons que nous étudions ici le cas d’une prédiction idéale, et
donc irréaliste).
Nous pouvons constater aussi que prendre en compte toute l’énergie mécanique nale (α =
1), comme s’il s’agissait d’énergie électrique, n’est jamais le meilleur moyen de maximiser les
performances du contrôle, il arrive même que ce choix mène à des solutions où la bouée, au lieu
d’être globalement génératrice, est globalement consommatrice d’énergie électrique (alimentée
par le réseau). En eet, les pertes de conversion font qu’il sera toujours impossible de récupérer
toute l’énergie mécanique contenue dans la bouée, et qu’elle aura donc toujours une valeur moins
grande qu’une énergie convertie.
Influence de l’état de mer
La performance du contrôle est bien sûr diérente pour chaque état de mer. Nous pouvons
voir cela sur la gure 2.20.
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Cela dépend en partie de la distance entre la période d’excitation des vagues et la période
propre naturelle de la bouée (ici, autour de 7.2 s) : plus on s’en éloigne, plus la performance
baisse, car il est impossible à la chaîne électrique, vu ses limitations, de corriger entièrement
cette distance.
Cela dépend aussi de la puissance de l’état de mer : s’il est calme, les limitations de la chaîne
électrique agiront faiblement sur les performances. Par contre, sur un état de mer fort, ces li-
mitations deviennent relativement plus importantes et empêchent de maintenir le même niveau
d’ecacité.























7 s, 2 m
11 s, 1 m
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11 s, 5 m
Figure 2.20 – Performance de la récupération en fonction de l’horizon temporelTh pour diérents
états de mer
Nous pouvons aussi remarquer sur cette gure 2.20 que la forme générale de l’ecacité glo-
bale en fonction de l’horizon est similaire pour tous les états de mer. Ce ne serait bien sûr pas le
cas avec la prise en compte d’une prédiction réaliste, la performance de cette dernière dépendant
très fortement de l’état de mer, et en particulier, de la période pic Tp [72].
Influence d’une erreur sur le modèle de pertes utilisé pour le contrôle
Hormis la prise en compte de l’énergie mécanique pour l’optimisation du contrôle prédictif,
la deuxième originalité importante de l’approche présentée ici est la prise en compte d’un modèle
simplié des pertes dans la chaîne électrique, trop souvent négligées.
Il est donc important d’étudier, par une étude de sensibilité, l’intérêt de cette prise en compte
des pertes. C’est ce qu’illustre la gure 2.21 : l’hypothèse sur les pertes dans la chaîne électrique
reste la même que précédemment (closs F = 0.1MW/MN2), mais l’on fait varier le coecient des
pertes estimées utilisé dans le modèle du contrôle, le faisant passer du simple au centuple (c˜loss F
from 0.01 to 1MW/MN2).
On peut globalement prévoir que l’ecacité électrique sera d’autant meilleure que le co-
ecient de pertes c˜loss F sera surestimé dans le contrôle prédictif. Inversement, l’ecacité du
contrôle sera d’autant meilleure que ce coecient sera sous-estimé. On prévoit aussi aisément
que la valeur maximale sera bien obtenue pour une valeur d’ecacité globale correspondant à
une parfaite estimation du modèle de pertes dans le contrôle c˜loss F = closs F = 0.1MW/MN2.
C’est bien ce que montrent les résultats de la gure 2.21.
On peut remarquer sur cette gure qu’une erreur importante sur les pertes dans le modèle
(facteur 10) a un impact négatif important, tandis qu’une erreur plus faible, mais non négligeable
(facteur 3), a un impact quasiment imperceptible. Cela conrme que la prise en compte d’un
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Figure 2.21 – Ecacité du contrôle, rendement de la chaîne électrique et ecacité globale de la
récupération en gardant les mêmes hypothèses sur la chaîne électrique, mais en introduisant une
erreur sur le coecient de pertes estimé dans le contrôle
modèle de pertes est importante, mais sa précision n’a pas besoin d’être élevée pour permettre
la réalisation d’un contrôle performant.
La plage de l’étude importante permet, au moins en partie, de répondre à la question de la
robustesse sur la forme du modèle de pertes (part des pertes liées à la vitesse, à la puissance,...) :
une erreur importante sur le modèle de pertes entraîne une relativement faible diérence sur la
performance de la conversion d’énergie.
On voit aussi que le gain apporté par la bonne estimation des pertes est beaucoup plus im-
portant pour les états de mer plus calmes. En eet, ce sont les limitations de force et de puissance
qui inuent le plus sur la performance de la récupération pour les états de mer très puissants.
L’estimation des pertes a un eet plus important quand la puissance moyenne est plus faible.
Pré dimensionnement d’une chaîne électrique
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le choix d’une chaîne électrique pour jouer le rôle
du PTO fait partie des décisions importantes : elle est en eet très couplée à beaucoup d’autres
aspects d’un houlogénérateur, voire même de toute une ferme.
Dans cette section, nous étudions en détail les principaux aspects dimensionnants qui ont été
pris en compte dans notre contrôle : à savoir la force et la puissance maximales admissibles par
la chaîne électrique, grandeurs directement associées à son coût d’investissement. Nous allons
ainsi observer l’inuence de ces paramètres sur la récupération globale, mais aussi d’un point de
vue de la rentabilité de l’ensemble du houlogénérateur (en terme donc de réduction du coût du
kWh électrique).
Le calcul de l’énergie produite pendant la durée de vie du houlogénérateur direct EProd est
eectué ici sur la base d’un état de mer relativement puissant (9 s,3m) d’une durée de 8 ans,
cas hypothétiquement équivalent à une durée de vie de 20 ans avec l’ensemble des états de mer
rencontrés sur le site de l’île d’Yeu [73]. Nous pouvons observer la croissance de l’énergie produite
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EProd avec la force maximale FMax et la puissance maximale PMax sur la première sous-gure
(rentabilité de la bouée, Buoy protability) de la gure 2.22.
Les deuxième et la troisième sous-gures de la gure 2.22 (rentabilité du convertisseur sta-
tique et du convertisseur électromécanique) correspondent au ratio entre l’énergie produite sur
la vie du système EProd et, respectivement, la puissance maximale PMax (plutôt associée au
convertisseur statique) et la force maximale FMax (correspondant plutôt au dimensionnement du
convertisseur électromécanique, c’est-à-dire de la machine électrique, en l’occurrence linéaire).
Notons qu’en toute rigueur, il faudrait tenir compte de la course, associée à l’amplitude maximale
des mouvements de la bouée pilonnante, non limitée ici, mais que nous ne l’avons pas fait dans
cette étude. Ce serait un aspect important de prolongation de ces travaux.
En eet, pour la suite, nous faisons l’hypothèse que le prix du convertisseur est, dans la plage
considérée de puissance, proportionnel à la puissance maximale et que le prix de la machine
linéaire est quant à lui proportionnel à la force maximale.
Nous déduisons donc un coût du kWh CkWh avec les hypothèses suivantes (supposées cor-
respondre à un prix sur cycle, investissement et maintenance inclus) :
– Coût du convertisseur statique CP : 100 ke/MW ;
– Coût du convertisseur électromécanique CF : 200 ke/MN ;
– Coût du DWEC sans sa chaîne électrique CB : 2000 ke.
Ces hypothèses simplicatrices n’ont pas pour but de prévoir précisément le prix de la chaîne
électrique, mais avant tout de faire un pré-dimensionnement an d’encadrer les caractéristiques
de la chaîne électrique. Bien entendu, des modèles de coût plus ns, sous condition qu’ils existent,
pourraient être aisément introduits dans le raisonnement. Ces hypothèses simplistes permettent
ainsi un découplage partiel de la stratégie de récupération et du dimensionnement, mais, en a-
nant de façon itérative les chires utilisés dans cette étude (par un dimensionnement de la chaîne
électrique plus précis), cela pourrait aussi permettre la mise en place d’une co-optimisation en
couplage faible.
On peut donc calculer CkWh avec l’équation suivante :
CkWh =
CB +CP PMax +CF FMax
EProd
(2.88)
C’est la dernière sous-gure de la gure 2.22 qui représente la rentabilité globale, corres-
pondant à l’inverse de ce coût du kWh. Pour référence, le tarif de rachat ociel de l’électricité
houlogénérée en France est actuellement égal à 6.7 kWh/e. D’après cette étude fondée sur des
paramètres économiques très approximatifs, notamment celui du DWEC hors chaîne électrique,
une chaîne électrique avec une force maximale de 1.4MN et une puissance maximale de 2MW
aboutirait à la meilleure rentabilité.
2.6 Conclusion de ces études et perspectives directes
On peut constater, grâce aux deux études proposées ici, le caractère fondamental des per-
formances de la chaîne électrique dans l’ecacité de la récupération, que ce soit à cause de ses
pertes énergétiques ou de ses limitations en force et en puissance. Nous pouvons aussi rappeler
la limitation des études, en particulier concernant la non-prise en compte de la course maximale
du PTO dans le contrôle, ainsi que la simplicité du modèle économique de la chaîne électrique.
Néanmoins, la levée de ses limitations engendre une complexication de la modélisation
mais cela ne représente pas un obstacle majeur pour obtenir une stratégie de récupération per-
formante. Il est seulement indispensable de prendre en compte ces caractéristiques (pertes et
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Figure 2.22 – Pré dimensionnement d’une chaîne électrique : rentabilité de la bouée, du conver-
tisseur statique, du convertisseur électromécanique et rentabilité globale (inverse du coût du
kWh). Les données sont toujours fonction, en abscisse de la force maximale FMax , et en ordon-
née, de la puissance maximale PMax .
limitations) dans le contrôle optimisé de la récupération. Cette prise en compte est très rarement
présente dans la littérature et nous espérons avoir apporté ici une contribution signicative dans
la résolution du problème technico-économique du contrôle optimal et du pré-dimensionnement
d’un houlogénérateur direct à chaîne électrique.
La première étude présentée dans ce chapitre prend en compte du caractère polychromatique
de l’excitation pour l’optimisation du contrôle : en eet, cette optimisation est classiquement faite
sur un cas monochromatique équivalent [14]. Cela permet en particulier la prise en compte de la
largeur de la résonance du système contrôlé.
Le contrôle proposé, appelé ici contrôle masse-ressort-amortisseur, bien que déjà présent
dans la littérature, est rarement présenté avec tous ces avantages. Il s’agit en eet d’un contrôle
continu (par opposition avec des contrôles discrets de type tout-ou-rien comme le latching-
declutching), qui n’a pas besoin de prédiction et ne nécessitant qu’une observation assez aisée
de l’état du système (sa position et sa vitesse).
De plus, il est très simple à mettre en place et à régler (seulement trois paramètres à régler
pour chaque état de mer). Le fait d’utiliser les trois paramètres permet à la fois de régler la pulsa-
tion de résonance, mais aussi sa bande passante, ce qui est très important lorsque le spectre des
vagues est assez large. Il nécessite cependant d’être encore amélioré an de prendre en compte
les contraintes de force et de puissance maximales, en utilisant par exemple un écrêtage.
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La seconde étude traite d’un contrôle prédictif (Model Predictive Control). En plus de prendre
en compte toutes les contraintes d’une chaîne électrique dans la mise en place du problème,
on pondère également l’énergie mécanique restante à la n de l’horizon par rapport à l’énergie
récupérée durant le cycle. Ce travail a été eectué sur la base d’un modèle énergétique original
de bouée pilonnante (à notre connaissance, il s’agit du premier modèle énergétique d’une bouée
utilisée dans la littérature).
Le contrôle prédictif étudié (MPC) utilise le principe du maximum de Pontryagin, avec l’uti-
lisation des concepts d’Hamiltonien, de Lagrangien et d’état adjoint. Dans ce cadre, la prise en
compte de la contrainte en puissance, qui est une contrainte mixte contrôle-commande, est réa-
lisée par l’introduction d’une fonction barrière, adaptable éventuellement à d’autres contraintes
(on peut ainsi penser à une contrainte importante, passée sous silence dans notre étude, corres-
pondant aux butées mécaniques du mouvement). Enn, précisons que la résolution du problème
se fait grâce à une méthode de tirs multiples.
Les premiers résultats de ce contrôle sont encourageants, mais ils considèrent une prédic-
tion parfaite. Ce contrôle doit donc être associé à une observation et une prédiction de l’eort
d’excitation pour être pleinement opérationnel, et donc pouvoir être comparé de façon réaliste
à d’autres contrôles. En particulier, cela permettra d’étudier la sensibilité des performances du
contrôle aux erreurs de prédiction et d’observations.
La comparaison constitue, en eet, un point important an d’écarter certains contrôles in-
adaptés pour cette application. Rappelons que la comparaison sur les performances théoriques
du contrôle n’est que l’un des points de comparaison. La abilité, la faisabilité pratique, la sou-
plesse d’utilisation et la robustesse de ces contrôles sont d’autres aspects importants à ne pas
négliger dans la comparaison. L’un des avantages certain du contrôle prédictif est de pouvoir
prendre en compte, théoriquement, la plupart des limitations d’une façon assez précise (parfois
grâce à l’utilisation d’artices, tels que la fonction barrière mise en oeuvre ici) tout en conservant
une certaine optimalité. Il reste tout de même à évaluer les capacités de ce type de contrôle dans
un environnement incertain et perturbé qu’est celui d’une installation en pleine mer.
Il serait aussi intéressant d’adapter ce contrôle à d’autres houlogénérateurs plus complexes
tel que le SEAREV, en prenant bien soin, comme précisé en 2.2, d’adapter les modèles dynamiques
pour qu’ils soient utilisables avec ce type de contrôle prédictif (en particulier en limitant l’ordre).
A la n de ce chapitre, nous avons proposé le pré dimensionnement économique d’une chaîne
électrique de houlogénérateur. Cette esquisse de dimensionnement, fondée sur des hypothèses
très fortes, pourrait être améliorée an de permettre un traitement en couplage faible du dimen-
sionnement et de la gestion de la récupération. Il semble en eet pertinent de prendre en compte
un contrôle performant pour un dimensionnement optimal de la chaîne électrique, mais aussi
de l’ensemble du houlogénérateur [74]. En eet, le contrôle peut compenser en partie un écart
important entre la valeur de la période propre naturelle de la bouée (qui pourrait ainsi être plus
petite) et les valeurs de la période pic des états de mer. Une période propre plus faible est associé
à un volume et à une masse moins importante, permettant ainsi d’envisager une réduction des
coûts (génie civil, ancrage,...).
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Chapitre 3
Insertion au réseau et modélisation
du vieillissement du stockage et des
semi-conducteurs de puissance
3.1 Objectifs des modélisations
Ce chapitre est dédié à quelques modélisations stratégiques d’éléments du système en vue
de répondre à quelques questions spéciques comme celles de qualité de l’énergie et de prise
en compte du vieillissement lors de l’optimisation des lois de gestion d’énergie (récupération ou
lissage) et de dimensionnement de la chaîne de conversion. Le chapitre commencera donc par une
étude de la contrainte réseau qu’est le icker, puis continuera sur la modélisation des systèmes
de stockage d’énergie et nira sur la modélisation du vieillissement des semi-conducteurs de
puissance.
Comme indiqué précédemment dans la partie 1.3, certaines technologies de houlogénérateurs
produisent une puissance qui uctue au rythme des vagues, et ces uctuations importantes de
puissance peuvent entraîner un non-respect d’une contrainte réseau. La section 2 de ce chapitre
traite ainsi des modélisations associées à la connexion de houlogénérateurs au réseau.
Lorsque ces uctuations se situent dans une bande de fréquence comprise entre 5mHz et
33Hz, des problèmes de qualité de l’énergie (power quality) au point de connexion (Point of Com-
mon Coupling ou PCC) peuvent apparaître. Ainsi, les houlogénérateurs ont été identiés comme
pouvant être des sources potentielles de papillotement (icker) [37], [42], [47], [54]. En eet, la
combinaison de cette production uctuante et d’un réseau faible (ce qui peut être le cas pour des
réseaux de distribution insulaires ou côtiers) peut entraîner un non-respect des contraintes en
icker, telles que dénies dans les réglementations des réseaux électriques (grid codes).
Après une étude de la contrainte de icker, nous proposons dans ce chapitre d’adopter une
nouvelle grandeur, que nous appellerons sévérité de icker intrinsèque, permettant d’adapter, de
façon plus générique, nos résultats aux caractéristiques variées de réseau et diverses politiques
d’injection de la puissance réactive.
Bien entendu, la sévérité en icker est inuencée par plusieurs facteurs :
– la technologie du houlogénérateur considéré ;
– le contrôle de la récupération ;
– le nombre d’unités de production de la ferme ;
– l’agencement spatial et l’architecture électrique de la ferme.
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Dans la suite de la section 2, nous proposons une étude comparative des contraintes d’inser-
tion au réseau associées à trois technologies de houlogénérateurs : bouée pilonnante, SEAREV,
système à colonne d’eau oscillante.
Nous limiterons l’étude à des fermes de puissance comprise en 5 et 20MW, connectées à un
réseau de distribution de moyenne tension (1 à 50 kV). Ces choix correspondent à un contexte
qui nous semble cohérent avec le stade actuel de maturité des technologies de houlogénération.
L’une des conclusions apportées est que l’adjonction d’unmoyen de stockage (pour une fonc-
tion de lissage) est une solution permettant le respect de la contrainte réseau, et donc la possibilité
de connexion au réseau.
En plus de la problématique de icker, les uctuations importantes de puissance peuvent en-
traîner également un vieillissement accéléré de certains composants vulnérables. Or, la abilité
des houlogénérateurs oshore constitue un point clé pour leur rentabilité. Ce problème est d’au-
tant plus prégnant pour les houlogénérateurs directs, dans lesquels les uctuations de puissance
se répercutent sur une grande partie de la chaîne électrique. On parle ici d’environs 70 millions de
cycles de pendulation sur la durée de vie du système. Il s’agit donc d’identier les vulnérabilités
des diérents composants, de modéliser leur vieillissement et leur probabilité de défaillance puis
de proposer des solutions pour quantier et améliorer la abilité.
Les deux éléments identiés comme les plus vulnérables à ces uctuations de puissance et
donc entraîner des problèmes de abilité sont :
– le système éventuel de stockage utilisé pour lisser la production,
– les semi-conducteurs de puissance (IGBT) présents dans les convertisseurs statiques.
Les solutions envisagées pour améliorer leur abilité consistent à agir sur leur dimensionne-
ment ainsi que sur leur contrôle, tout en maîtrisant le coût sur cycle de vie.
An d’atteindre nos objectifs, nos modèles doivent permettre :
– d’être susamment générique pour s’adapter au dimensionnement (calibres courant des
IGBT pour les convertisseurs et capacité énergétique pour le système de stockage),
– de déterminer le vieillissement (notamment en cyclage) dans le processus de dimension-
nement, avec des modèles les plus précis possible (fondés sur les résultats expérimentaux
publiés les plus récents) pour des technologies particulières.
Dans la 3ème section de ce chapitre, nous présenterons donc les modèles énergétiques (per-
mettant le calcul des pertes et des grandeurs utiles : température, tension. . . ) et de vieillissement
du système de stockage, avec une application à deux technologies diérentes : supercondensa-
teurs (technologie Boostcap de Maxwell) et les batteries Li-ion de puissance (Altairnano LMO
titanate).
Enn, dans 4ème section, nous décrirons les modèles énergétiques et de vieillissement des
composants semiconducteurs de puissance (IGBT SPT en boîtiers Hipaks d’ABB) des convertis-
seurs statiques.
3.2 Insertion au réseau : flicker et application
3.2.1 Flicker et flickermètre
Définition du flicker et normes
Pour l’intégration au réseau, le principal critère de qualité de l’énergie injectée est quanti-
é sous forme d’une contrainte sur les uctuations de tension (icker). Le icker correspond à
une quantication agrégée des eets des uctuations de la tension causées par des variations
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de puissance active et/ou réactive sur le réseau [75]–[77], pouvant tout aussi bien provenir de
producteur que de consommateur. Au-delà d’une certaine amplitude, ces uctuations rapides de
tension (dans une plage de fréquence comprise entre 50 mHz et 33 Hz) peuvent provoquer des
variations inacceptables de luminosité des sources lumineuses (entraînant fatigue, irritabilité et
crise d’épilepsie), mais peut aussi causer un vieillissement prématuré des équipements électriques
[78]. Elles sont encadrées par des normes sur le icker (papillotement) associées à des uctuation
de tension qui doivent rester inférieures à une limite (cf. gure 3.1).




























Figure 3.1 – Flicker : courbe limite (avec Pst = 1) pour des variations de tension en créneaux : la
zone sous la courbe correspond à une gêne du consommateur (d’après [75]–[77])
Deux paramètres du icker sont typiquement utilisés dans les codes de réseaux :
– le icker à court terme Pst (Short Term Perceptibility) correspond à une mesure sur 10
minutes,
– le icker à long terme Pl t (Long Term Perceptibility) correspond à une mesure sur 2 heures.
La mesure du icker est dénie dans la norme CEI 61000-4-15 [75] autour de quatre blocs
expliqués sur la Figure 3.2.
Les quatre blocs seront présentés rapidement ici, les caractéristiques précises de tous les
ltres et de tous les diérents coecients étant donnée dans la norme [75] :
– le premier bloc adapte la mesure de la tension réseau instantanée pour la normaliser ;
– le deuxième bloc est un démodulateur quadratique permettant d’obtenir la valeur ecace




en sortie de ce bloc ;
– le troisième bloc permet de simuler l’eet des variations de tensions sur la perception de
la sévérité en icker par le cerveau, en modélisant à la fois la lampe, l’oeil et le cerveau par
trois blocs simples : un ltre passe-bande pour pondérer le comportement en fonction de
la fréquence (cf. gure 3.1), une élévation au carré puis une mémorisation à court-terme
par un ltre passe-bas. A la sortie de ce bloc, on a une sévérité ou une sensation de icker
instantanée ;
– le quatrième bloc analyse le icker instantanée sur 10 minutes en utilisant une somme
pondérée de quantiles (le 5ème et le 9ème décile, le 97ème centile, le 99ème centile et le
999ème millile). A la sortie de ce bloc, on obtient nalement la sévérité en icker court-
terme Pst . La sévérité en icker à long terme Pl t est la moyenne cubique de 12 valeurs
consécutives de sévérité de icker court terme Pst i .
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Le ickermètre, ainsi déni, peut être implémenté matériellement, mais aussi de manière
logicielle, comme c’est le cas ici avec l’utilisation, dans le cadre de cette thèse, d’un ickermètre
déjà programmé sous Matlab [79]. La sévérité en icker court-terme Pst () sera considérée par la




























































Figure 3.2 – Organisation d’un ickermètre autour de 4 blocs (d’après [75]–[77])
Comme la tension ecace peut être directement calculée à partir de la production sans avoir
besoin de la tension instantanée, nous n’utilisons pas, dans notre cas, les blocs 1 et 2 du icker-
mètre. En eet, comme nous l’avons vu, ces deux blocs ont pour but d’extraire la tension ecace
normalisée à partir d’une mesure de la tension instantanée. Cette simplication nous permet de
travailler à une résolution temporelle beaucoup plus faible pour le même niveau de précision
(20ms au lieu de 400 µs) et ainsi diminuer le temps de calcul.
En considérant les dénitions de ces deux facteurs, un niveau correspondant à Pst = 1 ou
Pl t = 0.8 correspond à la limite acceptable que le distributeur d’électricité doit assurer pour ses
clients. An de garantir ces niveaux, le distributeur doit obliger les diérents consommateurs et
producteurs connectés à limiter leur niveau respectif de icker à des niveaux plus faibles (foison-
nement des pollutions).
Limites d’émission de flicker
Le distributeur, à travers la réglementation réseau, imposera donc des contraintes indivi-
duelles en icker :
Pst ≤ Pst max (3.1)
Pl t ≤ Pl t max (3.2)
70
3.2 Insertion au réseau : flicker et application
Le tableau 3.1 donne les limites de sévérité en icker court et long terme d’après la norme IEC
[80] et quelques déclinaisons de la réglementation selon les zones géographiques et les niveaux
de tension. Ces limites, appelées individuelles, ne considèrent que l’impact du producteur (ou du
consommateur), car ils ne peuvent être tenus responsables que de leur propre impact.
Table 3.1 – Limites de niveau de icker individuel pour diérents réseaux
Pst max Pl t max
IEC 1000-3-7[80] 0.351 0.251
France [81] 0.35 0.25
Irlande (éolien/houlogénération) [82] 0.35 0.35
Royaume-Uni [83] 0.501 N/A
Danemark (éolien)[84] 0.304 0.502/0.353/0.204
1 Limite de base, des analyses plus poussées doivent être faites selon la taille
de l’installation et/ou des autres pollueurs
2Un ≤ 35 kV
3 35 kV < Un ≤ 100 kV
4Un > 100 kV
Si la pollution est stationnaire sur un intervalle de temps de 10 min, ce qui est typiquement le
cas lorsque celle-ci provient d’une production houlogénérée, on peut confondre le icker court
et long terme :
Pl t ≈ Pst (3.3)
La limite en icker long terme étant nalement la plus stricte, c’est elle que l’on utilisera dans
nos études. Le icker court-terme est plutôt utilisé pour des évènements irréguliers, comme les
étapes de connexion/déconnexion au réseau.
Calcul des fluctuations de tension
Les uctuations de tension ∆V (l’opposé de la chute de tension), dues à une ferme de houlo-
















avec PGrid et QGrid , respectivement les puissances active et réactive produites par une ferme de




est l’angle entre le courant et la tension, Ψ = arctan (X/R) est l’angle d’impédance du réseau au
point de connexion et Sk la puissance apparente de court-circuit au point de connexion. Cette
formulation est utilisée dans nombres d’études et de normes [80], [85]–[87], assez logiquement,
car les uctuations de tension considérées pour les études en icker sont relativement faibles,
justiant cette hypothèse (autour de 1 % pour les fréquences des vagues).
Bien entendu, cette formule indique seulement les uctuations de tension imputables à la
ferme, et donc servira seulement à calculer la contribution de la ferme au icker, au point de
connexion (icker individuel).
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Sévérité de flicker intrinsèque
Notons que la sévérité en icker est une fonction homogène, ce qui signie que, avec une
même forme des uctuations de tension (et en particulier, la même période), les sévérités en
icker sont proportionnelles aux amplitudes des uctuations de tension.







= Pl t (PGrid )








= Pl t P
cos(Ψ) |1 + tan(ϕ) tan(Ψ) |
Sk
(3.7)
Ainsi, l’un des termes dépend uniquement du prol de puissance active (Pl t P = Pl t (PGrid ), en
MVA), que nous appellerons par la suite sévérité de icker intrinsèque, et l’autre terme dépend
des caractéristiques du réseau au point de connexion (Sk and Ψ) et à l’injection de puissance
réactive (tan(ϕ)), souvent limitée par la règlementation réseau. Le icker intrinsèque est ainsi
similaire au coecient de icker utilisé en éolien [85], à la diérence que ce dernier utilise seule-
ment une normalisation par rapport à la puissance apparente de court-circuit Sk .
Subséquemment, nous voyons apparaître une contrainte sur les uctuations de puissance de
la ferme :
Pl t P max = Pl t max
Sk
cos(Ψ) |1 + tan(ϕ) tan(Ψ) | (3.8)
D’après [88], les puissances apparentes de court-circuit dans un réseau de distribution moy-
enne tension sont typiquement comprises entre 10 et 2500MVA et les ratios X/R sont aux alen-
tours de 1.5. Les normes en éolien [85] recommandent une étude en icker pour des valeurs de
ratio X/R comprises entre 0.58 et 11.4 (en fait, pour des angles d’impédance réseau de 30°, 50°,
70°et 85°).
La gure 3.3 explicite le rapport entre la sévérité intrinsèque de icker autorisée Pl t P max et
la puissance apparente de court-circuit au point de connexion Sk pour des ratios X/R entre 0.5
et 3.5, et pour des ratios Q/P compris entre 0 et -1.2. L’hypothèse retenue pour cette gure est
une sévérité en icker maximale de Pl t max = 0.25. De façon évidente, les uctuations autorisées
peuvent devenir très importantes lorsque Q/P se rapproche de − R/X, les uctuations de tension
étant alors compensées.
L’avantage majeur de cet indicateur Pl t P est de pouvoir prédire, à partir d’une seule esti-
mation, la sévérité en icker dans diérents cas (dépendant des caractéristiques réseau et des
politiques réglementaires). Par exemple, l’équation (3.8) ou la gure 3.3 peuvent être utilisées
pour déterminer que, pour un réseau de puissance de court-circuit de Sk = 40MVA, avec un
angle d’impédance réseau de Ψ = 50°, et pour une puissance réactive inductive correspondant
à un facteur de puissance de 0.99 au point de connexion, nous obtenons une limite : Pl t P max =
0.47 · Sk = 19MVA.
3.2.2 Hypothèses et modèle de la ferme houlogénératrice réalisée à partir de
plusieurs technologies
Technologies de systèmes houlogénérateurs étudiées
Nous avons voulu comparer, du point de vue du icker et dans le cadre d’une ferme de taille
importante, trois technologies de houlogénérateurs (cf. gure3.4) : à colonne d’eau oscillante
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Figure 3.3 – Rapport entre la sévérité intrinsèque de icker autorisée Pl t P max et la puissance
apparente de court-circuit au point de connexion Sk en fonction de X/R et Q/P (équation (3.8))
(OWC) et deux houlogénérateurs directs (DWEC) (bouée pilonnante et SEAREV). Ces technolo-
gies, leurs principales caractéristiques ainsi que leurs modes de contrôle de la récupération, sont
présentés dans le tableau 3.2.
Table 3.2 – Technologies de houlogénérateurs comparées
Technologie Colonne d’eau oscillante Bouée pilonnante SEAREV
Principe
L’air déplacé par l’eau
dans une chambre pousse
dans un sens et l’autre une














W = 8m ; L = 8m ;
H = 10m






Contrôle passif ou réactif
avec écrêtage en force
(1MN) et en puissance
(1MW),contrôle optimisé
pour chaque état de mer
Passif avec écrêtage en
puissance (1.1MW),
amortissement visqueux
optimisé sur chaque état
de mer
Références Cashman et al.[89] Section 2.2 Annexe A
Modélisation de la ferme
De façon similaire à [35] et [44], la représentation de la production d’une ferme sera supposée
égale à la superposition de N prols identiques décalé chacun dans le temps. Ces décalages sont
calculés à partir de la distance entre les unités et de la vitesse de groupe des vagues −→vд . Ainsi le
décalage entre deux unités i et j située en Oi et O j se calcule ainsi :
∆Ti j =
−−−→
OiO j · −→vд
−→vд2
(3.9)















































Figure 3.4 – Trois technologies de houlogénérateurs produisant une puissance très uctuante :
colonne oscillante, bouée pilonnante et SEAREV
Pour mieux prendre en compte les eets polychromatiques de la houle, et ainsi avoir un
résultat plus réaliste, il serait nécessaire de décaler chaque composante fréquentielle en prenant
en compte sa vitesse de phase propre (et non la vitesse de groupe). L’hypothèse faite ici, très
critiquable, peut être considérée comme un pire des cas.
Ainsi, les interactions hydrodynamiques entre unités ne sont pas considérées. La distance
minimale entre chaque unité est de 200 mètres, comme recommandé par [56], an de limiter les
eets d’interactions pouvant nuire à l’ecacité énergétique globale. On peut raisonnablement
supposer que ces eets sont susamment faibles pour ne pas intervenir dans la sévérité de la
ferme.
Pour chaque taille de ferme (7, 13 et 19 unités), deux architectures diérentes sont comparées :













































Figure 3.5 – Les six architectures de ferme étudiées, avec trois tailles diérentes : 7, 13 et 19
unités. La position des unités est représentée par une croix. Le diamètre des cercles est de 200m.
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Les prols étudiés ont une durée de 10 minutes pour les études en icker court terme avec un
pas de temps de 20ms, interpolé à partir de simulation ayant une résolution de 100ms susante
pour la dynamique des houlogénérateurs. Le prol ne correspond qu’à un seul tirage des phases
aléatoires par état de mer.
3.2.3 Résultats
Influence de la technologie et de son contrôle
La gure 3.6 montre la production moyenne, le icker intrinsèque et le ratio de ces deux
valeurs pour 5 états de mer avec la même hauteur signicative (3m) et 5 valeurs de la période
pic (7, 9, 10, 12 et 14 s), cela pour les trois technologies présentées et pour diérents modes de
contrôle. Cela correspond, pour la colonne d’eau oscillante (OWC), à une turbine contrôlée avec
une vitesse constante ou variable, et, pour la bouée pilonnante à un contrôle passif (optimisé
pour chaque état de mer) ou réactif (contrôles dénis dans la section 2.4.2). Quant au SEAREV,
il est piloté avec un contrôle passif écrêté en puissance. Dans un premier temps, une seule unité
est considérée. La hauteur de la barre pleine correspond à l’état de mer (Hs = 3m, Tp = 10 s),






































































Figure 3.6 – Puissance produite moyenne, icker intrinsèque et ratio icker-puissance produite
pour 5 cas diérents : une colonne d’eau oscillante (OWC) avec une turbine contrôlée à vitesse
constante ou à vitesse variable, une bouée pilonnante (HB) avec un contrôle passif ou réactif et
le SEAREV avec un contrôle passif.
Pour les technologies de houlogénération directe (SEAREV et bouée pilonnante), le ratio entre
le icker intrinsèque et la puissance moyenne produite possède une variation moindre que le
icker intrinsèque. Ainsi, en première approximation, on peut supposer que le icker va être
proportionnel à la production pour ces technologies, mais avec un ratio qui dépend fortement
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du contrôle. Globalement, les ratios ont des valeurs qui sont comprises entre 50 et 250 kVA/kW.
Le comportement du système à colonne d’eau oscillante, en terme de ratio, est similaire, quel
que soit le contrôle (mais on peut observer que la performance de la récupération s’améliore
grâce à la vitesse variable). De même, les deux houlogénérateurs directs avec un même contrôle
se comportent, en terme de ratio, de façon similaire. Mais la bouée pilonnante en contrôle réac-
tif entraîne des uctuations beaucoup plus importantes rapportées à sa production qu’avec un
contrôle passif, ce qui détériore le ratio icker sur production moyenne.
Influence de l’état de mer
La gure 3.7 montre la production moyenne, le icker intrinsèque et le ratio entre ces deux
valeurs pour diérents états de mer évoqués précédemment (à hauteur signicative constante,
égale à 3m). Pour l’instant, une seule unité est considérée. Tous les résultats sont normalisés par
rapport à l’état de mer (3m ; 10 s).
Nous pouvons constater que la corrélation entre la sévérité en icker et la production moy-
enne est importante. Néanmoins, on peut aussi observer que les diérents houlogénérateurs n’ont
pas le même comportement suivant l’état de mer. Cela est bien sûr lié au principe de conversion
diérent. Ainsi, le comportement fondamentalement résonnant des houlogénérateurs directs en-
traîne que le pic de production apparaît près de sa résonance naturelle. Ainsi, l’état de mer le plus
contraignant, en termes de icker, n’est pas forcément le même suivant la technologie.
On peut également observer que, globalement, le ratio icker/production diminue avec la pé-
riode pic. Cela est cohérent avec la sévérité en icker, qui est plus importante pour des fréquences
plus élevées (cf gure 3.1). Mais même le comportement de ce ratio normalisé n’est pas identique
suivant les familles de houlogénérateurs et leurs contrôles, ce qui n’est pas forcément étonnant
au vu de la diérence importante entre les diérents principes de conversion et leur utilisation
par le contrôle.
Influence du nombre d’unités et de l’architecture de la ferme
Cette partie ne traite que d’un prol issu d’une bouée pilonnante utilisant un contrôle réactif.
Nous considérons que les résultats que nous aurions obtenus en eectuant une analyse similaire
sur les autres technologies (OWC et SEAREV) seraient très proches.
La gure 3.8 montre la sévérité en icker d’une ferme normalisée par la sévérité en icker
d’une unité. Nous appellerons dorénavant cette grandeur le ratio en icker ferme-unité. Cette
grandeur est représentée en fonction de la direction des vagues (0°correspond à l’axe des abscisses
de la gure 3.5).
Une hypothèse classique consiste à supposer que cette valeur correspond à la racine car-
rée du nombre d’unités
√
N . Cette hypothèse provient du fait que les productions peuvent être
considérées comme indépendantes les unes des autres, permettant ainsi d’utiliser la formule de
Bienaymé (la variance d’une somme de variables stochastiques indépendantes est la somme des
diérentes variances).
On peut observer que, pour certaines directions, cette valeur est franchement plus grande que
celle attendue avec cette hypothèse. Cela provient du fait que diérentes unités sont alignées face
aux vagues, et ont donc une production identique.
Néanmoins, le fait que des unités distantes de 200 mètres aient exactement le même prol
de production (lorsqu’elles sont alignées face à la direction de propagation) apparaît comme peu
réaliste pour de nombreuses raisons : l’interaction hydrodynamique entre les houlogénérateurs,
les mouvements des houlogénérateurs (lorsqu’ils ne sont pas à référence xe, mais à référence
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Figure 3.7 – Puissance produite moyenne, icker intrinsèque et ratio icker/production en fonc-
tion de la période pic de l’état de mer (hauteur signicative constante de 3 mètres) pour les
cinq cas considérés : une colonne d’eau oscillante (Oscillating Water Column) avec une turbine
contrôlée à vitesse constante ou à vitesse variable, une bouée pilonnante (Heaving Buoy) avec un
contrôle passif ou réactif et le SEAREV avec un contrôle passif. Toutes les valeurs sont normali-
sées par rapport à la valeur correspondant à l’état de mer (Hs = 3m, Tp = 10 s).
mobile), etc. Nous allons donc présenter un second scénario en prenant en compte la dispersion
de la direction des vagues (caractère multi-directionnel des vagues). Les résultats de [90] sont
utilisés pour prendre en compte cette dispersion à l’aide d’une distribution gaussienne de la
tangente de l’angle de direction (avec un écart type de 0.1).
Les résultats sur la sévérité en icker d’une ferme en fonction de la direction moyenne de
propagation sont alors beaucoup plus lisses, comme on peut le voir sur la gure 3.9 mais le
placement des unités a encore une certaine importance. Ainsi, placer des unités alignées face à
la direction principale des vagues doit être évité pour réduire la sévérité en icker de la ferme.
Il semble nalement que l’hypothèse de la racine carrée soit assez réaliste pour être utilisée
par la suite. Dans ces conditions, les ratios icker-production montrés en Fig. 3.6 seraient alors
proportionnels à N −1/2. Ainsi, pour l’intégration au réseau, une bonne méthode pour améliorer
la qualité de l’énergie serait d’avoir des fermes avec un grand nombre d’individus avec des hou-
logénérateurs plus petits. Néanmoins, cette méthode aecterait sûrement de façon importante le
coût du kWh produit par une telle ferme.
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Figure 3.8 – Ratio de icker ferme-unité (ratio de la sévérité en icker d’une ferme par la sévérité
en icker d’une unité) en fonction de la direction de propagation des vagues (vagues monodirec-
































Figure 3.9 – Ratio de icker ferme-unité (ratio de la sévérité en icker d’une ferme par la sévérité
en icker d’une unité) en fonction de la direction moyenne de propagation des vagues (vagues
multidirectionnelles) pour 2 types d’architectures de fermes et trois tailles diérentes de ferme
(7, 13 et 19 unités).
3.2.4 Solutions et actions compensatrices
Vérification de la réglementation réseau
Les limites en icker présentées dans le tableau 3.1 n’ont pas toutes la même signication. Par
exemple, si la norme IEC[80] recommande ces valeurs pour des installations de faible puissance
apparente, les limites considérées dans cette norme devraient être proportionnelles à la racine
cubique de la puissance apparente. Cette limite est à rapprocher de la loi de sommation cubique,
loi d’origine empirique, utilisée dans cette même norme pour calculer les eets d’agrégation
lorsque les perturbateurs sont isolés. Bien sûr, elle recommande aussi l’utilisation d’une loi de
sommation quadratique pour le cas de perturbateurs à bruit coïncident.
Pour la réglementation britannique [83], les limites données dans le tableau 3.1 correspondent
à des charges pouvant être connectées sans analyses complémentaires. Les valeurs autorisées
nalement doivent correspondre à une sévérité en icker totale de Pst = 1.00 et Pl t = 0.80
pour des réseaux de tension inférieure à 132 kV. Dans ce cas-là, les limites dépendront des autres
pollueurs présents autour du point de raccordement.
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Pour la réglementation française [81], les limites sont inversement proportionnelles à la puis-
sance apparente de court-circuit si cette dernière est inférieure à une valeur de référence qui est de
40MVA pour les réseaux de distribution moyenne tension (tension comprise entre 1 kV et 50 kV).
En d’autres termes, le pollueur a une responsabilité moindre lorsque le réseau est trop faible. En
eet, les mêmes uctuations de tension peuvent entraîner un non-respect de la contrainte ou pas
suivant la puissance apparente de court-circuit.
Vérification de l’interaction entre la ferme de houlogénérateurs et le réseau
Si le réseau est assez faible pour causer des problèmes de compatibilité avec le icker, d’autres
contraintes réseaux peuvent également poser problème, comme un non-respect des contraintes
sur le plan de tension ou des problèmes de dépassement du courant nominal des câbles ou des
départs. En eet, un réseau faible a de grandes chances d’être lié à une faible consommation
énergétique et donc à des sections de câbles faibles. Suivant le stade de maturité du projet, des
changements de point de raccordement et/ou de taille de ferme peuvent permettre d’éviter ces
problèmes. Dans d’autres cas, le réseau de distribution pourrait avoir besoin d’être renforcé pour
le besoin de cette installation de production.























Figure 3.10 – Solutions pour éviter les problèmes de icker dans une ferme de houlogénérateurs
(deux unités et une sous-station représentées) : injection de puissance réactive et lissage de la
puissance active par système de stockage d’énergie électrique.
Dans le cas présent, une façon de limiter les uctuations de tension consiste à consommer de
la puissance réactive de façon proportionnelle à l’injection de puissance active, ce qui est tout à
fait possible avec les convertisseurs à modulation de largeur d’impulsion envisagés, au prix d’un
surdimensionnement en puissance apparente. En eet, d’après l’équation (3.5) et la gure 3.3, les
uctuations sont annulées au point de connexion si la relation suivante est respectée :
QGrid = Q0 − PGrid · tan (Ψ)−1 (3.11)
Q0 étant une valeur constante ou faiblement variable qui peut aider à respecter les autres
réglementations réseau (ex : plan de tension). Cette valeur est considérée comme négligeable
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dans la suite, mais l’injection ou la consommation d’une puissance active ou réactive constante
n’a pas d’inuence sur le icker.
La gure 3.11, qui est juste l’illustration de l’équation 3.8, montre le ratio entre le cas sans



























































30 50 60 70
Grid impedance angle (°)
Figure 3.11 – Ratio entre les cas avec et sans injection de puissance réactive (Q/P = 0, PF = 1)
en fonction des rapports X/R et Q/P.
Par exemple, l’équation 3.8, illustrée par la gure 3.11 peut être utilisée pour savoir qu’avec
un angle d’impédance réseau de 50°, le icker peut être multiplié par un facteur 0.83 pour un
facteur de puissance de 0.99, ou encore multiplié par 0.61 pour un facteur de puissance de 0.95,
ces trois valeurs correspondant aux croix sur la gure.
Le tableau 3.3 montre les diérentes possibilités pour absorber de la puissance réactive (in-
ductive) au point d’injection en utilisant des éléments existants de la chaîne électrique ou en
ajoutant un système de transmission exible en courant alternatif (Flexible AC Transmission Sys-
tems ou FACTS), comme un compensateur statique synchrone (Static synchronous compensators
ou STATCOM) ou encore une réactance contrôlée par thyristors (Thyristor Controlled Reactors ou
TCR). La gure 3.10 montre l’emplacement de ces systèmes pour toutes les options présentées.
Table 3.3 – Solutions pour injecter une puissance réactive négative (inductive)
























Changer l’objectif du contrôle de la récupération
Une autre possibilité pour limiter le icker consiste à réduire les uctuations de puissance
par action sur le contrôle de la récupération d’énergie. Ainsi, un objectif secondaire pourrait
être ajouté pour les états de mer puissants en limitant les uctuations de puissance au lieu de
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seulement maximiser l’énergie convertie. Dans ce cas-là, vu que le icker est une contrainte
au point de connexion d’une ferme, un contrôle centralisé de chaque unité pourrait donner de
meilleurs résultats.
Parmi les pistes possibles permettant de réduire les uctuations de puissance, on peut citer la
modulation de l’écrêtage de la puissance absolue dans les houlogénérateurs directs ou l’utilisation
de l’inertie de la turbine et du rotor pour ltrer la puissance produite dans le cas ces systèmes à
colonne d’eau oscillante.
Utilisation d’un stockage d’énergie électrique
Un système de stockage d’énergie électrique (Electrical Energy Storage Systems ou EESS) peut
aussi être utilisé an de lisser une production houlogénérée.
Plusieurs technologies de stockage ont déjà été examinées an de lisser ce type de produc-
tion houlogénérée, comme les supercondensateurs [49]–[51], [54], les volants d’inertie [52], le
stockage d’énergie par inductance supraconductrice (Superconducting Magnetic Energy Storage
ou SMES) [53]. La constante de temps du système de stockage (rapport énergie sur puissance)
n’a pas besoin d’être très grande (autour de 2 s) an de réduire signicativement le icker [40],
[54].
Une comparaison qualitative des possibilités de placement de ces systèmes de stockage (voir
gure 3.10), au sein d’une ferme, est décrite dans le tableau 3.4.
Table 3.4 – Comparaison qualitative des possibilités de placement du système de stockage d’éner-
gie électrique utilisé en lissage d’une production houlogénérée
Localisation Avantages Inconvénients
Point de connexion
Eet d’échelle, dispositif unique et
très accessible, le convertisseur
peut être utilisé comme un
STATCOM
Importantes pertes dans tous les
câbles sous-marins
Sous-station
Eet d’échelle, dispositif unique et
relativement accessible, pertes
réduites dans le câble sous-marin
principal, le convertisseur peut être
utilisé comme un STATCOM
Importantes pertes dans les câbles







Redondance, possibilité de réduire
les pertes dans les câbles
sous-marins de la ferme







Redondance, possibilité de réduire
les pertes dans les câbles




Toutes les solutions proposées ici peuvent avoir un impact sur le coût du kWh. An de mi-
nimiser cet impact, les choix de conceptions et de dimensionnements associées devraient être
fondés sur des analyses de coût sur cycle de vie, comme dans [54].
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3.3 Modélisations énergétique et du vieillissement du stockage
Comme nous l’avons vu précédemment, un des moyens de satisfaire les contraintes réseau
est d’ajouter un système de stockage. La littérature scientique étant insusante eu égard à nos
besoins, nous allons devoir élaborer des modèles adaptés pour représenter, en vue de réaliser des
optimisations, le vieillissement ainsi que le comportement énergétique des deux technologies de
stockage d’énergie capables de répondre aux besoins de lissage de la production des houlogéné-
rateurs : les supercondensateurs et les batteries Lithium-ion de puissance.
Ces modèles devront pouvoir être intégrés au processus de dimensionnement sur cycle de
vie, prenant donc en compte le vieillissement, comme cela a par exemple été fait dans [51], [91].
3.3.1 Modélisation des supercondensateurs
Les supercondensateurs (Supercapacitors), aussi connus sous le nom de capacité électrochi-
mique à double couche (Electrochemical Double-Layer Capacitors ou EDLC) ou ultracondensa-
teurs (ultracapacitors) ne peuvent pas rivaliser avec les batteries électrochimiques en terme de
densité d’énergie. Ce sont leurs durées de vie en cyclage, leurs densités de puissance et leurs
plages de température de fonctionnement qui en font une technologie de stockage utilisée dans
de nombreuses applications, qu’elles soient embarquées [92] ou stationnaires [93], [94].
An d’assurer des performances sur toute la durée de vie du système, la abilité des super-
condensateurs doit être quantiée au moyen de tests de vieillissement accéléré et/ou d’utilisation
de modèles de vieillissement. Pour cela, les fabricants et plusieurs laboratoires ont conduit de
nombreux tests de vieillissement calendaire et en cyclage [95]–[102].
Nous nous proposons ici d’élaborer, sur la base de ces tests, un modèle de vieillissement pour
les supercondensateurs du fabricant Maxwell, modèle à appliquer dans un cadre de dimension-
nement. Ce modèle doit prendre en compte le cyclage en puissance, et pas seulement le vieillis-
sement calendaire, comme cela est le cas dans [51], [96]–[99]. En eet, ces eets peuvent avoir
un impact important dans les applications à grand nombre de cycles intenses comme c’est le cas
en houlogénération. Nous rappelons en eet que l’on parle d’environs 70 millions de cycle sur la
durée de vie d’une houlogénérateur.
Lemodèle proposé, par sa prise en compte du courant, est similaire à celui proposé dans [101],
mais nous y avons apporté des améliorations : tout d’abord, les résultats de test en cyclage prove-
nant d’un autre laboratoire ont été exploités an d’améliorer l’ajustement du modèle avec dié-
rentes capacités de cellules [97] ; ensuite, une variable d’état a été extraite an de quantier l’état
de vieillissement (State-of-Aging) de façon complémentaire à l’état de santé (State-of-Health) cou-
ramment utilisé dans desmodèles de batteries électrochimiques[103] ; enn, nous avons construit
une représentation des paramètres électriques en fonction de la variable de vieillissement SoA
an de pouvoir prendre en compte la dégradation des performances électriques.
Ainsi, à notre connaissance, le modèle proposé est original en ce sens où il peut être utilisé
dans un processus de dimensionnement tout en prenant en compte le vieillissement calendaire
et en cyclage.
Modèle électrique
Le modèle électrique choisi pour représenter les supercondensateurs est simplié au maxi-
mum, il est constitué par la mise en série d’une capacité C et d’une résistance ESR (Equivalent
Series Resistance). Leurs dépendances à la température et à la tension, notamment, n’a pas été
considérée. Bien sûr, des modèles plus complets et complexes existent, mais ce modèle nous a
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semblé susant pour calculer les pertes avec la précision requise dans un processus de dimen-
sionnement global, incluant également l’optimisation du contrôle. En outre, ces paramètres sont
largement utilisés pour décrire les supercondensateurs et ce sont des données explicitement four-
nies par le fabricant dans ses ches techniques (datasheets).
Loi d’Eyring classique
Le modèle classique de vieillissement des supercondensateurs ne concerne que les eets ca-
lendaires, il est basé sur l’utilisation d’une loi d’Eyring, qui donne la durée de vie [104]. Dans
tout le reste, nous considérons une cellule de supercondensateur comme vieillie à 100 % (SoA =
1) lorsque la capacité est réduite de 20 % de sa valeur initiale ou que la résistance série a doublé.
Des tests de vieillissement calendaire permettent de déterminer les diérents paramètres de cette
équation. Lors de ces tests, la tension et la température sont maintenues constantes.








+/- × exp *,ln(2)
V r ef −V
V0
+- (3.12)
où Tl i f e est la durée de vie en heures, θc est la température du boîtier et V la tension aux
bornes du composant. θ0 et V0 correspondent respectivement à la baisse de tension et de tempé-
rature nécessaire pour doubler la durée de vie.T r ef
l if e
est la durée de vie de référence en heure, pour
une température de boîtier de référence θ r efc (ici, la température maximale de fonctionnement,
65 ◦C) et une tension de référence V r ef (ici, la tension nominale, 2.7V).
Nous déduisons de l’équation (3.12) un modèle dynamique de vieillissement qui mène aux
mêmes résultats. La seule hypothèse introduite est que la vitesse de dégradation ne dépend que
de la tension V et de la température θc . Grâce à l’équation (3.12), nous dénissons donc une
variable d’état correspondant au vieillissement, le State-of-Aging SoA. Sa valeur est initialement
de 0 et atteint 1 à la n de sa durée de vie :
dSoA
dt
(V ,θc ) =
1
Tl i f e (V ,θc )
(3.13)
Par soucis de cohérence, nous nous sommes limités aux essais menés sur la seule technologie
Maxwell. Plusieurs laboratoires ont conduit des tests calendaires sur cette dernière et ont déduit
les paramètres de la loi de vieillissement [95]–[100]. Une synthèse des résultats est présentées
dans la table 3.5.
Corrections du modèle intégrant la prise en compte du vieillissement à haute tempé-
rature et basse tension
En observant les données de la table 3.5, nous pouvons nous rendre compte d’une diérence
importante entre l’extrapolation des modèles et la valeur donnée dans la che technique en ce
qui concerne la dernière colonne, représentant un vieillissement à haute température et basse
tension. En eet, le modèle présenté par l’équation (3.13) ne peut pas rendre compte de ce type
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Table 3.5 – Comparaisons de la durée de vie attendue (en vieillissement calendaire) d’après le fa-
bricant et les essais de diérents laboratoires pour la technologie Maxwell (capacités nominales :
350 F, 2600 F ou 3000 F)
θ0 V0 2.7 V, 65 ° 2.7 V, 25 ° 0 V, 70 °
Datasheets [95] - - 1500 h 10 ans 4 ans
LUSAC [96] 8.7 K - 1550 h 4.3 ans∗ -
IMS [97] - 100mV 1910 h - -
RWTH [98] 10 K 100mV 1500 h 2.7 ans∗ 16 × 106 ans∗
PSI [99] 10 K 95mV 1450 h 2.6 ans∗ 42 × 106 ans∗
Ampère [100] 8.6 K 87mV 1500 h 4.4 ans∗ 260 × 106 ans∗
∗Ces valeurs correspondent à des extrapolations.
où K est une constante sans dimension qui remplace le terme en tension quand la tension
devient faible. Cet ajout, empirique, inspiré de celui eectué dans la thèse précédente [9], doit
être considéré avec prudence : d’autres tests seraient nécessaires pour conrmer ou inrmer ce
modèle. Nous pouvons néanmoins remarquer que ce nouveau paramètre n’a que peu d’impact
sur une application en cyclage (où la tension est rarement faible), mais peut avoir un impact
important dans d’autres cas.
Au total, 23 expériences calendaires [95]–[101] ont été analysées an d’optimiser les quatre
paramètres de notre loi de vieillissement calendaire corrigée (T r ef
l if e
, θ0,V0 etK ). La régression s’est
faite sur log(Tl i f e ), les résultats pouvant s’étaler sur plusieurs ordres de grandeur. Une synthèse
est montrée dans la table 3.6 et la comparaison entre le modèle et les résultats d’expérimentation
est présentée graphiquement sur la gure 3.12. Le coecient de détermination (R2) est égal à
96 % (en échelle logarithmique), ce qui signie que 96 % des variations de durée de vie de ces 23
expériences peuvent être expliqués par notre modèle.























Figure 3.12 – Durée de vie calendaire en fonction de la tension et pour quatre températures
de boîtier diérentes (70 ◦C, 65 ◦C, 50 ◦C et 30 ◦C) : Comparaison entre le modèle corrigé et les
expériences [95]–[101]
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Tl i f e (2.7V, 25 ◦C) 5.9 years
Tl i f e (0V, 70 ◦C) 3.7 years
Modèle de dégradation des caractéristiques électriques en fonction de l’état de vieillis-
sement
Les deux paramètres électriques C et ESR changent de valeur avec l’état de vieillissement.
Deux phases diérentes peuvent être observées : une phase initiale de brûlage (burning phase),
et une phase de dégradation linéaire [105]. Nous nous proposons ici de ne considérer que cette
dernière phase considérant une variation linéaire des paramètres de capacité et de conductance
(c.-à-d. l’inverse de la résistance ESR) avec l’état de vieillissement SoA (State-of-Aging) :
C = C0 × (0.95 − 0.15 SoA) (3.15)
ESR−1 = ESR−10 × (1 − 0.3 SoA) (3.16)
où C0 et ESR0 sont respectivement les valeurs initiales de C et ESR. Des hypothèses similaires
ont déjà été admises dans d’autres travaux [98][51].
Quatre expériences ont été utilisées pour obtenir cette loi. La concordance entre ces expé-
riences et le modèle est montrée sur la gure 3.13. Comme la phase de brûlage n’est pas prise en
compte, la capacité, avec notre modèle, chute instantanément de 100 % à 95 % pour SoA = 0 dès
le début de sa vie. La vitesse de dégradation de la résistance est deux fois plus rapide que celle de
la capacité pour notre modèle. Ce ratio dernier est compris entre 1.5 et 2 dans [98] et égal à 2.5
dans [51].
Modèle thermique
L’eet de l’auto-échauement peut être assez important, car, comme on l’a vu, la vitesse de
vieillissement dépend exponentiellement de la température interne (assimilée à la température
du boîtier, ainsi que cela est fait couramment par la communauté scientique concernée). Nous
eectuons ici l’hypothèse que la constante de temps thermique de la cellule (autour de 1900 s
pour la cellule BCAP3000) est assez grande par rapport à la durée des cycles (typiquement de
quelques dizaines de secondes) pour que les variations de température puissent être négligées,
comme dans [9]. An de calculer la température de boîtier pour une utilisation donnée, nous
utiliserons donc le modèle thermique statique suivant :
θc = θa + Rthca ESR × I (t )2 (3.17)
où θa est la température ambiante, Rthca la résistance thermique de la cellule, et I le courant de
la cellule. L’opérateur ESR × I (t )2 représente la moyenne eectuée sur la durée d’un cycle, où la
température du boîtier est donc considérée comme constante.
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Figure 3.13 – Représentation de la dégradation des paramètres électriques dans le plan (conduc-
tance relative - capacité relative) : comparaison entre le modèle de vieillissement calendaire amé-
lioré et les expériences [97], [100], [101], [106].
Modèle de vieillissement calendaire appliqué aux tests en cyclage
Étant donné le faible nombre de tests en cyclage pleinement documentés dans la littérature
et le fait que les mécanismes physico-chimiques de vieillissement peuvent sans doute varier si-
gnicativement d’une technologie à l’autre, les expériences utilisées pour construire ce modèle
de vieillissement, incluant la prise en compte des eets du cyclage, ont été conduites sur des
supercondensateurs similaires (capacité nominale de 2600 F et 3000 F de Maxwell Technologies).
Les 8 expériences utilisées ici ont eu lieu dans deux laboratoires français : le laboratoire Ampère
[100][101] et le laboratoire IMS [97][106].
Avec le modèle calendaire corrigé élaboré précédemment et considérant l’autoéchauement
(équations (3.14), (3.15), (3.16) et (3.17)), nous avons comparé des simulations du vieillissement
durant des tests en cyclage aux résultats des expériences.
La vitesse de vieillissement (équation (3.14)) dépend de la température, considérée comme
constante pendant un cycle (bien sûr, dans nos études de dimensionnement, la succession des
états de mer conduira à une température variable), mais aussi de la tension, cette fois variable. La
vitesse de vieillissement est calculée avec la même résolution temporelle que celle utilisée pour
la tension, c.-à-d. 0.1 s.
Durant les tests avec des prols de puissance imposés, les formes d’onde du courant I (t ) et
de la tension V (t ) dépendent du vieillissement, parce qu’elles dépendent elles-mêmes des pa-
ramètres électriques C et ESR. Par conséquent, le courant ecace, et donc aussi les pertes et
l’auto-échauement, dépendent de l’état de vieillissement SoA.
Pour prédire la durée de vie, il est nécessaire de calculer la vitesse de vieillissement SoA.
La méthode utilisée ici est une simple résolution à pas de temps adaptatif, avec une résolution
pour l’état de vieillissement de ∆SoA = 1 % : on adapte lepas de temps pour que l’évolution
de la variable SoA soit identique à chaque cycle. L’algorigramme de cette méthode est présenté
sur la gure 3.14. La vitesse de vieillissement moyenne sur la durée du cycle utilise comme fe-
nêtre temporelle la durée d’un cycle. Notons que les cycles utilisés durant les tests sont dénis
de manière diérentes mais restent globalement très semblables, avec un cycle de type charge-
pause-décharge-pause avec limitation de la tension maximale.
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Figure 3.14 – Méthode pour calculer la durée de vie Tl i f e en prenant en compte la dégradation
des paramètres C et ESR utilisant une méthode simple de pas adaptatif (avec ∆SoA = 1 %)
Mise en évidence de l’influence de la valeur eicace du courant sur la vitesse de vieillis-
sement
Commençons par comparer nos simulations avec les résultats des 8 expérience mentionnées.
On notera que les phénomènes de régénération observés pendant les arrêts du fonctionnement
en cyclage n’ont pas été considérés, comme recommandé par le fabricant [107].
Les erreurs observés (résidus), observés sur la gure 3.15, sont trop importants pour pouvoir
considérer le modèle de vieillissement calendaire comme susant : les résultats des tests en
cyclages mettent en évidence une durée de vie plus faible que celle prédite par les simulations
dans des rapports compris entre 20 et 200. Nous proposons donc de dénir un facteur d’erreur
k
(i )
err pour chaque expérience i , qui représente le facteur d’erreur trouvé lors de l’application du






l i f e
T
(i )
l i f e
(3.18)
où T˜ (i )
l i f e
est le résultat théorique obtenu avec un modèle de vieillissement calendaire, et T (i )
l i f e
est
le résultat pour l’expérience i .
La valeur ecace du courant ramenée à la capacité de cellule nous étant apparue comme un
paramètre pertinent, nous avons déni la notion de courant ecace spécique : (IRMS/C0). La
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gure 3.15 montre les 8 valeurs pour k (i )err , issue des expériences précédemment mentionnées,
en fonction du courant ecace spécique) : bien qu’il subsiste des dispersions, le logarithme du
facteur k (i )err apparaît assez clairement comme une fonction linéaire de cette grandeur. Notons
que cette dépendance du vieillissement à la valeur ecace du courant a déjà été étudiée dans
certains travaux [101].
































Figure 3.15 – Facteur d’erreur du vieillissement en cyclage (par rapport au vieillissement calen-
daire) en fonction du courant ecace spécique : mesures en régime de fort cyclage et modéli-
sation (courant ecace correspondant à SoA = 0.5)
Cela nous permet de proposer, sur la base des travaux du laboratoire Ampère [101], une
légère amélioration (prise en compte du courant ecace ramené à la capacité) du modèle de
































où I˜RMS est une estimation du courant ecace parcourant le composant.
Le calcul de cette estimation (I˜RMS ) implique une procédure comprenant trois étapes :
1. le calcul du carré du courant (3.20),
2. puis le ltrage de ce dernier avec un ltre passe-bas d’ordre 1 et de constante de temps
τf il ter (3.21) dont la valeur nécessite d’être ajustée aux résultats expérimentaux,
3. et nalement, le calcul de la racine carrée de ce résultat (3.22).
x (t ) = I (t )2 (3.20)
Y (s ) =
X (s )
1 + τf il ters
(3.21)
I˜RMS (t ) =
√
y (t ) (3.22)
où X (s ) et Y (s ) sont respectivement les transformées de Laplace de x (t ) et y (t ), deux variables
intermédiaires dont la dimension est celle du carré d’un courant (d’unité A2).
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Les deux paramètres additionnels kRMS et τf il ter sont optimisés pour correspondre aux ré-
sultats des expériences. Les résultats de cette optimisation ainsi que tous les autres paramètres
du modèle de vieillissement utilisé par la suite sont listés dans la table 3.7. La comparaison entre
les données expérimentales et ce nouveau modèle est montrée sur la gure 3.16.
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Figure 3.16 – Rapport entre les résultats des expériences de cyclage et des prédictions réalisées
grâce au modèle de vieillissement en cyclage comme fonction du courant ecace traversant les
supercondensateurs (courant ecace correspondant à SoA = 0.5)









V r ef 2.7V
θ r ef 65 ◦C
kRMS 68 s·V−1
τf il ter 45 s
Le coecient de détermination est bien plus faible que pour le modèle précédent (71 %). Plu-
sieurs explications peuvent être apportées à cela :
– Les imperfections du modèle (incluant le choix du courant ecace estimé I˜RMS comme
nouveau paramètre)
– Les imprécisions sur la connaissance des conditions expérimentales : température am-
biante, dénition des cycles, évolution des paramètres électriques durant les tests.
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– Les dispersions de caractéristiques sur les diérents composants testés.
Modèle énergétique du système de stockage à supercondensateurs
Le système de stockage d’énergie étudié par la suite sera composé d’un nombre NCells (va-
riable à optimiser) de cellules de référence Maxwell BCAP3000 [95] (C0 = 3000 F,VRated = 2.7V,
ESR0 = 0.29mΩ et Rthca = 3.2 K·W−1). La connexion en série et en parallèle de ces éléments
permet d’ajuster à la fois la taille du système en terme de capacité, mais aussi de la tension no-
minale de l’ensemble. Toutes les cellules seront supposées identiques et soumises aux mêmes
conditions. On peut remarquer que des circuits d’équilibrage sont utilisés pour compenser les
déviations en tension entre les éléments [104], et facilitent donc cette hypothèse. Reste les écarts
de température entre cellules qui peuvent être réduits par un système de refroidissement actif.
Ainsi, on peut considérer que le modèle électrique de l’ensemble se comporte de la même
façon qu’une cellule individuelle, avec une capacité équivalenteCESS en série avec une résistance
série ESRESS . La tension aux bornes de l’ensemble est notéeVESS (tension aux bornes de la seule
capacité), tandis que le courant à travers le système est noté IESS .
La capacité énergétique nominale ERated est ainsi directement proportionnelle à celle d’une
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Les pertes énergétiques du système PLoss dépendent de la variable d’état du système (ESto ),
des paramètres du système (CESS et ESRESS ) et bien sûr de la puissance stockée dans le système
PSto :









3.3.2 Modélisation des baeries Lithium-ion de puissance
Modèles électrique et thermique des baeries Li-ion
De la même manière que pour les supercondensateurs, un élément de référence est utilisé. Il
s’agit ici d’une batterie Altairnano (lithium-titanate nanostructuré pour l’électrode négative et
lithium-oxyde de manganèse pour l’électrode positive) d’une capacité de 60Ah et d’une tension
nominale de 24V [108]. Il s’agit de la mise en série de 12 cellules individuelles.
La modélisation électrique choisie consiste en la mise en série d’une source de tension E
(24 V) et d’une résistance interne ESR (3.9mΩ). Le modèle peut paraître trop simpliste, mais il
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nous est apparu raisonnable en particulier si l’on peux supposer que l’état d’énergie du système
variera très peu (cf. section 4.4).
De la même façon qu’avec les supercondensateurs, les connexions série et parallèle de cet
élément de référence permettent à la fois d’ajuster la tension nominale et la capacité énergétique
totale du système de stockage. Les cellules sont supposées identiques, subissant ici encore les
mêmes conditions électriques et thermiques. Les circuits d’équilibrages sont conçus, en particu-
lier, pour compenser les déviations de tension entre les batteries de cellules, ce qui justie cette
hypothèse.
L’eet de l’auto-échauement est très important, car la vitesse de vieillissement calendaire
dépend, comme dans les supercondensateurs, exponentiellement de la température, comme nous
allons le voir après. Ici également, la constante de temps thermique des cellules est considérée
comme étant assez grande pour négliger les variations de température sur un état de mer donné,
car les variations de puissance se produisent à l’échelle de la période des vagues (autour de la
dizaine de secondes) ou des groupes de vagues (autour de la centaine de secondes). Nous utilisons
donc à nouveau un modèle thermique statique pour déterminer la température de boîtier θc ,
supposée homogène à la température interne :
θc = θa + Rthca ESR × I (t )2 (3.29)
où θa est la température ambiante, Rthca la résistance thermique et I le courant. Ainsi, pendant
un cycle (un état de mer), la température de boîtier θc est considérée comme constante. Sous
l’hypothèse d’un coecient de transfert thermique par convection de 10W/(m2K), la résistance
thermique de la batterie est de 0.28 K/W.
Modèle de vieillissement de la technologie Lithium de puissance
On utilise de nouveau la variable d’état SoA permettant de quantier l’état de vieillissement.
Valant 0 initialement, elle évolue jusqu’à atteindre 1 lors de la n de vie, dénie par une baisse
de la capacité de stockage de 20 % par rapport à sa valeur initiale.
Lemodèle de vieillissement des batteries Li-ion, que nous utilisons ici, est basé sur les données
du fabricant (cf. gure 3.17). Ces données, qui donnent la durée de vie, permettent de prendre en















θc − θ r efc
θ0
+/- (3.30)
où N est le nombre total de demi-cycles (cf. gure 3.18) pendant l’état de mer considéré
(d’une durée δt ), i est l’indice du demi-cycle (charge ou décharge) et ∆SoEi est la profondeur de
charge ou de décharge pendant le demi-cycle i , considérée ici comme le rapport des uctuations
d’énergie sur le demi-cycle par la capacité énergétique nominale (en Wh).







, correspondants à la technologie lithium Altair-
nano, sont donnés dans la table 3.8.
Un algorithme de comptage de type rainow est utilisé pour déterminer tous les demi-cycles.
Cet algorithme permet de passer d’une série temporelle à la quantication des cycles an de leur
appliquer un modèle de vieillissement en cyclage dans un contexte non périodique [110]. Son
nom vient de l’analogie avec la trajectoire d’une goutte de pluie sur des plans inclinés successifs,
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Figure 3.17 – Modèle de vieillissement en cyclage des batteries [109]
principe utilisé pour la décomposition en cycles d’un prol temporel. Cet algorithme a été décrit
en détail dans les normes pertinentes [111], et une implémentation pour Matlab existe [112] et
a été utilisée ici et son utilisation est illustrée par la gure 3.18. L’utilisation, que nous en avons
faite dans cette thèse, consistant à additionner les dommages de chaque demi-cycle correspond
à l’utilisation de la règle des dommages cumulés de Miner (Miner’s rule) [113].
3.4 Modélisationduvieillissement des semi-conducteurs de puis-
sance
D’après quelques études [114]–[116], les composants semi-conducteurs de puissance (tran-
sistors et diodes) constituent l’un des éléments vulnérables dans les convertisseurs de puissance
fonctionnant en fort régime de cyclage.
Un convertisseur doit orir un bon compromis entre coût, taille, abilité et performances, et
cela, sur tout son cycle de vie (considéré correspondre à 20 ans dans le cadre de notre application).
Des études de abilité sur des convertisseurs à IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor) ont déjà
été conduites dans d’autres applications à fortes uctuations de puissance : l’éolien [117], les
STATCOM (static synchronous compensator) [118] ou encore la traction ferroviaire [119].
Les applications de traction et de houlogénération directes subissent de très fréquentes va-
riations de puissance, avec une vitesse de la génératrice qui s’annule deux fois par période de
vague, ce qui peux entraîner des déséquilibres importants d’échauement entre les diérents
bras de pont.
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Figure 3.18 – Exemplemontrant l’extraction des demi-cycles au sein d’une série temporelle grâce
à l’algorithme rainow [112] avec, en particulier, la prise en compte de microcycles à l’intérieur
de plus grands cycles
En vue d’optimiser le dimensionnement sur cycle de vie du convertisseur, il est nécessaire de
prendre en compte le vieillissement des semi-conducteurs (les IGBT). Les aspects de la conception
du convertisseur statique qui seront pris en compte en tant que paramètres de cette optimisation
de la abilité seront :
– la taille du radiateur de refroidissement car elle inue sur la température moyenne ;
– la taille des puces des composants semi-conducteurs (directement liée à leur courant no-
minal) qui joue un rôle sur la puissance dissipée et les caractéristiques thermiques de l’en-
semble puce-boîtier et, ainsi, sur les uctuations de la température de jonction.
Les diérents modèles développés dans la suite doivent donc pouvoir s’adapter à ces deux
paramètres fondamentaux de dimensionnement du convertisseur, convertisseur présenté sur la
gure 3.19. La gure ne montre que le convertisseur côté machine.
Les paramètres du modèle sont basés sur les caractéristiques de quatre composants (5SNE-
0800-M-170-100 [120], 5SNA-1600-N 170-100 [121], 5SNA 1800-E-170-100 [122], 5SNA-2400-M-
170-305 [123]) de la technologie ABB HiPak 1700 V (IGBT Soft-Punch-Through, assemblage des
puces par brasure avec bonding aluminium sur technologie DCB) [124]. Nous ne considérons
que le cas de bus continu dans la plage 1200 à 1300 V, par conséquent, nous n’avons pas étudié
les eets de la tension nominale en ne retenant que des calibres tension de 1700 V.
Les quatre IGBT ABB de référence sont réalisés grâce à la parallélisation de puces identiques
de 100A 1700 V. Les lois d’échelle mises en évidence ici proviennent de cette construction, avec
une proportionnalité directe entre le nombre de puces utilisées, et donc la surface équivalente
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Figure 3.19 – Convertisseur statique triphasé (redresseur à modulation de largeur d’impulsion)
côté génératrice
des puces, et le courant nominal des composants Irated , choisi par la suite comme variable de
mise à l’échelle.
3.4.1 Modélisation des pertes
An de pouvoir optimiser le dimensionnement des calibres courant, nous avons besoin de
modèles paramétrés en courant nominal. Les pertes par conduction dans les IGBT et les diodes
de roue libre sont calculées à l’aide du modèle linéaire par morceaux le plus élémentaire pour la
tension de conduction (tension seuil V0X et résistance dynamique rdX ) :






où pcondIGBT et pcondDiode sont respectivement les valeurs moyennes glissantes des pertes
par conduction dans l’IGBT et la diode ; dIGBT et dDiode sont respectivement les rapports cy-
cliques de conduction de l’IGBT et de la Diode ; Ic est le courant de collecteur pendant la conduc-
tion de l’IGBT et If est le courant direct (forward) durant la conduction de la diode. Dans le
contexte de modulation de largeur d’impulsion du système étudié, les courants dans l’IGBT et
dans la diode seront considérés égaux à la valeur moyenne glissante du courant dans la phase
considérée de la génératrice.
Les pertes par commutation dans les IGBT et les diodes de roues libres sont calculées grâce
aux valeurs de l’énergie de commutation EX spéciées par le fabricant. Il s’agit, pour le transistor,
de l’énergie de commutation à l’amorçage (turn-on) additionnée de l’énergie au blocage (turn-
o ), et pour la diode l’énergie due à son phénomène de recouvrement inverse (reverse recovery
energy). Ces énergies dépendent du courant et de la tension de busVDC et sont déterminées grâce
à des valeurs de référence EXref :
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pswIGBT = fd EIGBT ref *, IcIcref +-
1.1 *, VDCVDCref +-
1.35
(3.33)




0.6 *, VDCVDCref +-
0.6
(3.34)
où pswIGBT et pswDiode sont respectivement les pertes de commutation dans l’IGBT et la
diode ; fd la fréquence de découpage.
Pour chaque composant de référence, les paramètres de leurs chutes de tension et de leurs
pertes de commutation sont obtenus en faisant correspondre les formes génériques des modèles
utilisées avec les données du fabricant [120]–[123]. Les valeurs sources sont comparées sur la
gure 3.20, avec celles du modèle retenu, et un résumé des valeurs des paramètres est fourni
dans la table 3.9. On remarquera que la dépendances des paramètres de pertes à la température
n’a pas été considérée ici et que toutes les valeurs retenues correspondent à une température de
jonction de 125 °C.
















































r0 IGBT Irated data





r0 Diode Irated data
r0 Diode Irated model
(b)
Figure 3.20 – Paramètres de chute de tension et de pertes de commutation fonction du courant
nominal des composants, comparaison avec les données fabricants (température de jonction :
125 °C, tension de bus : 900 V)
Table 3.9 – Paramètres de pertes par conduction et par commutation (température de jonction :
125 °C)
X V0X rdX Irated EX (Irated , 900V) /Irated
IGBT 1.17 V 1.37 V 0.695mJ/A
Diode 0.97 V 0.69 V 0.314mJ/A
3.4.2 Modélisation thermique
Comme pour les paramètres de pertes, les valeurs des résistances thermiques jonction-boîtier
de chacun des quatre composants de référence [120]–[123] étudiés proviennent des données four-
nies par le constructeur. Leur dépendance en fonction du calibre courant est donnée sur la gure
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3.21, et les valeurs constructeur sont comparées avec le modèle retenu dont les paramètres sont
fournis dans la table 3.10.






















Figure 3.21 – Résistance thermique jonction-boîtier en fonction du courant nominal, comparai-
son des données fabricants avec le modèle dont les paramètres sont donnés table 3.10.
Table 3.10 – Paramètres dumodèle des résistances thermiques jonction-boitier et contact boitier-
dissipateur des IGBT et des diodes




À l’inverse desmodèles développés pour le stockage, l’inertie thermique des semi-conducteurs
étant très faible, il est nécessaire de développer un modèle thermique transitoire pour chaque
composant de puissance. Le réseau thermique de Foster est utilisé ici pour représenter l’impé-
dance thermique entre la jonction (à une température Tj ) et le boîtier (à une température Tc )
[125]. Ce modèle fournit une forme très simple de l’impédance thermique et a été fréquemment
utilisé dans des études thermiques de semi-conducteurs de puissance [117], [118].
La réponse thermique Zth (j−c )X (t ) à un Dirac unitaire de puissance peut, sous cette hypo-
thèse, s’écrire comme le produit d’une résistance thermique Rth (j−c )X et d’une réponse impul-
sionnelle normalisée :






















Ces réponses impulsionnelles seront ainsi utilisées pour obtenir les températures de jonction
grâce à l’utilisation de la fonction Matlab de convolution conv() entre ces réponses et le prol de
pertes dans chacun des composants.
Il s’avère que l’impédance normalisée ne dépend pas de la surface de puce. En eet, les ré-
sistances thermiques sont inversement proportionnelles à la surface, tandis que les capacités
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thermiques y sont, quant à elles, proportionnelles. Ici, on suppose que tous les éléments entre
la jonction et l’embase du boîtier ont une surface proportionnelle à la surface de puce, ce qui
n’est pas exactement le cas. Donc, au nal, les valeurs de constante de temps thermiques sont
sensiblement indépendantes de la surface des puces, ce que l’on vérie sur nos composants de
référence.
Les valeurs des riX , τiX sont données dans le tableau 3.11.
Table 3.11 – Paramètres dumodèle thermique dynamique normalisé entre la jonction et le boîtier
X r1X τ1X r2X τ2X r3X τ3X r4X τ4X
IGBT 71% 200ms 18% 20ms 7% 2ms 4% 0.52ms
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Figure 3.22 – Modèle du comportement thermique transitoire de l’ensemble des semi-
conducteurs de puissance d’un pont triphasé et de son dissipateur (seul un module IGBT-Diode
sur les six est représenté)
Que ce soit pour le convertisseur côté réseau ou pour celui côté machine, nous considérons
l’utilisation de 6 modules de puissances (contenant chacun un IGBT et une diode) montés sur
le même radiateur à l’aide d’une pâte thermique utilisée pour améliorer le contact. Le modèle
thermique retenu est illustré par la gure 3.22.
Parmi les hypothèses, nous supposons que l’inertie de la graisse thermique est négligeable et
que celle du système de dissipation est assez grande pour négliger ses variations de température
durant un état de mer (la constante de temps thermique typique d’un radiateur refroidi par air
forcé étant autour de 300 s [126], soit plusieurs périodes de vague). La température du radiateur
devient ainsi une constante dépendant de l’état de mer, à travers la valeur moyenne des pertes
dans les semi-conducteurs, et bien sûr, de sa propre résistance thermique.
3.4.3 Modèle de vieillissement en cyclage des semi-conducteurs de puissance
Vieillissement en cyclage thermique
Les données de vieillissement, qui nous ont servi à élaborer notre modèle de vieillissement,
sont particulièrement riches [127] en comparaison de celles des modèles plus conventionnels
[117]–[119]. Le modèle amélioré est construit à partir de tests et/ou de simulation où la tempéra-
ture de jonction varie périodiquement (expériences de cyclage thermique). Les variables explica-
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tives choisies sont l’amplitude du cycle ∆Tj , la température maximale durant le cycle Tj max (ou
la température minimale durant le cycle Tj min) et la durée du cycle tcycle . Un exemple d’un tel













Figure 3.23 – Exemple d’un prol de température pour des essais avec une période de cycle tcycle
de 120 s, une température maximaleTj max de 100 °C et une amplitude du cycle ∆Tj de 40 K [127]
Cette analyse permet de prendre en compte deux modes de défaillances associés à la techno-
logie DCB (cf. gure 3.24) :
– le premier correspond au vieillissement des ls de bonding. N10%wb est le nombre de cycles
à partir duquel la probabilité de défaillance de ces ls atteint 10 %. Dans notre cas, il dépend
de l’amplitude ∆Tj et de la température maximale du cycle Tj max ;
– le second est relatif au vieillissement de la brasure de la puce.N10%s j est le nombre de cycles
à partir duquel la probabilité de défaillance de cette brasure atteint 10 %. Ici il dépend de
l’amplitude ∆Tj , de la température minimale Tj min et de la période du cycle tcycle .
Figure 3.24 – Semi-conducteur en technologie DCB, éléments sujets au vieillissement en cyclage
thermique : le l de pontage ou bonding (bond wires) et les brasures de la puce (chip solder joint),
du substrat (substrate solder joint) et du conducteur (conductor lead solder joint) [127]
Le modèle de fatigue des ls de bonding est un modèle de Con-Manson prenant en compte
des déformations élastiques non-destructives Hartmann2012
N10%wb =
 8.56 · 10
8
(
∆Tj − ∆Tj cut−of f
)−2
si ∆Tj > ∆Tj cut−of f
+∞ si ∆Tj ≤ ∆Tj cut−of f
(3.37)
avec ∆Tj cut−of f = 148 − 0.308 Tj max (3.38)
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où l’amplitude ∆Tj et la température maximale du cycleTj max sont toutes les deux exprimées
en Kelvin.
Le modèle de fatigue pour la brasure de la puce a été plus compliqué à mettre en place, par
le fait que le fabricant ABB fournissait le résultat du nombre de cycles limite N10%s j pour 92
expériences pour diérentes conditions [127]. Après quelques échanges avec ABB (Joerg Berner,
Customer Support Manager, ABB Semiconductors), nous avons réussi à mettre en place, à partir
de ces expériences, un modèle analytique, empirique mais ayant néanmoins une forme physique
compatible avec les phénomènes de dégradationmentionnés, et surtout bien plus facile à utiliser :
N10%s j = 3.33 · 10141 t−1.93cycle T −42.2j min ∆T −15.4j + 1.31 · 1023 t−0.207cycle T −4.52j min ∆T −3.29j (3.39)
où tcycle , la durée du cycle est exprimée en secondes, tandis que l’amplitude ∆Tj et la tempé-
rature minimale du cycle Tj min sont toutes les deux exprimées en Kelvin.
La gure 3.25 montre la comparaison entre les expériences fournies par le constructeur et le
modèle que nous en avons déduit. Le coecient de détermination obtenu sur le logarithme des
nombres de cycles est de R2 = 99.1 %, ce qui nous conforte dans les performances de ce modèle.
Algorithme Rainflow de comptage des cycles et règle de Miner
L’algorithme rainow associé à la règle de Miner a déjà été présenté précédemment (partie
3.3.2) et son utilisation est illustrée par la gure 3.18. Notons tout de même que l’utilisation d’un
algorithme rainow associé à la règle de Miner est la méthode s’approchant le plus dèlement
des résultats obtenus par une résolution multiphysique par éléments nis en ce qui concerne le
vieillissement thermique des semiconducteurs [128], comparés à d’autres méthodes de comptage.
Le résultat obtenu permet ainsi de déduire, pour chaque état de mer i , une durée t10%X i
correspondant à la durée de fonctionnement, avec cet état de mer en continu, à partir de laquelle
le taux de défaillance atteint 10 % :






où tsimu est la durée de simulation de l’état de mer (ici 900 s), Nhc le nombre de demi-cycles
pendant cette simulation et N10%X k est le nombre limite de cycles correspondant au demi-cycle k
(nombre limite de cycles lorsque la sollicitation possède la même amplitude, le même extremum
et la même durée de cycle que le cycle k).
On peut ensuite, connaissant la probabilité d’occurrence pi de chaque état de mer i , déduire
assez facilement une durée de vie t10%X correspondant à la durée moyenne à partir de laquelle la









Les probabilités d’occurrence des états de mer correspondront, pour nos études, au cas de
l’île d’Yeu.
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(e)
Figure 3.25 – Comparaison entre le modèle de vieillissement en cyclage thermique des IGBT
mis en place et les données fournies par le constructeur ABB [127] : nombre de cycles pour une
probabilité de défaillance de 10 % de la brasure de la puce en fonction de l’amplitude des cycles
de température au niveau de la jonction pour diérentes températures de jonction maximales et
diérentes durées de cycle (2 s à 24 h)
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Distribution de la probabilité de défaillance
Nous considérons que la distribution de probabilité des défaillances suit une loi de Weibull,
comme suggéré par [127], pour les deux mécanismes de défaillance considérés. Cela permet de
calculer cette probabilité comme une fonction du temps grâce à la formule suivante :





où FX est la probabilité de défaillance, soit des ls de bonding (Fwb ), soit de la brasure de la
puce (Fs j ). Le paramètre de forme βX caractérise la dispersion de la distribution. Plus cette valeur
est grande, plus la distribution est resserrée, c’est-à-dire que le temps d’arrivée à défaillance est
très voisin du temps médian. Les paramètres de forme sont trouvée grâce aux valeurs fournies
par ABB pour les ratios N1%X /N10%X et N5%X /N10%X [127]. Ce paramètre vaut donc 3.6 pour les
ls de bonding et 6.6 pour la brasure de la puce. Dans les deux cas, ces paramètres de forme sont
assez élevés (un facteur 1 correspond à une distribution expoentielle et un facteur 2 correspond
à une distribution de Rayleigh).
On peut ensuite calculer la probabilité de défaillance d’un module IGBT-Diode Fmod , sachant
qu’il apparaît une défaillance quand le plus rapide des mécanismes de défaillance (bonding ou
brasure) a atteint son but. Cela permet d’utiliser la formulation de défaillance série. En eet, la
probabilité de non-défaillance d’un ensemble d’éléments est égale au produit des défaillances de
chaque élément :
Fmod (t ) = 1 −
(
1 − FwbIGBT (t )
) (
1 − Fs j IGBT (t )
) (
1 − FwbDiode (t )
) (
1 − Fs jDiode (t )
)
(3.43)
Au nal, par la même réexion, on peut considérer la défaillance de l’ensemble du convertis-
seur Finv à partir du moment où l’un de ses 6 modules est défaillant :
Finv (t ) = 1 − (1 − Fmod (t ))6 (3.44)
Rappelons que nous n’avons pas considéré dans cette étude les possibilités de défaillance,
pourtant non négligeables des autres constituants des convertisseurs, notamment le condensa-
teur de bus continu ou des drivers de commande des grilles. Ils n’ont en eet pas d’incidence sur
le dimensionnement en cyclage des semi-conducteurs, néanmoins, le fait d’obtenir une abilité
élevé de l’ensemble des semi-conducteurs ne sut pas à avoir une abilité élevé de l’ensemble
du convertisseur.
3.5 Conclusion de ces études et perspectives directes
Les objectifs de ce chapitre était de mettre en place un ensemble de modèles qui pourront être
utilisé dans les optimisations de gestion et de dimensionnement. La première partie a permis la
quantication de la contrainte de icker dans le contexte de la houlogénération. La seconde partie
a mis en place des modèles de systèmes de stockage dans le but de l’utilisation de ces derniers
dans une optimisation du dimensionnement sur cycle de vie et, enn, la dernière partie s’est
concentré sur la modélisation des pertes et du cyclage des semi-conducteurs an de quantier la
abilité de ces derniers en fonction des paramètres de dimensionnement.
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Soulignons tout d’abord que ce travail a été facilité par de nombreuses collaborations, tout
d’abord avec le SyDEV, ERDF et EDF R&D au sein du projet ANR QUALIPHE. En eet, une étude
sur la connexion d’une ferme de houlogénérateurs sur le site de l’île d’Yeu a été réalisée par
EDF R&D à partir des données du réseau électrique de distribution de l’île fournie par ERDF.
Les rencontres et échanges que nous avons eu ont permis de conrmer le bien-fondé de notre
démarche, en particulier le fait de considérer le icker comme l’une des principales contraintes
de connexion d’une ferme de houlogénérateurs au réseau, ainsi que le contexte de l’intégration
au réseau sur un réseau faible. La deuxième collaboration d’importante a été un séjour de re-
cherche au centre Beaufort Research, à l’University College Cork. Cette collaboration a permis
des échanges fructueux sur les méthodes de travail et les modèles, nous permettant ainsi de
comparer des technologies à colonne d’eau oscillante avec les houlogénérateurs directs étudiés
au sein du projet QUALIPHE.
La contrainte en icker, qui limite les uctuations de tension pour tout système connecté au
réseau, a été décrite dans le contexte de la houlogénération. Des outils méthodologiques ont été
introduits pour faciliter les comparaisons de trois technologies de houlogénérateurs, avec dié-
rents modes de contrôle, et pour étudier leur comportement à l’échelle d’une ferme. L’introduc-
tion de la notion de sévérité intrinsèque en icker a permis de découpler l’étude des uctuations
de tension des caractéristiques du réseau et de rendre plus génériques les résultats.
La sévérité en icker de toute une ferme a ainsi pu être déterminée. Il a été conrmé qu’en
suivant certaines règles de placement des unités de production au sein d’une ferme (en parti-
culier, en ne les positionnant pas en ligne face à la direction dominante des vagues), on peut
raisonnablement supposer que l’évolution de la sévérité en icker évolue comme la racine car-
rée du nombre d’unités, tandis que la production moyenne évolue bien sûr proportionnellement
au nombre d’unités. Ainsi, l’évolution de la contrainte est beaucoup moins rapide lorsque l’on
multiplie le nombre d’unités de production.
Finalement, des propositions ont été faites dans le but de permettre une meilleure intégra-
tion au réseau en respectant la contrainte de icker et donc sans risquer de devoir subir des
déconnexions qui conduiraient à une perte de production. Parmi les propositions, deux seront
développées plus longuement dans le prochain chapitre : il s’agit de l’injection de puissance ré-
active et de l’adjonction d’un système de stockage pour lisser la production.
Certains résultats attendent néanmoins d’être conrmés : en eet, le modèle de ferme utilisé
pourrait être amélioré en prenant en compte les interactions hydrodynamiques entre les houlo-
générateurs, ainsi que les eets d’amarrage sur la position des unités. De futures études peuvent
aussi utiliser des résultats de simulation, de tests en bassin voire en pleine mer an d’estimer le
ratio icker sur production et entre ferme et unité, et ainsi de conrmer ou inrmer les résultats
de cette étude, en particulier sur l’inuence de la multidirectionnalité des vagues.
Les outils méthodologiques développés autour de cette contrainte icker peuvent être réutili-
sés dans d’autres cadres où un pollueur potentiel doit se connecter au réseau, qu’il soit producteur
(éolien, photovoltaïque) ou consommateur (four à arc).
Nous avons aussi développé des modèles de vieillissement de systèmes de stockage (super-
condensateurs et batteries électrochimiques Li-ion) et de semi-conducteurs de puissance, à partir
des données techniques fournies par le fabricant et/ou de données expérimentales de laboratoires.
Ces modèles ont été spécialement élaborés pour permettre leur intégration à des outils d’optimi-
sation du dimensionnement sur cycle de vie, en particulier en permettant le changement d’échelle
(nombre d’éléments pour les systèmes de stockage ou taille de puce pour les semi-conducteurs
de puissance).
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Ces modèles sont basés sur des principes connus en chimie (loi d’Eyring), en mécanique (loi
de Con-Manson) ou en abilité probabiliste (distribution de Weibull et abilité série) et ont été
adaptés pour coller aux expériences, analysées et synthétisées, grâce à diérentes optimisations.
En particulier, les modèles de vieillissement de supercondensateurs présentés dans cette thèse
ont été développés en collaboration avec un spécialiste de cette technologie (Pascal Venet du
laboratoire Ampère) an d’obtenir un modèle cohérent avec le plus grand nombre d’expériences
possibles.
Bien sûr, les modèles sont fortement dépendants des technologies et de leurs évolutions, et
donc ce travail ne se veut pas universel quant aux modèles élaborés. Néanmoins, les approches
utilisées pour fabriquer et rendre utilisables ces modèles dans un contexte de dimensionnement
peuvent servir d’inspiration an de construire de nombreux autres modèles, essentiels dans l’op-
timisation de dimensionnement et/ou de gestion sur cycle de vie.
La principale limite des travaux de construction de ces modèles est sans doute liée à la sim-
plicité des modèles thermiques mis en oeuvre. En eet, comme nous avons pu le voir à travers
la grande sensibilité à la température des mécanismes de vieillissement, des eorts accrus sur
l’élaboration de modèles thermiques plus performants permettraient une approche plus ne des
problèmes de vieillissement. On peut citer deux axes qui nous semblent importants :
– la modélisation et la prise en compte des déséquilibres d’échauement dans les systèmes
de stockage d’énergie, que ce soit à l’échelle des cellules ou des modules, ceux-ci pouvant
fortement réduire la durée de vie du système ;
– la modélisation de la source froide, ici vue comme une température ambiante relativement
arbitraire, ce qui nécessite de s’intéresser à la conception des systèmes de refroidissement,
qui, dans le cas de l’environnement marin de nos travaux, pourraient en tirer avantage.
Bien que développés pour un contexte de houlogénération, ces méthodes et modèles peuvent
s’adapter à de nombreuses autres applications en énergétique électrique, en particulier celles qui
subissent un cyclage plus ou moins important, comme en production d’énergie (éolien, solaire),
en transport (voiture électrique, transport ferroviaire, avionique) ou encore dans certaines appli-
cations réseau (STATCOM, smart grid, par exemple, les aspects stockage sur le réseau dans un
contexte de plan de tension ou de régulation de la fréquence).
Fort des modèles développés dans ce chapitre, nous allons dans le chapitre suivant nous inté-
resser au dimensionnement sur cycle de vie du calibre courant du convertisseur côté génératrice





Optimisation de la gestion et du
dimensionnement sur cycle de vie
4.1 Introduction
Le houlogénérateur direct considéré dans ce chapitre est le SEAREV [9], [129] (cf. gure 4.1).
La raison principale pour ce choix est que la chaîne électrique ayant déjà été étudiée et optimisée
au sein du laboratoire [9], [13], des résultats seront réutilisés dans le cadre de nos études. Ce
houlogénérateur est décrit plus en détail dans l’annexe A. Cela n’enlève rien aux généralisations
des analyses et des méthodes développés ici.
Le contexte d’une ferme connectée à un réseau de distribution considéré ici, plus précisé-
ment, les conditions du site exploité correspondront à celui de l’île d’Yeu. Comme nous avons pu
le voir dans le chapitre précédent (voir section 3.2), la participation de chaque unité au respect
de la contrainte de icker dépend de la technologie du houlogénérateur et du contrôle de la récu-
pération, du nombre d’unités, de leur agencement au sein de la ferme, des paramètres du réseau
et enn du grid code limitant la consommation de puissance réactive et la sévérité individuelle
en icker de la ferme. Le contexte du cas d’étude est le suivant :
– une ferme de 19 houlogénérateurs avec un contrôle passif (des SEAREV avec un contrôle
de type visqueux écrêté en puissance) installé sur un site similaire à celui de l’île d’Yeu
pour une durée de 20 ans ;
– un réseau faible (puissance apparente de court-circuit de 50MVA et angle de l’impédance
réseau de 60°), que l’on pourrait typiquement retrouver sur des réseaux de distribution
HTA insulaires ou côtiers ;
– le grid code français, avec une limite en icker long terme de Pl t = 0.25 et une consom-
mation maximale de puissance réactive (des abonnés consommateurs) au point d’injection
correspondant à tan(ϕ) = 0.2.
À partir des modélisations développées dans le chapitre précédent, il est maintenant possible
d’optimiser, sur cycle de vie, le dimensionnement des semi-conducteurs et de réaliser une co-
optimisation de la gestion et du dimensionnement du système de stockage.
Tout d’abord, le dimensionnement des semi-conducteurs de puissance fait intervenir le cou-
rant nominal des composants (courant nominal identique pour les IGBT et les diodes) ainsi que
la résistance thermique du radiateur, comme introduit dans le chapitre précédent (voir section
3.4). Le but sera de déterminer ces paramètres de dimensionnement permettant d’atteindre une
abilité de 99 % (ou autre valeur) sur la durée de vie du système (20 ans). À notre connaissance, il
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Figure 4.1 – Schéma de principe de la chaîne de conversion du SEAREV dans sa version tout élec-
trique (génératrice synchrone directe à aimants permanents associée à un convertisseur statique)
ainsi qu’un système de stockage éventuel pour le lissage de la puissance
s’agit du premier dimensionnement de composants semi-conducteurs sous contrainte de abilité
prenant en compte leur fatigue en cyclage thermique.
Comme indiqué dans le chapitre précédent, le lissage de la production par l’adjonction d’un
système de stockage constitue l’une des voies pour résoudre le problème de l’intégration au ré-
seau. Le prix élevé de ces systèmes de stockage d’énergie électrique conduit à optimiser le di-
mensionnement et la gestion qui minimiseront leurs coûts (investissement et fonctionnement)
et donc leur impact sur le prix de revient du MWh produit.
Cela revient à une optimisation sous une contrainte non linéaire sur la puissance injectée. Ce
type de problème avec une contrainte sur la puissance lissée est, à notre connaissance, peu traité
dans la littérature [130]. En outre, de manière plus générale, la prise en compte du coût sur cycle
de vie a rarement été incluse dans un dimensionnement [51], [91], [131].
Dans ces conditions, nous avons eectué une comparaison entre diérents choix de techno-
logies de stockage : supercondensateurs et batteries électrochimiques Li-ion de puissance, dont
les modèles ont été présentés dans la partie 3.3. Dans la littérature, il existe de nombreuses com-
paraisons entre technologies de stockage, mais, parmi celles-ci, nombreuses sont celles qui sont
focalisées sur le coût d’investissement des systèmes [132]–[135]. Malheureusement, peu d’entre
elles considèrent le vieillissement [136], [137], ce qui est pourtant primordial, qui plus est pour
les applications stationnaires, et cela pour deux raisons : tout d’abord, les contraintes de volume
et de masse sont beaucoup moins importantes par rapport au cas d’un stockage embarqué et, de
plus, le stockage est en compétition avec d’autres voies quand il est installé sur le réseau (moyens
de production exibles, eacement dius ou autres actions sur les prols de consommation).
Nous avons également choisi de comparer deux architectures de contrôle : décentralisée (par
unité de production) et centralisée (ensemble des diérents systèmes de stockage considérés glo-
balement). Dans d’autres études scientiques, des contrôles centralisés ont été étudiés pour des
fermes éoliennes an de participer à la régulation de la fréquence, par exemple par l’utilisation
de l’énergie cinétique ou par la perte de productible an d’avoir une réserve symétrique [138],
[139]. Une étude [140] a même déjà proposé de coordonner le contrôle d’une ferme de houlogé-
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nérateurs, mais plutôt dans un but de maximisation de l’énergie convertie, en prenant en compte
les interactions hydrodynamiques. Néanmoins, dans aucun de ces cas, des systèmes de stockage
d’énergie ne sont considérés.
4.2 Dimensionnement fiabiliste des semi-conducteurs de puis-
sance
Cette section concerne les semi-conducteurs de puissance du redresseur actif pilotant la gé-
nératrice synchrone à aimants permanents de la chaîne de conversion présentée précédemment.
En plus de subir un très grand nombre de uctuations de puissance, ce convertisseur est soumis
à de très basses fréquences des courants dues à des annulations régulières de la vitesse de rota-
tion. Ces courants entraînent des pertes variant à des basses fréquences, trop basses pour que
les uctuations de température soient lisser par l’inertie thermique de ces composants. Quant
au convertisseur côté réseau (onduleur), il subit également les uctuations de puissance dues au
rythme des vagues pouvant éventuellement être atténuées par le lissage (section 4.3 et 4.4), mais
la fréquence des courants injectés au réseau étant constante, il est globalement moins contraint
que le redresseur actif côté génératrice. Notons que la méthodologie de dimensionnement, qui
sera appliquée au redresseur actif, est susamment générique pour être reprise pour eectuer
un dimensionnement en cyclage des autres convertisseurs de puissance de la chaîne électrique
(onduleur réseau et hacheur associé au stockage éventuel).
4.2.1 Obtention des profils des courants
Un modèle multi-physique a été utilisé an d’obtenir les prols temporels des courants de
phase de la machine tournante fonctionnant en rotation alternée.
Tout d’abord, la modélisation hydromécanique du SEAREV est semblable à celle présentée
dans le chapitre 2.2, elle est présentée dans [141]. Elle permet en particulier d’obtenir la vitesse
de rotation, la position angulaire et le couple appliqué au niveau de la génératrice synchrone à
aimants permanents. Ici, la loi de contrôle utilisée est une loi d’amortissement visqueux avec écrê-
tage en puissance (coecient d’amortissement visqueux : 4MNm/(rad·s−1), puissance d’écrêtage
1.1MW).
Le modèle électrique de la machine et de sa commande provient également des travaux pré-
cédents et est présenté dans [31]. Ce modèle permet d’obtenir les tensions et courants dans les
axes d et q (repère de Park) à partir de la vitesse de rotation de la génératrice et du couple de récu-
pération. En eet, le courant dans l’axe q est choisi an de fournir le couple demandé (le courant
d’axe d n’exerce aucune inuence sur le couple, la génératrice étant une machine non saillante).
Le courant dans l’axe d est, quant à lui, choisi pour minimiser les pertes totales (pertes fer, cuivre
et dans les semi-conducteurs) sous contraintes de saturation magnétique, de désaimantation, de
courant nominal et de tension de bus (plus de précisions sont contenues dans l’annexe A).
Les courants instantanés sont alors calculés, considérant la valeur moyenne glissante (sur la
période de découpage), permettant ainsi de déterminer les courants dans chacun des 12 compo-
sants (6 IGBT et 6 diodes). Les prols utilisés ont une durée de 900 s et on utilise un pas de temps
de 1ms au vu de la dynamique du système thermique (voir modélisation présentée en section
3.4.2).
Nous allons donc étudier la fatigue en cyclage des semi-conducteurs de puissance durant les
diérents états de mer rencontrés sur le site étudié, le site de l’île d’Yeu, en fonction des para-
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mètres de dimensionnement choisis : le calibre courant ou courant nominal des semi-conducteurs
et la résistance thermique du système de dissipation du redresseur actif contrôlant la génératrice.
Deux états de mer particuliers ont été retenus dans un but d’illustration, ils correspondent à :
– Hs = 3m et Tp = 9 s. Il s’agit d’un état de mer typiquement utilisé pour la conception de
houlogénérateurs, il est représentatif d’un état demer ayant un produit puissancemoyenne
(250 kW) par sa probabilité d’occurrence (340 heures par an sur le site considéré) assez
grand, cette grandeur correspondant ici à son potentiel énergétique annuel, et donc, en
multipliant par le nombre d’années d’usage, à celui sur son cycle de vie.
– Hs = 6m et Tp = 10 s. Il s’agit d’un état de mer extrême qui correspond à la puissance
maximale (590 kWmoyen, sur 900 s), avec, ici, une faible probabilité d’occurrence (4 heures
par an).
Les prols temporels de courant pour ces deux états de mer sont montrés sur la gure 4.2. On
observe alors que le courant maximal correspond à 1400A. Trois échelles de temps apparaissent
an de mettre en évidence trois échelles de temps caractéristiques des uctuations des courants
dans une phase de la machine : le groupe de vagues (périodicité d’environ 50 s), les vagues (pério-
dicité d’environ 10 s) liées à deux annulations de vitesse par vague (pendulation), et la pulsation
électrique proportionnelle à la vitesse de rotation (périodicité d’environ 50ms).
Figure 4.2 – Prols temporels de courant (avec 3 échelles de temps) avec deux états de mer :Hs =
3m et Tp = 9 s à gauche (245 kW moyens) ; et Hs = 6m et Tp = 10 s à droite (590 kW moyens)
4.2.2 Obtention des profils de températures
Grâce aux modèles de pertes et aux modèles thermiques présentés dans le chapitre précédent
(section 3.4), nous déduisons des prols temporels des diérentes températures pour plusieurs
états de mer à dimensionnement donné.
Pour les premières évaluations, nous avons xé le courant nominal des semi-conducteurs au
courantmaximum instantané (1400A), provenant du dimensionnement de l’ensemble convertisseur-
machine [9], et la résistance thermique choisie de telle manière que la température de jonction at-
teinte pour l’état demer le plus puissant reste en dessous de 125 °C, ce qui correspond àRth (h−a) =
7 K/kW avec une température ambiante de 30 °C, comme précisé dans la section 3.4.2. Les prols
des températures de jonction d’une diode et d’un IGBT sont montrés sur la gure 4.3.
On remarque que la température de jonction de la diode est globalement plus importante que
celle au niveau de l’IGBT. Ceci s’explique aisément par l’utilisation faite de cette structure tripha-
sée en un redresseur actif (la machine fonctionne en génératrice, et non en moteur) : dans cette
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conguration, les diodes conduisent en eet plus souvent que les IGBT, ce qui permet d’expliquer
ce fait.
Figure 4.3 – Prols de températures de jonction, boîtier et dissipateur (à 3 échelles de temps)
avec un calibre courant de 1400A et une résistance thermique de dissipateur (du convertisseur)
de 7 K/kW pour les deux états de mer : Hs = 3m et Tp = 9 s (à gauche) ; et Hs = 6m et Tp = 10 s
(à droite)
4.2.3 Détermination de la durée de vie des semi-conducteurs de puissance
Les prols temporels de températures de jonction sont exploités pour quantier le cyclage
thermique desmodules, en l’occurrence les diérents demi-cycles des uctuations de température
de jonction. Cette évaluation est menée sur les deux états de mer de référence, en considérant
les deux éléments les plus vulnérables : les brasures des puces (IGBT et diode) ainsi que les ls
de bonding (IGBT et diode). Nous rappelons que cette démarche a été présentée en détail dans le
chapitre précédent (section 3.4.3).
Ainsi, ces diérents résultats sont présentés dans la table 4.1. Comme nous l’avons précé-
demment signalé, la sollicitation thermique des diodes étant plus importante que celle des IGBT
compte tenu du dimensionnement des modules considérés, il n’est pas surprenant que les diodes
soient le maillon faible, avec une durée de vie de la brasure de la puce correspondante bien plus
faible que la durée de vue des autres éléments. On constate également que l’intensité de l’état de
mer inuence grandement la vitesse de dégradation des semi-conducteurs.
Table 4.1 – Prédiction de la durée de vie des éléments d’un module IGBT-diode pour deux états














puce de la diode)
Hs = 3m ;
Tp = 9 s
∞ 160 ans 160 ans 14 ans
Hs = 6m ;
Tp = 10 s
16 ans 5.4 ans 2.4 ans 2.0 ans
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4.2.4 Évaluation de la durée de vie de l’ensemble des semi-conducteurs de
puissance sur un site marin donné
Nous proposons maintenant de prendre en compte l’ensemble des états de mer d’un site
particulier et leurs impacts sur la durée de vie des semi-conducteurs. On considère ici le site de
l’île d’Yeu déni par la probabilité d’occurrence des états de mer discrétisés en 106 états (voir
section 3.4.3). Pour un dimensionnement donné des modules (calibre courant nominal) et une
résistance thermique globale du système de dissipation, le temps de calcul est relativement court
(moins de 8 minutes avec un processeur Intel-Xeon X5550 cadencé à 2.67GHz) pour obtenir la
abilité sur 20 ans en considérant 106 états de mer.
Ce temps de calcul se révèle donc susamment court pour tester diérents couples calibre
courant - résistance thermique. Nous avons ainsi fait varier le calibre courant des semiconduc-
teurs de 1000 à 2200A (pour rappel, le courant maximum dans la génératrice était de 1400A,
correspondant à une optimisation de dimensionnement préalable [9]) et la résistance thermique
du système de dissipation de 0 à 25 K/kW (0 correspondant au cas idéal d’un radiateur inni).
La température ambiante considérée est de 30 °C, mais remarquons que le changement de taille
de radiateur, pour chaque état de mer, ne fait que décaler les prols de température de jonction
(avec les hypothèses présentées en 3.4.2, notamment celle sur la constante de temps thermique
du radiateur).
Nous avons représenté sur la gure 4.4 les résultats de cette étude à probabilité de défaillance
constante sur 20 ans (0,1 %, 1 % et 10 %) en fonction des deux paramètres de dimensionnement (ca-
libre courant et résistance thermique globale). On peut observer que la taille des semi-conducteurs
et du radiateur ont un immense impact sur la abilité. On remarque également que le dimension-
nement initial (Irated = 1400A ; Rth(h − a) = 7 K/kW) conduit à une probabilité de défaillance
de 5 % (un peu en dessous de la ligne à 10 %), ce qui est trop élevé par rapport à notre cahier des
charges (99 % de abilité). Tous les points situés sous une ligne permettent d’obtenir un taux de
défaillance plus faible (abilité plus élevée). Dans cet exemple, avec un calibre 1400 A, il faudrait
une résistance thermique globale inférieure à 6.4 K/kW pour obtenir une abilité meilleure que
99 % sur 20 ans, ou encore, en conservant le système de dissipation à 7 K/kW, un calibre courant
de plus de 1450A.
Figure 4.4 – Courbes d’iso probabilité de défaillance sur 20 ans des semiconducteurs du redres-
seur actif dans le plan (calibre courant des semiconducteurs)-(résistance thermique du système
de dissipation) pour une température ambiante de 30 °C, pour un dimensionnement donné de la
chaîne de conversion directe du SEAREV et sur le site de l’île d’Yeu.
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Une innité de couples de solutions (Rth , Irated ) permettent ainsi d’obtenir une abilité suf-
sante par rapport à notre cahier des charges. La table 4.2 fournit une comparaison de la abi-
lité relative à chaque source de défaillance des modules pour trois dimensionnements diérents.
L’analyse de ces résultats conrme que la brasure de la diode est toujours l’élément limitant,
quelle que soit la solution choisie.
Table 4.2 – Prédiction de la durée de vie des éléments les plus vulnérables d’un des 6 modules du
redresseur actif pour l’ensemble des états de mer (Ile d’Yeu) et un dimensionnement particulier
de la chaîne de conversion directe du SEAREV [9] avec des couples calibre courant - résistance
thermique permettant une abilité de 99 %

















1400A ; 6.4 K/W 8100 ans 250 ans 170 ans 37 ans
1600A ; 11.3 K/W 3400 ans 240 ans 160 ans 38 ans
1800A ; 15.7 K/W 1200 ans 240 ans 110 ans 38 ans
An de choisir entre les diérentes solutions, il est nécessaire d’analyser les sur-coûts an
de mieux optimiser les calibres courant et le système de dissipation du convertisseur. D’après
nos premières analyses économiques, les semiconducteurs ne représentant qu’une faible partie
du coût total d’un convertisseur statique, un sur-dimensionnement des calibres courant nous
semble donc être une piste pertinente pour augmenter la abilité.
4.3 Gestion du stockage sous contrainte de flicker
4.3.1 Modélisation pour la gestion du stockage
Le système complet (ferme de houlogénérateurs) modélisé avec les diérents ux de puis-
sance est représenté sur la gure 4.5. Nous considérerons ici une ferme de 19 unités, bien que
seulement 2 aient été représentées sur la gure. Sur cette gure apparaissent aussi les deux ar-
chitectures de contrôle étudiées durant la thèse, décentralisée ou centralisée, elles seront décrites
plus en détail dans la partie 4.3.2.
On considère comme négligeable l’eet des pertes dans le stockage sur le comportement
dynamique du système. Cela ne veut pas dire qu’on les néglige, mais seulement que le compor-
tement dynamique ne change pas signicativement en ne les considérant pas. Avec cette hypo-
thèse, le système de stockage peut-être représenté par un intégrateur pur. Cette hypothèse est
très souvent utilisée dans ce type de problème, et se traduit ainsi par les relations suivantes, pour
chaque unité i :
dESto i
dt
= PSto i (t ) (4.1)
PSto i (t ) = PProd i (t ) − PUnit i (t ) (4.2)
où ESto i est l’énergie contenue dans le système de stockage de l’unité i , PSto i , la puissance
dans ce même système, PProd i , la puissance extraite par le PTO i et PUnit i , la puissance injectée
à la sous-station par l’unité i .
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Figure 4.5 – Lissage de la production d’une ferme (2 unités représentées) grâce à un système de
stockage d’énergie embarqué dans le but de satisfaire une contrainte de icker : architectures de
contrôle décentralisée (a) et centralisée (b)
De plus, on sait que la puissance produite par le système houlogénérateur est bornée par le
contrôle de récupération (ici entre 0 et 1,1MW) : PMin ≤ PProd (t ) ≤ PMax , avec PMin et PMax ,
les bornes de la puissance produite. L’énergie dans un système de stockage est aussi bornée, à
la fois par sa capacité énergétique et les limites introduites par la gestion : on a donc EMinX ≤
ESto (t ) ≤ EMaxX , avec EMinX et EMaxX , respectivement la valeur minimale et maximale de
l’énergie stockée.
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4.3.2 Loi de gestion paramétrée
Nous proposons une stratégie de gestion paramétrée car cela permettra d’en faciliter l’op-
timisation en fonction des contraintes et du coût en recherchant des valeurs optimales de ces
paramètres.
Les bases de la construction de cette loi de gestion sont très simples : an de limiter des
uctuations trop importantes de puissance injectée au réseau , le système de stockage va lisser
une partie des uctuations de la puissance produite. Mais, pour cela, il faut que le système de
stockage ne soit ni vide ni plein. Pour éviter d’atteindre ces saturations, il faut que la stratégie
conduise à stocker de l’énergie lorsque l’état d’énergie devient trop faible, et inversement, qu’elle
conduise à déstocker lorsque l’état d’énergie est trop haut.
Ce raisonnement se résume alors aux quatre préceptes suivants :
– Plus la puissance produite est importante, plus on stocke ;
– Plus la puissance produite est faible, plus on déstocke ;
– Plus le système de stockage d’énergie est vide, plus on stocke ;
– Plus le système de stockage d’énergie est important, plus on déstocke.
Nous décidons donc ici que, pour répondre à ces principes, la puissance appelée dans le sys-
tème de stockage dépend linéairement de la puissance produite et de l’état de stockage du sys-
tème. Ce type de loi s’inspire en particulier de la logique oue [142]–[144].
Application à la gestion décentralisée
Tout d’abord, nous proposons d’appliquer cette méthode à la gestion décentralisée où la dé-
cision sur la gestion de stockage local PSto i ne dépend que d’informations locales (la puissance
produite par l’unité PProd i ainsi que l’énergie dans le système de stockage ESto i ) :
PSto i (t ) = αD
(
PProd i (t ) − PMin
) − (PMax − PMin ) ESto i (t ) − EMinD
EMaxD − EMinD (4.3)
Cette loi de gestion possède trois paramètres : EMinD , EMaxD et αD (D pour décentralisé), qui
représentent donc respectivement l’énergie minimale stockée, l’énergie maximale stockée et αD
un coecient (compris entre 0 et 1) proportionnel à la part de la puissance produite ltrée avant
l’injection à la sous-station réseau. Cette loi de gestion est illustrée par la gure 4.6. Les valeurs

































Figure 4.6 – Illustration de la loi de gestion paramétrique utilisée (équation (4.3)) : puissance
stockée en fonction de la puissance produite et de l’état d’énergie du système de stockage. αD est
un paramètre compris entre 0 et 1.
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Application à la gestion centralisée
Après avoir présenté la gestion décentralisée, nous nous intéressons maintenant à une cen-
tralisation de la gestion. Nous rappelons qu’elle est basée sur la même forme paramétrée. On
utilise alors des informations globales, c’est-à-dire la production de toutes les unités de pro-
duction
∑
PProd i et l’état d’énergie de tous les systèmes de stockage
∑
ESto i , an de prendre
une décision globale, c’est-à-dire les consignes de puissance dans tous les systèmes de stockage∑
PSto i .
Pour faciliter la simulation, nous considérerons que chaque système de stockage est une por-
tion identique d’un système de stockage équivalent, et donc tous les ux sont équilibrés entre
ces systèmes (les puissances produites restant, elles, diérentes pour chaque unité) :











(PMax − PMin ) ESto i (t ) − EMinC
EMaxC − EMinC (4.4)
De la même façon que pour la loi de gestion, nous retrouvons trois paramètres de réglage :
EMinC , EMaxC et αC (C pour Centralisé). Nous pouvons remarquer que des dérives peuvent ap-
paraître entre les diérents systèmes de stockage (par exemple dues aux dispersions de caracté-
ristiques). Ces dernières devraient être compensées par un équilibrage actif additionnel qui, en
moyenne, chargerait les systèmes les plus vides avec l’énergie des stockages les plus remplis.
L’énergie stockée et la puissance stockée dans les systèmes de stockage sont donc équilibrées.
Compte tenu de la convexité des fonctions de pertes et de vieillissement dans les systèmes de
stockage, le pilotage équilibré, lorsqu’il est centralisé, constitue en eet la meilleure solution
pour réduire les coûts globaux associés à ces derniers. Cette démarche d’équilibrage est illustrée


























Figure 4.7 – Gestion centralisée des diérents systèmes de stockage : ils sont contrôlés comme un
seul système de stockage équivalent N fois plus grand, tous les systèmes individuels partageant
le même état et les mêmes ux de puissance
Simplicité de mise en oeuvre
Notons que ces deux lois sont extrêmement simples à implémenter, à condition de posséder
des mesures ou des observations des puissances produites et des états d’énergie des systèmes
de stockage au niveau de chaque unité. Elles nécessitent en particulier beaucoup moins de para-
mètres que les contrôles par logique oue [142]–[144], par programmation dynamique [145] ou
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pseudo-programmation dynamique [146]. Cette simplicité permet de faciliter l’optimisation de
cette gestion, mais cela ne garantit pas, bien entendu, la meilleure performance possible, tout en
permettant de respecter la contrainte de icker identié.
Rôle du coeicient αX
Dans la suite de cette section, nous nous focaliserons sur la gestion décentralisée an d’éviter
les répétitions : en eet, toutes les propriétés qui seront décrites dans la suite sont transposables
au cas où la gestion est centralisée.
Comme nous l’avons déjà dit, le paramètre αD permet de moduler la part de la puissance
lissée grâce au système de stockage. En eet, à partir de la relation (4.2), on a, pour αD = 1 :
PUnit i = PMin + (PMax − PMin ) ESto i (t ) − EMinD
EMaxD − EMinD (4.5)
soit une puissance en sortie d’unité qui ne dépend plus que de l’état d’énergie du stockage et plus
du tout de la puissance produite. Ce découplage est intéressant, et d’ailleurs, ce cas particulier
(αD = 1) a déjà été étudié dans [9].
Au contraire, pour αD = 0 , on a :
PUnit i = PProd i (4.6)
soit une puissance en sortie d’unité qui ne dépend plus que de la puissance produite et plus
du tout de l’état d’énergie du stockage (d’ailleurs, dans ce cas là, il n’y a plus d’utilisation du
stockage).
Limitations de l’état d’énergie et de la puissance du système de stockage induites par
la gestion
On remarque alors que lorsque le système de stockage est à son état d’énergie minimum
(ESto i = EMinD ), on a la relation :
PSto i (ESto i = EMinD ) = αD (PProd i − PMin ) ≥ 0 (4.7)
Ce qui veut dire que le système de stockage n’a pas d’autres possibilités que de se remplir
quand il est vide. De même, lorsqu’il est à son état d’énergie maximum (ESto i = EMaxD ), on a la
relation :
PSto i (ESto i = EMaxD ) = αD (PProd i − PMax ) ≤ 0 (4.8)
Cela évite intrinsèquement les non-linéarités qui pourraient survenir à cause des limites en
énergie du stockage. Cette propriété est obtenue par la dénition même de la loi de gestion. En
outre, la limitation de la puissance PSto i est naturellement symétrique :
αD · (PMin − PMax ) ≤ PSto i (t ) ≤ αD · (PMax − PMin ) (4.9)
Ce que l’on résume par la relation suivante :
|PSto i (t ) | ≤ PStoMax = αD · (PMax − PMin ) (4.10)
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Constante de temps de stockage
On dénit donc une constante de temps du stockage, qui est égale au temps pour faire une
charge ou une décharge complète (de EMinD à EMaxD ou inversement) sous la puissance maxi-
male αD · (PMax − PMin ). Elle se dénit donc par le ratio entre la variation d’énergie utilisable






αD · (PMax − PMin ) (4.11)
Si l’utilisation du système de stockage dépend eectivement des trois paramètres αD , EMaxD
et EMinD , il est aisé de vérier que le résultat sur la puissance de sortie PUnit i ne dépend que du
couple αD et τD . En eet, l’utilisation d’une même quantité d’énergie sur une plage de variation
d’état d’énergie diérente n’aecte pas le résultat. Cela peut cependant impacter les pertes ou la
durée de vie du système de stockage.
Il est ainsi possible de comparer le comportement de diérentes gestions en n’observant uni-
quement les deux paramètres αD et τD , sans avoir besoin d’un dimensionnement particulier. La
gure 4.8 montre ainsi comment deux couples αD et τD diérents peuvent donner, sur un même
prol de production, un même respect des contraintes de icker. Globalement, plus αD est grand,









































































Figure 4.8 – Lissage de production houlogénérée suivant deux couples de paramètres (αD ,τD ) de
la loi de gestion : prols de puissance et d’énergie stockée à l’échelle d’une unité de production
avec la même contrainte de icker au point de raccordement (état de mer Hs =2.5m, Tp =8 s,
puissance moyenne = 190 kW)
Fonction de transfert du filtre équivalent
Avec cette loi de gestion, l’équation diérentielle correspondant à l’équilibre des puissances
(4.2) se réécrit alors ainsi :
d (ESto i − EMinD )
dt
+
ESto i − EMinD
τD
= αD · (PProd i − PMin ) (4.12)
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An de simplier l’étude de cette équation, nous allons poser les variables suivantes, corres-
pondant aux uctuations d’énergie et de puissance comptées à partir de seuils minimum :
E˜Sto i = ESto i − EMin (4.13)
P˜Prod i = PProd i − PMin (4.14)
P˜Unit i = PUnit i − PMin (4.15)
On obtient alors le système d’équations suivant, résumant la dynamique des ux d’énergie
dans le système de production lissée :






P˜Unit i = P˜Prod i − dE˜Sto i
dt
(4.17)
An d’approfondir l’étude des dynamiques, nous réécrivons les équations (4.16) et (4.17) dans
l’espace de Laplace (avec la variable de Laplace notée s) :
αD · τD · P˜Prod i (s ) = (τD · s + 1) · E˜Sto i (s ) (4.18)
P˜Unit i = P˜Prod i − s · E˜Sto i (s ) (4.19)
Ainsi, la puissance en sortie d’unité s’écrit, dans le domaine de Laplace, comme la somme de
deux termes : une partie de la puissance transite sans aucun eet du stockage tandis que l’autre
subit un lissage :
P˜Unit i (s )
P˜Prod i (s )
= (1 − αD ) + αD
1 + τD · s (4.20)
=
1 + (1 − αD ) · τD · s
1 + τD · s (4.21)
Au nal, la fonction de transfert entre la puissance en sortie de l’unité et la puissance directe-
ment houlogénérée est une fonction de transfert passe-bas du premier ordre. Attention toutefois
au fait que la loi de gestion est plus riche que ne le laisse penser la seule fonction de transfert. En
eet, celle-ci est une conséquence de la loi de gestion, et la mise en place de la même fonction
de transfert par un autre moyen n’assurerait pas les propriétés de limitation de l’énergie et de la
puissance décrites plus haut (problème de conditions initiales du ltre par exemple intrinsèque-
ment résolu dans la loi de gestion).
En suivant exactement le même raisonnement pour la gestion centralisée, on obtient le ré-
sultat suivant dans l’espace de Laplace :
P˜Farm (s )∑
P˜Prod i (s )
= (1 − αC ) + αC
1 + τC · s (4.22)
=
1 + (1 − αC ) · τC · s
1 + τC · s (4.23)
Donc la puissance injectée au réseau par la ferme devient la production de l’ensemble des
productions ltrée par un passe-bas d’ordre 1.
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Dans les deux cas, l’un des avantages de cette gestion est ainsi d’assurer un comportement
linéaire entre l’entrée et la sortie. Ceci permet une très bonne maîtrise du comportement du sys-
tème, mais aussi une résolution rapide des équations dynamiques pour l’étape d’optimisation du
dimensionnement, étape qui nécessite toujours beaucoup de résolutions successives lorsqu’elle
est couplée à celle de la gestion. On utilise ainsi la fonction lter() deMatlab pour simuler l’action
du stockage sur les productions. De ces résultats sur la puissance ltrée, on déduit l’état d’énergie
du système de stockage.
4.3.3 Contrainte et fonction objectif de la loi de gestion
Respect de la contrainte flicker
Nous proposons maintenant de décrire comment nous avons optimisé les trois paramètres
de la loi de gestion (αX , EMaxX et EMinX ) sous la même contrainte de qualité de tension (icker)
tout en minimisant la vitesse de vieillissement du système de stockage. La méthode est la même
qu’il s’agisse d’une gestion centralisée ou décentralisée.
Comme nous l’avons vu précédemment, la description de l’eet du stockage sur la puissance
injectée au réseau est entièrement décrite par le couple de paramètres (αD ; τD ) dans le cas de la
gestion décentralisée et (αC ; τC ) pour la gestion centralisée. La description de l’état d’énergie du
stockage, elle, nécessite bien les trois paramètres décrits précédemment.
Ainsi que nous en avons donné un aperçu dans la section précédente (gure 4.8), une in-
nité de couples (αX ; τX ) permettent le respect du critère de icker pour un prol de production
donné. Nous allons donc disposer de degrés de liberté supplémentaires pour eectuer leurs op-
timisations.
Pour chaque état de mer, une série de couples de paramètres (α ,τ ) est déterminée en balayant
αX de 0 à 1 et en cherchant τX qui correspond à un niveau de icker égal à la contrainte. Nous
obtenons ainsi un espace de paramètres Ω ⊂ R2 avec la propriété suivante :
∀(αX ,τX ) ∈ Ω Pl t (αX ,τX ) = 0.25 (4.24)
Ainsi, nous avons calculé 500 couples de paramètres appartenant à Ω et donc correspondant
à un respect strict de la contrainte de icker, grâce à la fonction fminbnd() de Matlab appliquée
à la fonction |Pl t − 0.25|.
Notons qu’il est bien sûr possible de ltrer de façon plus importante la production et donc de
respecter avec plus de marge la contrainte de icker. Nous n’avons pas traité ce cas considérant
que cela ferait occasionnerait plus de pertes et de vieillissement alors que le coût sur cycle de
l’adjonction du stockage doit être réduit au maximum. Un cadre réglementaire diérent, qui
inciterait par exemple à un lissage systématique de la production ou qui découragerait les niveaux
de uctuations de tension, aujourd’hui acceptables, remettrait bien sûr en cause ce choix.
Minimisation de la vitesse de vieillissement
Nous venons de voir qu’une innité de paramètres de la loi de gestion permettaient de res-
pecter la contrainte de icker. Nous avons donc choisi d’utiliser les degrés de liberté restant
(c’est-à-dire le choix des paramètres de gestion parmi ceux respectant le icker) pour minimiser
le coût sur cycle du système de stockage, ce qui consiste à réduire au maximum sa vitesse de
vieillissement moyenne. En eet, comme nous avons déjà pu l’expliquer (en particulier dans la
section 1.2), la durée de vie de ces éléments est critique. Les analyses en dimensionnement (en
section 4.4) conrmeront l’importance de cette variable dans le choix et le coût sur cycle de vie.
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À cela s’ajoutent bien sûr les contraintes techniques évidentes liées à la capacité énergétique
du stockage sur EMinX et EMaxX : EMinX doit être positive et EMaxX doit être inférieure à la
capacité énergétique nominale ERated .
On cherche donc nalement à résoudre le problème suivant :
min




Avec (αX ,τX ) ∈ Ω (4.26)
EMinX ≥ 0 (4.27)
EMaxX ≤ ERated (4.28)
La vitesse de vieillissement considérée correspond aux modèles de vieillissement développés
précédemment et explicités dans la section 3.3.1 pour les supercondensateurs et dans la section
3.3.2 pour les batteries électrochimiques Li-ion de puissance. La relation entre modélisation élec-
trothermique, modèle de vieillissement et gestion de l’énergie est illustrée par la gure 4.9. La
résolution de ce problème de minimisation a été eectuée avec le fonction fminsearch() deMatlab
(utilisant l’algorithme du simplexe), avec un paramètre décrivant la position dans l’espace Ω et




































Figure 4.9 – Évaluation du coût sur cycle de vie appliqué au dimensionnement de la capacité
énergétique d’un système de stockage avec paramètres de la loi de gestion optimisée pour la mi-
nimisation de la vitesse de vieillissement sous contrainte de icker (mise en évidence des modèles
électrique, thermique et de vieillissement).
Avant l’application de ces lois de gestion pour le dimensionnement du système de stockage,
nous allons proter du découplage oert par notre loi de gestion pour comparer la gestion cen-
tralisée et la gestion décentralisée sans se soucier, pour l’instant, du dimensionnement.
4.3.4 Comparaison entre gestion centralisée et décentralisée
À ce stade, il est en eet possible de comparer les deux architectures de gestion : centrali-
sée et décentralisée. En eet, une bonne approche pour minimiser le vieillissement consiste à
minimiser la valeur ecace de la puissance dans le système de stockage, ce qui permet de dé-
coupler partiellement l’optimisation des paramètres de gestion et le dimensionnement, et donc
119
4 Optimisation de la gestion et du dimensionnement sur cycle de vie
d’étudier la gestion sans prise en compte d’un dimensionnement spécique, le comportement du
ltre équivalent ne dépendant que des paramètres αX et τX .
Nous allons ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, comparer les deux architectures
de gestion avec la même contrainte de icker sur la puissance injectée par la ferme et la même
fonction objectif (minimiser la valeur ecace de la puissance dans le stockage). Cela permet de
déterminer un couple optimal αX et τX pour chaque architecture de gestion.
Les diérences entre ces deux architectures de gestion sont illustrées par les prols tempo-
rels, présentés sur la gure 4.10. L’état de mer considéré correspond toujours à Hs = 2.5m et
Tp = 8 s, la ferme comportant 19 unités de production. On constate alors que la puissance et les
variations d’énergie sont bien plus faibles avec une gestion centralisée. Ainsi, un stockage bien





































































Figure 4.10 – Lissage de production houlogénérée : prols de puissance et d’énergie stockée
à l’échelle d’une unité de production (et de la ferme, pour la puissance produite), comparaison
entre les gestions décentralisée et centralisée, avec la même la contrainte de icker au point de
raccordement
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On remarquera néanmoins que l’amplitude des uctuations de la puissance sortante de l’unité
est plus élevée avec la gestion centralisée qu’avec celle décentralisée. En eet, la gestion centra-
lisée a uniquement pour but de lisser la puissance totale de la ferme, sans se soucier de la qualité
de la production de chaque unité, alors que la gestion décentralisée atteint ce but en passant par
un lissage systématique de la production de chaque unité.
Anti-noise panels (reduce noise) /
Energy Storage Systems (reduce flicker)
Ear (perceived noise) /
Grid (perceived flicker)
Speaker (generates noise) /
Unit of production (generates flicker)
(a) (b)
Figure 4.11 – Analogie avec un bruit acoustique : une foule d’orateurs entoure un auditeur et des
panneaux antibruit sont installés an de limiter le bruit perçu par l’auditeur. Le cas (a) correspond
à une gestion décentralisée du lissage, chaque pollueur étant entouré de panneaux antibruit. Le
cas (b) correspond à une gestion centralisée avec une action des panneaux antibruit dans la seule
direction de l’auditeur.
Nous allons essayer d’expliquer ces résultats par une analogie, illustrée par la gure 4.11 : un
auditeur est encerclé de diérents orateurs, comme dans une foule, c’est-à-dire sans corrélation,
comme autant de sources de bruit. Les orateurs représentent ainsi des sources de bruit acoustique,
soit une pollution auditive, comme les houlogénérateurs sont des sources de pollution en icker.
L’auditeur représente alors le réseau, percevant la pollution, avec un seuil acceptable à ne pas
dépasser.
An de protéger l’auditeur, nous voulons donc installer diérents panneaux antibruit. De la
mêmemanière, pour assurer la contrainte de icker, nous allons utiliser des systèmes de stockage
d’énergie an d’atténuer le bruit émis par la ferme de houlogénérateurs.
On peut alors choisir d’entourer chaque orateur par des panneaux, comme dans le cas (a).
Ainsi, la source de pollution étant atténuée pour chaque unité, la perception de la pollution est
aussi atténuée. Il s’agit d’une analogie du contrôle décentralisé.
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À l’inverse, on peut aussi choisir d’entourer l’auditeur de panneaux antipollution (cas (b)).
Ainsi, la perception est toujours atténuée pour l’auditeur, mais la pollution émise par chaque
orateur n’est pas véritablement réduite. Dans le cas (b), on constate assez aisément que la surface
de panneaux nécessaires sera sans doute bien réduite, au même titre que la capacité énergétique
de stockage nécessaire qui semblait bienmoindre avec un contrôle centralisé. Et il est vrai, que les
uctuations de puissance autour de chaque unité sont bien moins réduites en gestion centralisée.
4.4 Dimensionnement sur cycle de vie du système de stockage
4.4.1 Prise en compte des incertitudes des modèles de vieillissement : nombre
de remplacements stochastique
An de prévoir le coût sur cycle de vie du système, nous devons prendre en compte le nombre
de remplacements éventuels nécessaires pendant la durée d’usage des houlogénérateurs, consi-
dérée ici égale à 20 ans. Mais nous estimons que les modèles de vieillissement sont inévitablement
entachés d’incertitudes et ne peuvent pas permettre une prédiction exacte du nombre de rempla-
cements. C’est pourquoi nous allons considérer ces incertitudes à la fois sur le modèle de vieillis-
sement et sur les conditions environnantes qui ont une incidence sur la vitesse de vieillissement,
comme la température ambiante.
Il est fréquent, lorsque l’on compare des expériences de vieillissement à un modèle, d’avoir
des erreurs d’un facteur 2 ou plus (dans un sens comme dans l’autre). C’est pour cela que nous
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où ⌊x⌋, est la fonction partie entière par défaut (oor function), c’est-à-dire le plus grand entier
plus petit ou égal à x , ϕ (x ) est une densité de probabilité gaussienne centrée sur 0 (on considère
qu’il y a autant de chance de sous-estimer que de sur-estimer la durée de vie) et d’écart type
σ = ln(2), correspondant donc à un facteur d’erreur typique d’une valeur de 2 (la durée de vie
prédite est typiquement deux fois plus grande ou plus petite que la valeur constatée).
La gure 4.12 montre le nombre de remplacements (valeur médiane et incertitude) en fonc-
tion de la durée de vie prédite d’un système quelconque dont le vieillissement est probabiliste
avec une variance σ . Les diérentes zones (à ±σ , ±2σ , ±3σ ) représentent la probabilité d’avoir
un certain nombre de remplacements. Pour des durées de vie prédite de 20, 40 et 60 ans, la pro-
babilité d’avoir diérents nombres de remplacements est donnée dans les encarts en haut. Ces
résultats sont simplement obtenus grâce à la discrétisation sur 2000 valeurs (équi-réparties sur
une fourchette de±4σ ) de la loi présentée par l’équation (4.29). Cette gure, générique, ne dépend
pas des modèles de vieillissement, mais seulement de la distribution choisie (ici loi log-normale)
pour représenter les incertitudes de vieillissement.
Cette vision probabiliste se rapproche de celles utilisées dans les domaines de la abilité ou
de l’analyse de la prise de risque. À notre connaissance, cette prise en compte de l’incertitude des
modèles de vieillissement dans une démarche de dimensionnement est une approche originale
permettant de quantier, et donc réduire, les prises de risque lors du dimensionnement d’un
maillon faible (ici le système de stockage d’énergie) au sein d’un système global.
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Figure 4.12 – Espérance du nombre de remplacements stochastique lié à l’usure d’un disposi-
tif quelconque : probabilités du nombre de remplacements sur une durée d’usage de 20 ans en
fonction de la durée de vie prédite (20, 40 ou 60 ans)
4.4.2 Détermination du coût sur cycle de vie
In ne, le but du dimensionnement d’un système de stockage va être de minimiser l’espé-
rance de son coût sur cycle de vie E
(
Cl i f e
)
. Le dimensionnement se fera sur la base d’un état de
mer hypothétiquement dimensionnant qui correspond à une hauteur signicative Hs = 2.5m et
une période picTp = 8 s. Il est supposé avoir une durée cumulée de fonctionnement de 13 ans sur
les 20 ans de fonctionnement du système. Durant les 7 autres années, il est supposé que les uc-
tuations de production sont trop faibles pour nécessiter l’utilisation du système de lissage. Dans
ce cadre-là, le houlogénérateur injecte la même quantité d’énergie sur sa durée de vie qu’avec
une installation sur le site de l’île d’Yeu.
Ce coût prend en compte :
– les pertes énergétiques (énergie non produite), sur la base d’un tarif de rachat de l’électri-
cité houlogénérée de cFeed−in = 0.15e/kWh (tarif ociel français) ;
– le coût d’investissement des supercondensateurs ou des batteries électrochimiques Li-ion
avec respectivement un coût cEnerдy = 15 ke/kWh ou 300e/kWh ;
– le coût de remplacement, en se limitant au coût du nouvel investissement.
Les données précédentes des coûts, notamment d’investissement sont à considérer avec pru-
dence et ont été fournies à titre d’illustration. Celles d’investissement ont été obtenues après
analyse des prix de gros de supercondensateurs et, pour les batteries Li-ion de puissance, du prix
d’une technologie particulière (Lithium-Fer-Phosphate), en l’absence de données précises sur la
technologie étudiée (AltairNano, étudié en 3.3.2).
On pourra aussi remarquer que ce modèle ne prend en compte ni le coût des interventions de
remplacements ni celui associé aux pertes de production pendant la période de défaillance, qui
peuvent pourtant être importants pour un système oshore. Ceci est lié à un manque de données
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ables sur ces points, mais ce manque pourra être partiellement comblé a posteriori par la faible
probabilité d’être confronté à une défaillance avec le dimensionnement choisi (voir les résultats
des sections 4.4.3 et 4.4.4).
Le convertisseur statique de puissance éventuellement nécessaire à l’utilisation n’a pas non
plus été considéré dans les coûts (ni par son coût d’investissement ni par les pertes induites).
Dans ces conditions, l’espérance du coût du système de stockage sur cycle de vie est donnée
par la formule suivante :
E
(
Cl i f e
)




ERated + cFeed−in Ploss ∆t (4.30)
où ERated est l’énergie nominale du système de stockage, ∆t est la durée de fonctionnement




est l’espérance du nombre de
remplacements déni dans la section 4.4.1, et Ploss est la valeur moyenne des pertes dans le sys-
tème de stockage. La gure 4.9 résume cette évaluation du coût sur cycle de vie. Nous rappelons
que chacune des 19 unités de production de la ferme possède un système de stockage individuel
embarqué.
La méthodologie de dimensionnement est la suivante : on fait évoluer la capacité énergétique
nominale du stockage, on optimise les paramètres de sa gestion à la fois pour répondre à la con-
trainte de icker et pour minimiser la vitesse de vieillissement, comme expliqué dans la section
4.3, enn, on évalue les pertes et la vitesse de vieillissement et les coûts associés. On dispose alors
de tous les éléments pour calculer le coût sur cycle de vie en fonction de la taille du stockage.
Cela permet nalement deux comparaisons de coûts : sur les technologies de stockage à su-
percondensateurs Maxwell et à batteries électrochimiques lithium-ion de puissance et sur les ar-
chitectures centralisée ou décentralisée de gestion. Les résultats de ces comparaisons sont donnés
dans les deux sections suivantes.
4.4.3 Comparaison des coûts sur cycle de vie entre supercondensateurs et bat-
teries lithium-ion de puissance
Les résultats de calcul de l’espérance du coût sur cycle de vie, pour les deux technologies de
stockage étudiées, en fonction de la capacité énergétique nominale sont résumés sur la gure
4.13 dans un contexte de contrôle décentralisé et bien sûr optimisé, respectant notamment la
contrainte de icker en minimisant la vitesse de vieillissement du système de stockage.
On note que l’optimum économique pour les supercondensateurs résulte avant tout d’un
compromis entre investissement et remplacement. En eet, on note que la prise en compte des
pertes impacte peu le choix de la capacité de stockage optimale (en abscisse). De même, pour
les batteries électrochimiques Li-ion de puissance, cet optimum résulte plutôt d’un compromis
entre pertes et investissement. On peut également remarquer que l’optimum dans le cas de la
technologie lithium-ion est atteint pour une capacité énergétique élevée (30 fois plus élevées
qu’avec les supercondensateurs). Les micro-cycles dans la batterie deviennent alors tellement
faibles que le vieillissement calendaire devient prépondérant.
La table 4.3 détaille les résultats des deux solutions optimales. Bien que l’énergie nominale
du stockage soit diérente, le coût sur cycle ainsi que le poids des deux solutions sont similaires.
La solution à base de supercondensateurs semble malgré tout légèrement moins chère mais les
incertitudes sur les paramètres de coût nous empêchent de conclure précisément.
Cette même table liste, parmi d’autres données, le rendement sur cycle [148] sur l’état de mer
considéré, la probabilité qu’aucun remplacement ne soit nécessaire pendant la durée de fonc-
tionnement du système (p (Nr eplace = 0)) ou inversement la probabilité qu’il soit nécessaire de le
remplacer une ou deux fois (p (Nr eplace = 1) et p (Nr eplace = 2)).
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Figure 4.13 – Résultats de calcul du minimum de l’espérance du coût sur cycle de vie en fonction
de la capacité énergétique (technologies supercondensateurs et lithium-ion de puissance) avec
une gestion décentralisée et optimisée à une température ambiante de 25 °C.
En plus de ces informations, on peut noter que la portion d’énergie utilisée (EMax −EMin) est
quasiment la même dans les deux cas (0.25 kWh), ce qui est très faible comparativement à la taille
nominale du stockage. Ainsi, on vérie que l’état d’énergie (State-of-Energy) est quasi-constant
durant l’utilisation. Cela permet de justier partiellement le modèle électrique simple présenté
dans les section 3.3.1 et 3.3.2 dans lequel nous n’avions pas considéré la dépendance du modèle
à l’état de charge de caractéristiques comme la résistance interne.
Pour terminer cette comparaison, nous proposons une étude de sensibilité à la température
ambiante et au coût spécique d’investissement des deux technologies.
Tout d’abord, la vitesse de vieillissement ayant une grande importance sur le coût et la tem-
pérature étant très inuente sur cette vitesse, on observe que la température ambiante joue un
rôle important sur le coût sur cycle de vie (cf. gure 4.14) qui augmente signicativement avec
la température. Pourtant, la valeur de la capacité énergétique optimale pour les batteries électro-
chimiques change peu avec cette température, car cette valeur résulte surtout d’un compromis
entre le coût des pertes et le coût de l’investissement, aucun des deux ne dépendant du vieillis-
sement. Quant aux supercondensateurs, l’abscisse de l’optimum est beaucoup plus sensible à la
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Table 4.3 – Comparaison des deux optimums (température ambiante : 25 °C)
Supercapacités Batteries Li-ion
Erated 2.3 kWh 75 kWh
E(Cl i f e ) 53 ke 64 ke
Prated 1.7MW 0.75MW
Poids 1000 kg 1400 kg
Volume 2.2m3 0.70m3
Rendement sur cycle 98 % 96%
Durée de vie espéréeM
(
Tl i f e ESS
)
44 years 20 years
Probabilite (Nr eplace = 0) 87 % 49%
Probabilite (Nr eplace = 1) 11 % 35%
Probabilite (Nr eplace = 2) 1.3 % 11%
température : en eet, la capacité énergétique optimale augmente signicativement avec la tem-
pérature. L’optimum résultant surtout d’un compromis entre le coût de l’investissement et le coût
des remplacements, il est donc très sensible au vieillissement, et donc à la température.
Si l’on considère maintenant l’inuence du coût spécique d’investissement (fourchette de
10 à 20 k€/kWh pour les supercondensateurs et 200 à 400 €/kWh pour les batteries lithium-ion de
puissance), le coût total augmente naturellement avec lui et pour les mêmes raisons que précé-
demment, la taille optimale (abscisse) des supercondensateurs dépend peu du prix du stockage,
tandis que l’optimum pour les batteries Li-ion y est beaucoup plus sensible.
4.4.4 Comparaison des gestions centralisée et décentralisée
Sur la même base que précédemment, nous présentons ici les résultats de l’optimisation sur
cycle de vie du dimensionnement du système de stockage sur la base de la seule technologie su-
percondensateurs en comparant les deux architectures, centralisée et décentralisée, de la gestion,
elle-même optimisée.
Pour les deux cas de gestion, le minimum du coût sur cycle de vie et la structure de ce coût est
présenté en fonction de la capacité énergétique nominale (pour une seule unité) sur la gure 4.15.
La table 4.3 permet, quant à elle, de fournir des précisions concernant les solutions optimales.
Nous observons que l’optimum de la capacité optimale de stockage pour la gestion centralisée
résulte avant tout d’un compromis entre investissement et remplacements, comme c’était déjà
le cas avec la première étude en gestion décentralisée présentée dans la section précédente. Le
rapport entre les coûts sur cycle de vie en gestion décentralisée et centralisée est très élevé (3.8),
proche de la valeur attendue qui est
√
N (4.4), correspondant au gain dû à l’eet de foisonnement,
comme montré en section 3.2.3.
Comme dans la précédente table de comparaison, on retrouve dans la table 4.4 le rendement
sur cycle [148] sur l’état de mer considéré et les diérentes probabilités de remplacement pendant
la durée de fonctionnement du système.
On peut remarquer, en observant la table 4.3, que les deux solutions ont un rendement sur
cycle et une durée de vie similaires, le contexte étant très proche, il est assez logique que les
compromis entre les coûts des pertes énergétiques, le coût d’investissement et le coût de rem-
placement changent peu, comme dans une mise à l’échelle. On remarque également que la four-
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Figure 4.14 – Dépendance du coût sur cycle de vie à la température ambiante et au prix spécique
d’investissement des deux technologies comparées de stockage d’énergie
chette de la tension utilisée pour les supercondensateurs est relativement faible pour les deux
modes (de 1.93 à 2.23 V pour le contrôle centralisé et de 1.75 à 1.83 V pour le contrôle décentra-
lisé) comparée à la tension nominale de cette technologie de supercondensateurs (2.7 V). Cette
décision provient de la gestion qui cherche, par les choix sur les paramètres (en particulier EMinX
et EMasX ), à minimiser la vitesse de vieillissement.
Clairement, les solutions optimales correspondent à des probabilités de remplacement assez
faibles (autour de 10 %), ce qui réduit les eets des hypothèses concernant l’absence de prise en
compte des coûts des interventions et des pertes de production durant les défaillances.
Enn, il est possible de calculer une approximation de l’impact du système de stockage (pour

















En centralisant le contrôle, on est ainsi passé d’un surcoût lié au système de stockage de
2.41e/MWh à une valeur de 0.61e/MWh. Ce qui pourrait rester tout à fait acceptable, notam-
ment en la comparaison avec le prix d’achat réglementaire français de 150e/MWh.
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Figure 4.15 – Espérance du coût sur cycle de vie en fonction de la capacité énergétique nominale
pour les architectures de gestion centralisée et décentralisée
4.5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord étudié la question du dimensionnement en cyclage
des semi-conducteurs de puissance du redresseur actif an de respecter une contrainte de abilité,
puis une gestion paramétrée des systèmes de stockage d’énergie d’une ferme an de respecter une
contrainte de qualité de l’énergie, le icker dans notre cas. Enn, en considérant le coût sur cycle
de vie d’un système de stockage destiné au lissage au sein de chaque unité de houlogénération,
nous avons proposé une optimisation de son dimensionnement.
L’optimisation du dimensionnement des semiconducteurs de puissance du convertisseur a
été eectuée sur la base de deux paramètres : le calibre courant des modules et la résistance
thermique du système de dissipation car le modèle de vieillissement en cyclage utilisé prend en
compte à la fois la température maximale atteinte et l’amplitude des cycles thermiques. Un mo-
dèle multiphysique a été mis en place an d’obtenir les courants dans les phases de la génératrice
et dans les semiconducteurs à partir des mouvements de la houle. Grâce aux modèles présentés
dans la section 3.4, il a été possible de déterminer les prols de températures de jonction des
composants (diodes et IGBT) pour calculer, in ne, la abilité de l’ensemble des 6 modules du
redresseur actif triphasé sur 20 ans.
Le surdimensionnement nécessaire des composants et/ou du dissipateur, pour résister à ce
régime de fatigue en cyclage exceptionnel, semble assez raisonnable et ne devrait donc pas im-
pacter le coût du convertisseur de manière importante. Néanmoins, dans ce contexte, il apparaît
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Table 4.4 – Comparaisons des deux optimums (pour une seule unité, au sein d’une ferme de 19
unités) en fonction des gestions centralisée et décentralisée du stockage (température ambiante :
25°C)
Décentralisée Centralisée
Erated 2.3 kWh 0.63 kWh
E(Cl i f e ) 53 ke 14 ke
Poids 1000 kg 270 kg
Volume 2.2m3 0.60m3
Rendement sur cycle 98 % 98%
Tension max des cellules 2.23 V 1.83 V
Tension min des cellules 1.93 V 1.75 V
Durée de vie prévue 48 ans 43 ans
p (Nr eplace = 0) 89 % 87%
p (Nr eplace = 1) 9.3 % 11%
p (Nr eplace = 2) 1.0 % 1.4 %
qu’il est impératif de prendre en compte le vieillissement des composants en cyclage thermique
an qu’ils ne soient pas un élément fragile de l’ensemble. Nous avons également constaté que
l’utilisation particulière des modules (IGBT + diode) en mode redresseur MLI tend à faire vieillir
les diodes beaucoup plus rapidement que les IGBT. Un dimensionnement adéquat de ces modules
(puces de diodes plus grosses et/ou bonding renforcé par exemple) pourrait permettre de mieux
équilibrer les contraintes.
méthodologie développée pour le dimensionnement en cyclage thermique n’a été utilisée
que pour le convertisseur côté génératrice, car c’est celui subissant à la fois les uctuations de
puissance et l’annulation régulière de la vitesse. Mais les autres convertisseurs pourraient tout à
fait être dimensionnés sur cette base, en particulier le hacheur (éventuel) contrôlant le stockage
(éventuel). Si le système de stockage était placé directement sur un bus continu, ce que nous
avons envisagé mais pas étudié, les inévitables variations de tension du bus pourraient alors
avoir un impact supplémentaire sur le vieillissement en cyclage de l’ensemble des convertisseurs
connectés au bus.
Au-delà du sujet de la houlogénération directe, nous pensons que cette méthodologie peut
s’appliquer à bien d’autres applications soumises à des uctuations de puissance importantes,
telles que les STATCOM, la génération photovoltaïque et éolienne, ou encore la traction élec-
trique. En eet, la quantication et la maîtrise de la abilité ont un intérêt au-delà de la produc-
tion d’énergie oshore.
La seconde étude menée dans ce chapitre concerne le système de lissage de la puissance pro-
duite. La présence de systèmes de stockage pouvant en eet s’avérer nécessaire dans certains cas,
à cause de la contrainte de icker à respecter pour permettre l’insertion au réseau d’une ferme,
nous avons proposé une co-optimisation d’une gestion paramétrée et du dimensionnement du
système de stockage.
Une loi de gestion paramétrée, inspirée de la logique oue, a rendu possible une optimisation
de la gestion an, à la fois, de satisfaire la contrainte de icker et de minimiser le vieillissement du
système de stockage, cela an de viser un coût minimal sur cycle de vie. Une gestion décentralisée
(unité par unité) a été comparée à une gestion centralisée (les systèmes de stockage présents dans
chaque unité sont contrôlés de façon centralisée).
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An de prendre en compte les incertitudes sur la connaissance du vieillissement, le nombre
de remplacements a été considéré comme une variable stochastique, puis son impact sur le coût
sur cycle de vie a été pris en compte sur la base de l’espérance du coût sur cycle de vie.
Deux technologies de stockage (supercondensateurs et batteries électrochimiques lithium-
ion de puissance) ont été comparées. Bien que possédant un coût sur cycle et une masse em-
barquée très similaire, les supercondensateurs semblent légèrement plus intéressants dans notre
contexte.
Mais le levier le plus important de baisse des coûts s’est révélé résider dans la centralisation
de la gestion des unités de stockage présente dans chaque houlogénérateur. En eet, les eets
d’agrégation couplés à une coordination de la gestion (organisée grâce à des échanges d’infor-
mations sur les puissances et les états d’énergie entre unités et superviseur) peuvent mener à une
réduction signicative du besoin de stockage nécessaire et donc de son coût. Bien que démon-
trée ici sur un problème de qualité de l’énergie (icker), cette méthode arriverait sans doute à des
conclusions similaires pour d’autres applications du stockage sur le réseau (équilibre production-
consommation et régulation de fréquence).
Contrairement au cas du dimensionnement en cyclage des semiconducteurs du redresseur
commandé dans lequel nous avions considéré l’ensemble des états de mer, les dimensionne-
ments du systèmes de stockage n’ont été faits que sur un unique état de mer, considéré comme
dimensionnant. Un prolongement de ces travaux pourrait consister à vérier le comportement
du stockage avec un contrôle optimisé pour les diérents états de mer. Cette démarche a juste
commencé à être étudiée et présentée dans une conférence [55], mais elle n’est pas susamment
aboutie pour conclure et pour être présentée dans cette thèse.
Comme pour le dimensionnement des composants semi-conducteurs, le surcoût sur cycle de
vie du système de lissage est faible. Cette remarque a son importance an de justier la démarche
globale qui a été la nôtre lors de ces études : le découplage de ces dimensionnement avec le di-
mensionnement de la chaîne électrique (ou le dimensionnement du houlogénérateur, voire même
le dimensionnement de la ferme de houlogénérateurs). En eet, si les coûts liés au cyclage des
semi-conducteurs ou au lissage de la production est assez faible, il n’est pas nécessaire d’avoir




Bilan, suites et perspectives
5.1 Bilan
Dans cette thèse de doctorat, nous avons apporté notre contribution scientique à l’optimi-
sation du dimensionnement et du fonctionnement de la chaîne électrique des houlogénérateurs
directs an de minimiser le coût de production du kilowatt-heure sur cycle de vie, tout en pre-
nant en compte les contraintes environnantes, en particulier celles provenant du réseau. Préci-
sons toutefois que la portée méthodologique de nos travaux dépassent le cadre de ce domaine
d’application et peut s’appliquer à bien d’autres domaines du génie électrique. Enn, cette thèse
s’inscrit dans la suite d’autres travaux [13], [31], qui s’étaient intéressés au dimensionnement, sur
les cycles complexes liés aux caractéristiques de la houle, de l’ensemble convertisseur-machine
du houlogénérateur SEAREV.
Nos contributions à cette problématique se sont concentrées sur les points suivants :
– Dans le chapitre 1 : présentation actualisée du contexte de la houlogénération, et, plus
particulièrement directe à chaîne électrique directe, problématiques scientiques et tech-
nologiques et positionnement des travaux ;
– Dans le chapitre 2 : modélisation d’un houlogénérateur direct et proposition de diérentes
méthodes de contrôle de la récupération prenant en compte des limites et contraintes,
inhabituellement considérées, de la chaîne électrique ;
– Dans le chapitre 3 : modélisations électriques spéciques , quantication de la contrainte
réseau de icker et du vieillissement dans les systèmes de stockage d’énergie et dans les
semiconducteurs de puissance soumis au cyclage thermique ;
– Dans le chapitre 4 : co-optimisation gestion-dimensionnement d’un système de lissage par
stockage électrique respectant la contrainte de icker et minimisant le surcoût de produc-
tion sur cycle de vie.
Pour chacune des parties étudiées, nous allons synthétiser les apports à la communauté pro-
posés.
Sur le contexte
La houlogénération a été présentée dans le chapitre 1 comme une technologie pouvant contri-
buer signicativement au mix énergétique dans certains endroits du globe possédant une res-
source intéressante à exploiter. Néanmoins, la maturité des diérentes technologies n’a pas en-
core été atteinte. Pour cela, des eorts de réduction des coûts sur cycle de vie doivent encore être
fournis an de s’approcher de la parité réseau. L’une des pistes est l’amélioration de la conver-
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sion d’énergie, qu’il s’agisse de l’ecacité de la récupération ou de la qualité de l’énergie fournie
au réseau. L’autre est l’augmentation de la abilité des équipements, malgré un environnement
sévère, notamment de fort cyclage, qui a tendance à diminuer les durées de vie des équipements
et qui rend très coûteuses les interventions de maintenance.
La houlogénération directe à chaîne électrique directe a donc naturellement été proposée,
pouvant s’inscrire dans cette démarche d’optimisation des coûts. En eet, cette famille techno-
logique ore plusieurs leviers pour répondre à ces problématiques, de par le haut rendement de
conversion, la simplicité et la abilité potentielle de sa chaîne de puissance, ainsi que la exibilité
oerte par son contrôle rapide et n des eorts du récupérateur. Néanmoins, quelques verrous
liés à cette technologie ont été identiés, en particulier le coût important d’une génératrice élec-
trique lente (linéaire ou rotative) ainsi que les uctuations importantes de puissance dans toute
la chaîne électrique, de la génératrice jusqu’au câble de connexion au réseau (lorsqu’il y a un
système de stockage, celui-ci peut être vu naturellement comme un inconvénient en lui-même,
de par un coût a priori non négligeable).
Des travaux ont été menés sur diérents points clés, permettant de compléter le contexte
scientique et technique par rapport à l’état de l’art. Ces points clés concernent :
– l’optimisation du contrôle de la récupération d’énergie ;
– la conception de la génératrice électrique ;
– le vieillissement et la abilité des convertisseurs de puissance ;
– l’intégration au réseau ;
– le lissage de la production par système de stockage ;
– l’architecture et le dimensionnement des câbles d’une ferme.
Enn, nous avons décrit la problématique globale (réduction du coût de production du kilowatt-
heure houlogénéré) et le projet ANR QUALIPHE (programme PROGELEC) dans lequel s’est ins-
crite cette thèse, projet dont le but était d’étudier la qualité et l’intégration au réseau des houlo-
générateurs directs à chaîne électrique directe.
Pour répondre à cette problématique de réduction de coût, nous avons dû élaborer quelques
modélisations spéciques qui ont fait l’objet de la suite du mémoire.
Contribution à l’optimisation de la récupération
Au début du chapitre 2, nous avons présenté une modélisation de la dynamique d’une bouée
pilonnante, exemple d’un houlogénérateur direct à chaîne électrique directe, sur la base d’un
bilan des eorts mécaniques. De là nous avons déduit une représentation dans l’espace d’état
permettant une représentation énergétique originale fondée sur une observation ne de l’énergie
mécanique contenue dans la bouée en fonction du temps.
Ensuite, deux types de contrôles ont été étudiés : tout d’abord, un contrôle masse-ressort-
amortisseur (émulation d’unemasse, d’un ressort et d’un amortisseur ajouté au système), contrôle
paramétré optimisé basé sur le comportement pendulaire résonnant du houlogénérateur consi-
déré (à rapprocher d’un pendule élastique). Ce contrôle, relativement simple à mettre en œuvre
et à optimiser, permet à la fois d’accorder la fréquence de résonance, mais aussi la largeur de
la bande de résonance pour mieux s’adapter à l’état de mer, excitation fondamentalement poly-
chromatique.
Le second contrôle étudié est un contrôle prédictif (Model Predictive Control). La démarche
originale proposée ici a consisté à prendre en compte, au sein du contrôle, les limitations corres-
pondant à un ensemble machine-convertisseur réalistes (limitations en eort et en puissance),
avec des pertes considérées comme quadratiques par rapport à la variable d’eort. Les premiers
résultats de ce contrôle ont été encourageants, notamment par le gain que peut apporter la prise
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en compte de l’énergie mécanique contenue dans la bouée. En eet, cette prise en compte de
l’énergie mécanique permet d’obtenir une meilleur ecacité de la récupération avec un horizon
de prédiction faible .
Néanmoins, il reste encore à inclure une observation et une prédiction (considérée parfaite
dans cette thèse) de l’eort d’excitation pour rendre ce contrôle pleinement opérationnel, et pour
pouvoir eectuer une comparaison réaliste à d’autres contrôles. Bien que le contrôle prédictif
puisse orir théoriquement une meilleurs ecacité, la diculté de sa mise en oeuvre pratique
peut être un frein considérable à son développement, surtout lorsqu’on le compare à des contrôles
ne nécessitant que peu d’observations et pas de prédiction.
L’étude de ces deux contrôles a permis de mettre en évidence l’importance de la prise en
compte de la chaîne électrique dans la conception et l’optimisation d’un contrôle de la récupé-
ration, que ce soit la prise en compte des pertes énergétiques, ou des limitations de l’ensemble
convertisseur-machine en terme d’eort et de puissance.
Grâce à la modélisation mise en place, on peut donc commencer à étudier l’interaction entre
une ferme de houlogénérateurs et le réseau.
Contribution à l’insertion au réseau
Ainsi, au début du chapitre 3, la contrainte en icker, qui limite les uctuations de tension
pour tout système connecté au réseau (consommateur ou producteur), a été décrite. Des outils
méthodologiques ont été introduits pour faciliter les comparaisons. En eet, le icker induit par
trois technologies de houlogénérateurs (colonne d’eau oscillante, bouée pilonnante et SEAREV)
avec un ou deuxmodes de contrôle a été étudié, demême que les eets de foisonnement à l’échelle
d’une ferme.
Des propositions ont nalement été faites dans le but d’une meilleure intégration au réseau
(respect de la contrainte de icker) et donc sans risquer de devoir subir des déconnexions qui
conduiraient à une perte de production. Parmi ces dernières, la mise en place d’un système de
stockage sera étudiée dans la suite.
Contribution à lamodélisation desmécanismes de vieillissement des semi-conducteurs
de puissance, des supercondensateurs et des baeries électrochimiques Li-ion
Nous avons identié comme les éléments critiques en termes de abilité, dans les houlogé-
nérateurs directs, les semi-conducteurs de puissance et l’éventuel système de stockage d’énergie.
Dans la seconde partie du chapitre 3, nous avons donc mis en place des de vieillissement an
d’évaluer la abilité de ces composants, sur la base de données scientiques publiées par le fabri-
cant (cas des semiconducteurs et des batteries lithium-ion) ainsi que des données expérimentales
issues de tests de laboratoires (cas des supercondensateurs).
Ces modèles, dont la complexité doit être adaptée à l’approche système et à l’optimisation
de dimensionnement sur cycle de vie envisagée, prennent en compte, dans le cas du stockage,
les eets de cyclage ainsi que le vieillissement calendaire. Dans le cas des semi-conducteurs de
puissance, nous avons fait appel aux modèles les plus avancés (ABB) et prenant en compte la
fatigue des brasures et du bonding.
Ces modèles ont été spécialement élaborés pour permettre leur intégration à des outils d’op-
timisation du dimensionnement sur cycle de vie, en particulier en permettant le changement
d’échelle (capacité énergétique de stockage ou calibre courant des puces dans le cas des semi-
conducteurs de puissance).
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Contribution au dimensionnement d’un convertisseur de puissance sur cycle de vie
Compte tenu des inévitables incertitudes sur le vieillissement, quelle que soit leur origine,
il nous est apparu nécessaire de développer une approche probabiliste. Le chapitre 4 commence
ainsi par le dimensionnement abiliste des semi-conducteurs de puissance du redresseur actif (le
convertisseur le plus contraint), avec une réduction à seulement deux paramètres de dimension-
nement : le calibre courant des composants et la résistance thermique du système de dissipation.
Un modèle multiphysique a dû être mis en place an de passer des sollicitations complexes de
la houle aux températures de jonction des composants puis à la abilité de l’ensemble des semi-
conducteurs constituant le convertisseur sur une durée de vie de référence de 20 ans.
Au terme de cette étude originale, nous avons montré que le surdimensionnement des puces
nécessaire pour atteindre une abilité de 99 % semble assez raisonnable et ne devrait pas im-
pacter signicativement le coût du convertisseur. Néanmoins, dans ce contexte d’une puissance
extrêmement uctuante (eets qui peuvent d’ailleurs être encore plus importants avec d’autres
contrôles de la récupération), il semble indispensable de prendre en compte le vieillissement des
composants en cyclage thermique an qu’ils ne deviennent pas la sourcemajeure de vulnérabilité
de l’ensemble.
Grâce à ces travaux, nous avons pu mener une co-optimisation gestion-dimensionnement
sur cycle de vie du système de stockage, décrite dans la suite du chapitre 4.
Optimisation de la gestion d’un système de stockage pour le lissage de production
Dans la deuxième partie du chapitre 4, nous avons présenté une loi de gestion paramétrée
pour le contrôle du système de stockage. Le paramétrage de cette loi, inspirée de la logique oue,
nous a permis de réaliser une optimisation de la gestion, sous contrainte de icker, an de mini-
miser le vieillissement du système de stockage.
Jusqu’à maintenant, seule une gestion décentralisée avait été envisagée avec un contrôle au
niveau de chaque unité de houlogénération, mais il nous a semblé intéressant d’évaluer l’intérêt
d’une gestion centralisée de l’ensemble des systèmes de stockage répartis au sein des unités.
La comparaison, sur un exemple d’une ferme de 19 unités, nous a permis de constater qu’un
gain très important était possible à condition d’échanger les informations entre les unités et un
superviseur.
L’optimisation de la gestion du stockage étant opérationnelle, nous avons pu mettre en place
l’optimisation du dimensionnement.
Optimisation sur cycle de vie du dimensionnement du système de stockage
À la n du chapitre 4, nous avons présenté laminimisation du coût sur cycle de vie du système
de stockage.
An de prendre en compte les incertitudes des modèles de vieillissement, le nombre de rem-
placements a été considéré comme une variable stochastique, et c’est nalement l’espérance du
coût sur cycle de vie qui est apparue comme pertinent pour la suite de l’analyse.
L’étude a été menée en faisant varier la capacité énergétique de stockage, ce qui nous a permis
de déterminer un optimumminimisant pour chaque dimensionnement possible, cela an de viser
à la diminution du le coût sur cycle de vie.
Deux technologies ont été comparées : des supercondensateurs et des batteries électrochi-
miques lithium-ion de puissance. Bien que possédant des coûts spéciques ramenés à la capacité
de stockage très diérents, il est apparu, in ne, que les deux étaient compétitives, avec un coût
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sur cycle de vie et une masse embarquée très proches, les supercondensateurs semblant légère-
ment plus intéressants dans notre contexte.
En conclusion, la centralisation de la gestion des unités de stockage disposées dans chaque
houlogénérateur a permis une considérable baisse des coûts avec un ordre de grandeur du sur-
coût de lissage inférieur à 1e/MWh. En eet, les eets d’agrégation couplés à une circulation
d’informations (mesures locales de puissance et d’état d’énergie) et à une coordination de la ges-
tion peuvent mener à une réduction signicative du besoin de stockage d’énergie nécessaire pour
respecter les contraintes de icker.
5.2 Poursuite des travaux en cours
Les travaux de cette thèse ayant été menés dans le cadre du projet ANR QUALIPHE, non
terminé à la date de rédaction de ce mémoire, ils font l’objet de quelques prolongements.
Suite en cours sur le contrôle
On peut tout d’abord citer le travail d’Emmanuel Bernuau, post-doctorant à l’IRCCyN et au
LHEEA sur l’adaptation du contrôle MPC décrit dans le chapitre 2, ainsi que des travaux sur la
prédiction eectués dans la thèse de par Christophe Laluc [72] an demettre enœuvre le contrôle
avec un observateur et une prédiction.
Ces travaux pourraient permettre, tout d’abord, de comparer le MPC dans un contexte plus
réaliste à d’autres contrôles déjà étudiés dans la littérature, et demettre en évidence ses avantages
et inconvénients. De plus, la récente mise en place d’une expérimentation de bouée pilonnante
à échelle réduite au sein du LHEEA, dans le cadre des travaux de thèse de Romain Genest [27],
pourra permettre des tests du MPC en bassin.
Banc expérimental d’émulation de la chaîne de conversion avec lissage
Durant la thèse, un banc de test a été conçu pour valider, à échelle réduite, les modèles énergé-
tiques et électriques du système de stockage ainsi que la faisabilité technique et la mise en œuvre
pratique des lois de gestion établies. Sa mise en oeuvre a pris du retard et les résultats n’ont pas
pu être présentés dans cette thèse. L’ordre de grandeur de la puissance électrique mise en jeu est
de 1 kW. Le banc de test utilise un redresseur triphasé actif an d’émuler une production hou-
logénérée. Un onduleur sur le même bus continu aura un rôle similaire à l’onduleur côté réseau
de l’houlogénérateur, avec notamment la régulation de la tension du bus continu et l’injection
au réseau de courants sinusoïdaux, avec un éventuel réglage de la puissance réactive. Enn, un
bancs de supercondensateurs (technologie Maxwell, 49 F sous 100V) est connecté via un hacheur
au bus continu an de tester la fonction de lissage. L’ensemble est instrumenté, notamment avec
un wattmètre Zimmer LMG500.
La nalisation de la mise en place de ce banc de test ainsi que les études liées à ce matériel
ont été conées à Abdallah Darkawi, post-doctorant au SATIE recruté sur le projet QUALIPHE.
5.3 Perspectives générales
Pour terminer ce chapitre, nous proposons quelques pistes de travaux de recherche qui se
dégagent plus ou moins directement de nos travaux. Nous les présentons pour les court et moyen
termes.
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Perspectives sur la comparaison fiabiliste d’architectures d’électronique de puissance
Nous avons pu mettre en place, dans le chapitre 4, un dimensionnement abiliste de l’élec-
tronique de puissance. Or, nous avons étudié uniquement une architecture très simple pour une
machine triphasée.
Mais cette méthodologie pourrait aussi permettre de comparer des architectures diérentes,
facilitant la redondance, comme des schémas d’alimentation double-étoile, pintaphasé, ou encore
héxaphasé. Ces études seraient bien sûr fortement couplées au dimensionnement de la machine.
Perspectives sur la corrélation des puissances produites par diérentes unités
Nous avons partiellement vérié que, lorsque les unités de production sont susamment
éloignées les unes des autres et qu’elles sont bien réparties, leurs prols de production sont sen-
siblement indépendants. Ceci ne serait plus vrai bien sûr si l’on réduisait la distance entre ces
diérentes unités, comme cela peut être le cas pour des houlogénérateurs semblables au Waves-
tar, où une structure commune relie des actionneurs que l’on ne peut plus considérer comme
assez distants pour que les productions soient indépendantes.
Dans ce contexte, il semble donc assez important d’étudier la corrélation entre les diérentes
productions an de qualier les problèmes de qualité de l’énergie. De plus, il semble beaucoup
moins pertinent de négliger les interactions hydrodynamiques entre les unités (ce que nous avons
fait) dans ce cadre, ce qui justie des études couplées plus poussées que ce que nous avons pu
proposer.
Perspectives sur le couplage entre contrôle de la récupération et lissage
Nous avons pu observer, dans le chapitre 4, que la centralisation de la gestion des systèmes
de stockage localisés dans chaque unité permettait de grandement réduire la capacité énergé-
tique nécessaire pour lisser la production d’une ferme de houlogénérateurs. Nous avons aussi
vu l’utilité de disposer de la connaissance de l’énergie mécanique stockée dans le contrôle d’un
houlogénérateur direct dans le chapitre 2.
Partant de ces deux constats, il est intéressant d’exploiter l’énergiemécanique stockée (poten-
tielle et cinétique) dans les houlogénérateurs directs an de lisser la production d’une ferme, avec
une gestion centralisée des énergies mécaniques. Il apparaîtrait alors probablement un compro-
mis intéressant entre la puissance moyenne produite par la ferme, à maximiser, et les uctuations
de puissance, à minimiser.
Perspectives sur la conception globale d’une ferme de houlogénérateurs
Comme nous avons pu le voir dans la section 3.2.4, le choix de l’installation d’un système de
stockage au cœur des unités, au niveau de la sous-station ou au niveau du point de connexion
inuence fortement le dimensionnement des câbles et de l’architecture globale de la ferme.
Mais ces multiples choix n’ont pas pu être comparés durant cette thèse. Nous proposons de
concevoir et de dimensionner une ferme, en se penchant en particulier sur le dimensionnement
des câbles, incluant les coûts d’investissement et des pertes largement inuencées par les uctua-
tions de puissance. Les aspects abilistes pourraient également être traités dans ce travail, avec




Perspectives sur la conception thermique des houlogénérateurs
Nous avons pu vérier l’importance du vieillissement des composants sur le coût sur cycle
de vie d’un tel système. Or, l’un des paramètres les plus inuents est la température, et donc
indirectement, la température ambiante et les systèmes de dissipation. Nous avons ici fait la
plupart de nos études avec des hypothèses sur une température ambiante assez arbitraires (même
si nous avons eectué des analyses de sensibilité). Or il semble évident qu’il existe des eets
saisonniers, avec par exemple des corrélations entre états de mer et température ambiante, mais
aussi des eets liés à la situation géographique. Une connaissance susante de ces informations
permettrait sans doute de mieux optimiser les systèmes de dissipation des pertes.
En outre, on peut aisément remarquer qu’il devrait être possible de proter d’une source
froide de température possédant une inertie importante, celle de l’environnement marin. L’opti-
misation des systèmes de dissipation, toujours sous contrainte de abilité, pourrait constituer un
problème scientique d’autant plus intéressant qu’il existe un fort couplage avec le dimension-
nement des composants de la chaîne électrique eux-mêmes.
Perspectives sur les services auxiliaires d’un stockage pour le réseau
Nous avons pu voir, dans le chapitre 3, que l’ajout de systèmes de stockage à une ferme de
houlogénérateurs peut s’avérer nécessaire pour le respect de la contrainte de icker.
Même si nous avons vu que la gestion centralisée permettait d’arriver à un surcoût faible
(ramené au MWh) de la fonction de lissage, sa rentabilisation pourrait être améliorées en appor-
tant de potentiels services à la communauté (autres consommateurs, gestionnaire réseau...) tels
que des services auxiliaires (gestion du plan de tension, participation à la réserve primaire de
fréquence) facilitant la gestion du réseau d’électricité.
Ces services auxiliaires sont néanmoins très encadrés, et pilotés habituellement par le ges-
tionnaire réseau. Ainsi, dans ce contexte, la problématique de la gestion couplée d’un lissage et
de services auxiliaires s’avère un problème tout autant technique que réglementaire.
Perspectives sur les réseaux côtiers et insulaires
Nous avons pu constater la faiblesse de certains réseaux côtiers ou insulaires lors de nos
études du chapitre 3.
Cette vulnérabilité face aux uctuations de puissance n’est pas liée intrinsèquement à la hou-
logénération. Et il est donc pertinent d’étudier l’impact d’autres acteurs (consommateurs ou pro-
ducteurs), comme les véhicules électriques ou la production décentralisée éolienne ou photovol-
taïque, sur ce type de réseau an d’identier d’éventuels problèmes et d’y apporter des solutions.
Ce sujet a, à l’heure actuelle, déjà commencé, dans le cadre du nancement Marie Curie
d’Anne Blavette, arrivée au laboratoire SATIE en janvier 2015.
Perspectives de la houlogénération au sein de systèmes collaboratifs (centrales vir-
tuelles) sur le réseau
Les perspectives oertes par la collaboration de diérents acteurs dans un contexte réseau
constituent des clés importantes pour une gestion plus intelligente du réseau. Ces collaborations
peuvent être directes (comme dans l’appel d’ores éolien et stockage, étudié dans [150]) ou plus
indirectes (comme un système collaboratif entre productions solaire photovoltaïque et recharge
d’une otte de voitures électriques, étudiées par exemple dans [131]).
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Des points clés à quantier apparaissent dans de tels systèmes collaboratifs, en particulier en
étudiant la qualité de la prévision des états demer et donc de la production ainsi que la dynamique
et les amplitudes typiques des erreurs de prévision, mais aussi les corrélations naturelles de la
production avec d’autres moyens de production ou avec des prols de consommation. Ces points





Le principe du houlogénérateur SEAREV a été élaboré au Laboratoire de recherche en Hydro-
dynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique (anciennement connu sous le nom de
Laboratoire deMécanique des Fluides) de l’École Centrale de Nantes. Une collaboration a étémise
en place depuis 2002 avec le laboratoire SATIE de l’École Normale Supérieure de Cachan, an
d’étudier une solution de conversion électromécanique composée d’une génératrice électrique
en entraînement direct associée à un convertisseur électronique en lieu et place d’une solution

















FigureA.1 – Schéma de principe du SEAREV dans sa version tout électrique avec une génératrice
synchrone à aimants permanents annulaire à grand nombre de paires de pôles et un système de
stockage éventuel pour le respect d’une contrainte en icker
À l’heure actuelle, seul un prototype à l’échelle 1/12ème a permis de valider le principe, les
autres maquettes, réalisées à plus petite échelle, étant destinées à des études de tenues à la mer
et d’ancrage. La géométrie de la version DES179 à l’échelle 1 du concept SEAREV (aussi appelé
G21 dans [151]) est illustrée par la gure A.2 : des dimensions de 30m sur 10m, un déplacement
d’environ 2000 tonnes (200 tonnes pour la coque du otteur, 300 tonnes pour la roue pendulaire,
le reste étant du ballast composé essentiellement d’eau de mer) qui permettraient de produire
une puissance moyenne (sur un état de mer) maximale d’environ 600 kW. La productivité an-
nuelle dépend bien sûr très fortement des caractéristiques de la ressource houlomotrice du site
d’implantation en mer.
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FigureA.2 – Géométrie DES179 du concept SEAREV (Source : LHEEA École Centrale de Nantes)
Le SEAREV est constitué d’un otteur clos mis en mouvement par la houle. A l’intérieur de
celui-ci, un volant pendulaire (à masse excentrée), oscille par rapport au otteur. Dans la ver-
sion tout-électrique, une génératrice électrique (machine synchrone à aimants) en entraînement
direct, permet de convertir l’énergie mécanique du volant pendulaire en énergie électrique et
amortit alors le mouvement relatif entre le otteur et le volant pendulaire. On peut reprendre
les diérentes classications mises en place dans le chapitre 1 pour décrire cette technologie de
houlogénérateur :
– positionnement par rapport à la côte : oshore ;
– ancrage : souple ;
– orientation : terminateur ;
– principe : système à corps mus par la houle (ou houlogénérateur direct) ;
– axes de déplacement : pilonnement, cavalement, tangage ;
– axe de récupération : tangage ;
– chaîne de conversion : entraînement direct.
Ce système possède certaines caractéristiques originales qui le distinguent des autres houlo-
générateurs :
– Toutes les parties mobiles, tous les composants technologiques et autres parties vulné-
rables à l’environnement marin sont maintenues à l’abri, dans le otteur.
– Le volant pendulaire pivote librement autour de son axe de rotation. Aucune butée méca-
nique ne limite l’excursion du mouvement.
– Le concept permet l’utilisation d’une génératrice électrique tournante.
Les travaux de thèse d’Aurélien Babarit [74] ont porté sur la modélisation hydrodynamique
et mécanique du SEAREV. À partir de cette modélisation, une étude d’un contrôle optimal par
Latching a été menée. La latching consiste à bloquer la pendulation de la roue interne quand la
vitesse s’annule puis de le relâcher au bout d’un temps qui doit être judicieusement déterminé. La
production d’énergie se fait entre deux instants de latching (blocage) selon une loi d’amortisse-
ment visqueux. Le contrôle optimal par latching nécessite une chaîne de conversion qui permette
le blocage de la roue pendulaire. Des optimisations de forme ont aussi été entreprises durant cette
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thèse pour déterminer la meilleure forme de la surface mouillée du otteur ainsi que la géométrie
interne du système (masse, taille, position de la roue pendulaire), et trouver les solutions orant
la meilleure productivité pour le déplacement (poids total) le plus faible possible.
Côté génie électrique, les thèses deMarie Ruellan et Judicaël Aubry [9], [13] se sont déroulées
au SATIE et ont porté sur le dimensionnement d’un ensemble convertisseur-machine pour une
version tout-électrique du SEAREV. Le dimensionnement de cet ensemble a été formalisé sous
la forme d’un problème d’optimisation ayant pour objectif de minimiser le coût de la chaîne
électrique et maximiser l’énergie convertie, puis de minimiser le coût de revient de l’énergie
produite. Parmi les principales hypothèses prises pour eectuer ces optimisations, on peut citer
que les calculsmagnétiques ont utilisé unmodèle analytique linéaire, les propriétés desmatériaux
étaient supposés indépendants de la température d’échauement. Les principales contraintes
sont une induction maximale dans les tôles et des contraintes d’échauement. Dans les versions
dénitives de ces optimisations, 13 variables étaient prises en compte :
– 2 variables pour dénir le contrôle de la récupération de type frottement visqueux écrêté :
coecient d’amortissement visqueux et valeur de la puissance d’écrêtage ;
– 9 variables pour dénir la géométrie de la génératrice (8 sont présentés sur la gure A.3,
la neuvième étant la longueur axiale de la machine) ;
– 1 variable pour la puissance apparente du convertisseur statique ;











Figure A.3 – Paramétrisation géométrique d’une paire de pôles de la génératrice synchrone à
aimants permanents [9]
La solution présentée dans la thèse de Judicaël Aubry [9], et retenue dans nos travaux, est
présentée dans la table A.1.
An de quantier les performances d’un ensemble machine-convertisseur, avait été dévelop-
pée précédemment [9] une optimisation des courants dans la machine, dans un repère de Park
(l’axe d, direct, correspond à l’axe électrique des aimants, l’axe q correspondant à l’axe en quadra-
ture direct avec ce dernier). Pour chaque point de fonctionnement couple-vitesse, il fallait donc
dénir les courants id et iq .
La machine étant à pôles lisses, la composante iq est directement proportionnelle au couple.
Il ne restait donc plus qu’à déterminer la composante id . La valeur du courant d’axe direct a été
optimisée pour minimiser l’ensemble des pertes de la chaîne de conversion (pertes fer, pertes
Joule et pertes dans les semiconducteurs de puissance). Mais cette optimisation devait respecter
un certain nombre de contraintes, rappelées dans la table A.2 :
141
A Présentation du houlogénérateur SEAREV
Table A.1 – Dimensionnement retenu pour l’ensemble machine-convertisseur [9]
Symbole Description Valeur
β Coecient d’amortissement visqueux 4MNm/(rad/s)
Plev Puissance d’écrêtage 1,1MW
lstack Longueur de l’empilement de tôles 556mm
p Nombre de paires de pôles 124
rs Rayon d’alésage 4,787m
δ Longueur de l’entrefer 5,1mm
hmaдn Hauteur des aimants 14.2mm
hrot Hauteur de la culasse rotorique 19mm
hslot Hauteur des encoches 171mm
hstat Hauteur de la culasse statorique 22mm
kslot Coecient de largeur d’encoche 54 %
Sconv Puissance apparente du convertisseur 1,2,MVA
ncond Nombre de conducteurs par encoche 3
– celles liées au convertisseur (courant nominal du convertisseur, et tension du bus continu
qui limite la valeur ecace de la tension aux bornes des phases de la machine) ;
– celles liées à la machine (désaimantation des aimants, induction maximale dans les tôles).
La mise en œuvre pratique de la résolution de cette optimisation sous contrainte se fait par
une évaluation exhaustive de 100 valeurs diérentes de id , sous forme de calcul matriciel, très
ecacement résolu par Matlab. Cette méthode permet, par rapport à des optimisations stochas-
tiques, d’avoir des résultats stables et répétables, et comparé à d’autres méthodes d’optimisations
déterministes, de ne pas avoir de problème d’optimums locaux. Si des points de fonctionnement
ne permettent pas d’atteindre un point de fonctionnement prévu, cela signie que ce dernier est
inatteignable avec le dimensionnement testé. Cela permettait de rejeter certaines solutions où le
contrôle prévu n’était pas cohérent avec les paramètres de l’ensemble machine-convertisseur.
Table A.2 – Contraintes lors de l’optimisation de la composante id du courant dans la machine
Contraintes liées au convertisseur
Tension de bus continu 1300V
Puissance apparente du convertisseur 1.2MVA
Valeur ecace maximale du courant 1000A
Valeur ecace maximale de la tension simple 400 V
Contraintes liées à la machine
Induction rémanente des aimants NdFeB 1 T
Champ coercitif des aimants NdFeB 760 kA/m
Induction maximale dans les tôles Fe-Si (typeM800-65A) 1.5 T
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